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Hochbauabteilung, Baumanagement

Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon

Stadt Dietikon

Industriestrasse 47

8152 Glattbrugg

Joba  Baumanagement AG

Riedstrasse 3

6330 Cham

Alfacel AG

Bahnstrasse 8

8603 Schwerzenbach

Meierhans + Partner AG

Neumattstrasse 13

5000 Aarau

HEFTI. HESS. MARTIGNONI.

ELEKTROSCHEMA

Gebäudeautomation
datenpunkt engineering AG
Baselstrasse 71
4203 Grellingen

Tel: +41 44 533 13 00

info@datenpunkt.ch
www.datenpunkt.ch

Bauherr:

Fachplaner 
GA:

Objekt:

Unterstation:

Anlagen:

SGK:

Standort:

  

Bauleitung:

Fachplaner 
HLKS:

Fachplaner 
Elektro:

_T86 MSR Allgemein

_LA86 Lüftung Schule 2.OG

TA86

Lüftung Schule 2.OG Trakt I

Technik Lüftung 2.OG, 705

Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon

_EU86 Unterverteilungen Elektro

Danijel
Texteingabe
_LA87      Lüftung Küche 2.OG

Danijel
Texteingabe

Danijel
Texteingabe

ErichvonMatt
ErVo
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Das vorliegende Elektroschema wurde nach EN (Europäischen Norm) gezeichnet 
und ist ein reines Funktionsschema.

Allgemeine Hinweise

Gemäss NIV Kapitel 3, Art. Abs.2 ist eine Schlusskontrolle entsprechend EN 60 439-
1/3 durchzuführen. Das Protokoll der durchgeführten Schlusskontrolle ist von der 
fachkundigen Person, welche die Schlusskontrolle durchführte zu unterzeichnen.

Vor der Messung sind alle elektronischen Geräte, welche durch die 
Messanordnung Schaden nehmen können, abzutrennen. Die Verantwortung dafür 
liegt beim Prüfer.

Das Prüfprotokoll ist am Standort des Hauptschalters/Einspeisung an der 
Türinnenseite des Schaltschrankes dauerhaft zu montieren.

Protokoll über Stückprüfung NSK

Änderungen jeglicher Art bedürfen unserer Einwilligung. Kosten für Umver-
drahtung infolge Schemafehler werden ohne unser schriftliches Einverständnis 
nicht übernommen.

Änderungen

Die in diesem Elektroschema vorgegebenen Anschlussbelegungen sind zwingend 
einzuhalten. Änderungen am Elektroschema verursacht durch abweichende 
Anschlussbelegungen werden nicht akzeptiert und müssen dem Verursacher in 
Rechnung gestellt werden.

Anschlussbelegungen

Die  Verantwortung und Kontrollpflicht für den richtigen Einbau und Anschluss der 
Fremdapparate liegt beim SGK-Fabrikanten. Feldgeräte müssen vom jeweiligen 
Installateur entsprechend überprüft werden.

Fremdapparate

Unsere Prinzipschemas sind für die Leitungsführung und Einbauorte nicht 
verbindlich. Sie dienen lediglich zur besseren Verständlichkeit der Anlage und 
dürfen nicht zur Ausführung im Anlagebau verwendet werden. 

Prinzipschema

Es ist generell ein Reserveplatz von 20-30% in den SGKs einzuhalten.

Reserveplatz
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Verdrahtungsrichtlinien

NIN 2025 (Niederspannungs-Installations-Norm)

EN 60439 (Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen)

EN 60204-1 (Sicherheit von Maschinen)

SN EN 50575 (Bauprodukteverordnung Kabel)

Vorschriften:

braun

schwarz

grau

hellblau

grün/gelb

Hauptstrom

400V/230V

L1

L2

L3

N

PE

schwarz

hellblau

rot

rosa

Steuerspannung

230V

Polleiter

Neutralleiter

Polleiter nach Trafo

Rückleiter nach Trafo

grün

grün/weiss

Kleinspannung

AC

Polleiter

Rückleiter

violett

violett/weiss

Kleinspannung

DC

Polleiter +

Polleiter -

orangeFremdspannung Steuerleiter

weissSignale AI/AO/DI

Alle nicht Bezeichneten Klemmen mind. 4mm2, Einspeiseklemmen 

mind. 6mm2
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Schaltgerätekombination

Allgemeine Hinweise

Danijel
Texteingabe
oder Doppeltürig



ORT - Gebäudecode

(Standort / Ort / Schaltschrank)

ANLAGE - Gerätecode
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Adresskonzept 
MSRL-Datenpunkt-Adresskonzept, datenpunkt engineering AG

Adress-Struktur:

Ebene:

U2

U1

E0

O1

O2

...

DA

2. Untergeschoss

1. Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

.... Obergeschoss

Dachausicht

Objekt:

Apparateschild Unterstation:

1150_H-U1-712_HF70-PRI_VENTIL

Primär Ventil

TA70

300Y1

Gebäude/ 

Trakt: A-Z

SGK: TA, allg. GA

TK, SGK für Kälte

TH, SGK für Heizung

TL, SGK für Lüftung

Anlage-Art:

Anlage-

Definition:

A= Produktion

F= Fernwärme

G= Gruppen

Apparat:
Bezeichnung Feldgerät 

(Software/Grafik/Alarm)

Signal:
Bezeichnung der Funktion des 

Datenpunktes

NNNN_A-AN-NNN_AANN-AA-N:AAA

Objekt ANLAGE

Apparat

FUNKTION

RaumEbene

FELDGERÄT

SignalAnlage-Nr

ORT

Trakt

Anlage-Art

Beispiel Datenpunktbezeichnung: 

1150_H-U1-712_HF70_PRI_VENTIL:SSY

1150

Raum: 001, Nutzflächen

701, Funktionsflächen

801, Verkehrsflächen

901, Aussenflächen

Gemäss Pflichtenheft Gebäudeautomation Stadt 

Dietikon, stand 12.9.22

Anlage-Nr: 01 (Laufnummer)

L= Luft

S= Speziell

V= Verteilung

Anlage-Definition

80mm

2
5
m

m

Standort Bezeichnung Gerät

25mm

130mm

5.0

25mm



Allgemein
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_LA86 Lüftung Schule 2.OG

AUL

ABL

ZUL

FOL

-390F1
ABL_RAUCH

ZT01

-399B1
ABL_DRUCK

MP02

-377B1
ABL_FILTER

MP13

-359B1
ZUL_DRUCK

MP01

-373Y1
FOL_KLAPPE

SE02

-370M1
ABL_VENT

VE02

-300M1
ZUL_VENT

VE01

-

+

-352B1
ZUL_TEMP_WRG

MT02

-310M1
WRG_PUMPE

PE51

-313B1
WRG_LK_ET_TEMP

MT52

-314B1
WRG_LK_AT_TEMP

MT53

-302B1
ZUL_VOL_STW

IZ01

-372B1
ABL_VOL_STW

IZ02

-309B1
ZUL_FILTER

MP12

-318B1
WRG_KVS_DRUCK

MP51

-312Y1
WRG_VENTIL

SE51

-316B1
WRG_LE_AT_TEMP

MT51

Lufterhitzer/-kühler

-334B1
LEK_AT_TEMP

MT82

-333B1
LEK_ET_TEMP

MT83

-322Y1
LE_VENTIL

SE81

-324B1
LE_RL_TEMP

MT81

-332Y1
LK_VENTIL

SE82

Von KF80

Von HF82

-330M1
LEK_PUMPE

PE81

+

-

-391B1
FOL_TEMP

MT05

-350B1
AUL_TEMP

MT01

-393B1
ABL_TEMP

MT04

-356B1
ZUL_TEMP

MT03

-308B1
AUL_FILTER

MP11

-303Y1
AUL_KLAPPE

SE01

-305F1
ZUL_FROST

UT01

-394B1
ABL_LQ
MQ01
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_LA86 Lüftung Schule 2.OG
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Halle

I-O2-001

2.OG

ABL

-360B1
RMG_HALLE

MQ11
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_LA87 Lüftung Küche 2.OG

AUL

ABL

ZUL

FOL

-490F1
ABL_RAUCH

ZT01

-499B1
ABL_DRUCK

MP02

-477B1
ABL_FILTER

MP13

-459B1
ZUL_DRUCK

MP01

-473Y1
FOL_KLAPPE

SE02

-470M1
ABL_VENT

VE02

-400M1
ZUL_VENT

VE01

-

+

-452B1
ZUL_TEMP_WRG

MT02

-410M1
WRG_PUMPE

PE51

-413B1
WRG_LK_ET_TEMP

MT52

-414B1
WRG_LK_AT_TEMP

MT53

-402B1
ZUL_VOL_STW

IZ01

-472B1
ABL_VOL_STW

IZ02

-409B1
ZUL_FILTER

MP12

-418B1
WRG_KVS_DRUCK

MP51

-412Y1
WRG_VENTIL

SE51

-416B1
WRG_LE_AT_TEMP

MT51

Lufterhitzer/-kühler

-434B1
LEK_AT_TEMP

MT82

-433B1
LEK_ET_TEMP

MT83

-422Y1
LE_VENTIL

SE81

-424B1
LE_RL_TEMP

MT81

-432Y1
LK_VENTIL

SE82

Von KF80

Von HF82

-430M1
LEK_PUMPE

PE81

+

-

-491B1
FOL_TEMP

MT05

-450B1
AUL_TEMP

MT01

-493B1
ABL_TEMP

MT04

-456B1
ZUL_TEMP

MT03

-408B1
AUL_FILTER

MP11

-403Y1
AUL_KLAPPE

SE01

-405F1
ZUL_FROST

UT01

-476B1
ABL_FILTER_FEIN

MP14
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_LA87 Lüftung Küche 2.OG

ZUL

2.OG

ABL

Aufwärmküche

I-O2-707

-460B1
RT

MT11
TASTER

ZI01

-466S1

Hauben Abwaschen
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Reserve Reserve Reserve

-960A1

Advanced Optimizer

N-ADV-112-H-C

Optimizer, Web 

Kontroller

-972A1

16x DI Modul 2, Adr: 1

IO-16DI-S

Niagara N4

-971A1

16x DI Modul 1, Adr: 0

IO-16DI-S

Niagara N4

-992A1

16x UI Modul 1, Adr: 0

IO-16UI-S

Niagara N4

 

Display

-961A1

8x DO Modul 1, Adr: 0

IOD-8DOR-S

Niagara N4

Display

-962A1

8x DO Modul 2, Adr: 1

IOD-8DOR-S

Niagara N4

Display

-981A1

8x AO Modul 1, 

Adr: 0

IOD-8AO-S

Honeywell

Display

-991A1

16x UIO Modul 1, Adr: 0

IOD-16UIO-S

Niagara N4

-994A1

16x UI Modul 2, Adr: 1

IO-16UI-S

Niagara N4

 

Display

-993A1

16x UIO Modul 2, Adr: 1

IOD-16UIO-S

Niagara N4

Display

-982A1

8x AO Modul 2, 

Adr: 1

IOD-8AO-S

Honeywell

-973A1

16x DI Modul 3, Adr: 2

IO-16DI-S

Niagara N4

Display

-963A1

8x DO Modul 3, Adr: 2

IOD-8DOR-S

Niagara N4
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EINSPEISUNG
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100

Einspeisung

3x400/230VAC
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L
1

L
2

L
3-100X1

Einspeisung ab:

Nennstrom: 25.8A

Leistung: 17.9kW

Einspeisung: 32A

Kabel:  5 x 10mm²

Grösste eingebaute Sicherung: C13

Min. 16mm² Verbindung auf 

Schrankgehäuse

P
E

N P
E

/101.0
-100S1 Netz, L2

/101.0
-100S1 Netz, L3

/101.0
-100S1 Netz, L1

/101.0
-100S1 Netz, N

Elektro Angaben:

Betriebspannung: 3x400/230V

Frequenz: 50Hz

Schutzleiter: TN-S

-100S1

32A

2
1 3 5

4 6

/105.0
-100X1 Netz, L1 vor HS

/105.0
-100X1 Netz, L2 vor HS

/105.0
-100X1 Netz, L3 vor HS

/105.0
-100X1 Netz, N vor HS
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Elektrozähler Schaltgerätekombination

3x400/230VAC
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/150.0
-100S1 Netz, L2

/150.0
-100S1 Netz, L3

/150.0
-100S1 Netz, L1

/150.0
-100S1 Netz, N

-100S1 Netz, L1
/100.9

-100S1 Netz, L2
/100.9

-100S1 Netz, L3
/100.9

-100S1 Netz, N
/100.9

/170.3
-170X3 M-Bus M+

/170.3
-170X3 M-Bus M-

-101A2 N

1 2

MBusL1/1 L1/2 L2/1 L2/2 L3/1 L3/2

EMU
Professional 3/100 M-Bus
Elektrozähler
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UEBERSPANNUNG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

105SGK

Überspannungsableiter

Normal - Netz
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-100X1 Netz, L1 vor HS
/100.3

-100X1 Netz, L2 vor HS
/100.3

-100X1 Netz, L3 vor HS
/100.3

-100X1 Netz, N vor HS
/100.3

/110.0
-100X1 Netz, L1 vor HS

/110.0
-100X1 Netz, L2 vor HS

/110.0
-100X1 Netz, L3 vor HS

/110.0
-100X1 Netz, N vor HS

P
E

-105X3

Nach Potentialausgleich

L1 L2-105F1

Mittelschutz, Klasse II

L3 N

PE

Phoenix Contact

11

12 14

-Achtung-

Vor Hauptschalter 

abgenommen!

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

2

C

1

D
I1

4

1

UeberSpng augel.

Öffner

DI

:ALM
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TA86, Lüftung Schule / 
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1150_I-O2-705_T86-STECKDOSE_BELS-25-000559-WSD-TA86

105 150

STECKDOSE_BEL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

110

Steckdose T13, Schrankbeleuchtung
1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-100X1 Netz, L1 vor HS
/105.9

-100X1 Netz, N vor HS
/105.9

-100X1 Netz, N vor HS

-100X1 Netz, L2 vor HS
/105.9

-100X1 Netz, L3 vor HS
/105.9

-100X1 Netz, L1 vor HS

-100X1 Netz, L2 vor HS

-100X1 Netz, L3 vor HS

I> I>

B13 /30mA
FILS

-110F1
2

3
4

1

-110H3

LED 2
1

Bewegungsmelder

LUX/Time
-110S3

1
4

1
3

L N PE

Steckleiste  mit USB

-110X1

-Achtung-

Vor Hauptschalter 

abgenommen!
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Gebäudeautomation
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Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-NETZTEIL_24VDCS-25-000559-WSD-TA86

110 151

NETZTEIL_24VDC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

150

Spannungsversorgung 24VDC

Speisung 24VDC

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

/160.0
-100S1 Netz, N-100S1 Netz, N

/101.9

-100S1 Netz, L3
/101.9 /160.0

-100S1 Netz, L3

/151.0
-150G1 0VDC

-150G1

24VDC/240W/10A

L N PE

+ + - - - 13 14

Eingestellter Strom:

I1: ___

I2: ___

I3: ___

I4:____

Pot. frei

In (Pulldown)

Out (24VDC)

-150F3

CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
Phoenix Contact

IN+ 1

IN+ 2

IN- 1

IN- 2

OUT+ 1

OUT+ 2

OUT+ 3

OUT+ 4

13

14

RST

I>80%

/151.0
-150F3 1, 24VDC

/151.2
-150F3 2, 24VDC

/151.4
-150F3 3, 24VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

4

C

3

D
I2

4

2

24V ausgelöst

Öffner

DI

:ALM

P
E

Out+ 1 1.5mm²

Out+ 2 1.5mm²

Out+ 3 1.5mm²

Sich. 0VDC 2.5mm²

Zul. 0VDC 4mm²

Zul. 24VDC 4mm²

/151.7
-150F3 4, 24VDC

Out+ 4 1.5mm²

/160.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/101.9

-100S1 Netz, L1
/101.9 /160.0

-100S1 Netz, L1

-150F1

C13

2
1 N

N

Last: 164W
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-VERTEILUNG_24VDCS-25-000559-WSD-TA86

150 160

VERTEILUNG_24VDC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

151

Spannungs Verteilung 24VDC
1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-151X1 SYS1, 24VDC

-150F3 1, 24VDC
/150.6

-151X1 SYS1, 0VDC
/210.0

-151X3 SIG, 24VDC

/210.0
-151X3 SIG, 0VDC

-150G1 0VDC
/150.9

-150G1 0VDC

/302.0
-151X5 FG, 24VDC

/302.0
-151X5 FG, 0VDC

2
4

V

-151X1 0
V

-150F3 2, 24VDC
/150.6

2
4

V

-151X3 0
V

-150F3 3, 24VDC
/150.6

2
4

V

-151X5 0
V

Zul. 0VDC 4mm²

Steuerspannung 24VDC

Speisung I/O Module,

Speisung System

(SYS1, HAWK SPS)

Steuerspannung 24VDC

Speisung Feldgeräte

extern

(FG)

Steuerspannung 24VDC

Brandschaltung

(Brand)

Steuerspannung 24VDC

Signalisation 

Steuerung 

Intern

(SIG)

/960.0
-151X1 HAWK SPS, 24VDC

/960.0
-151X1 HAWK SPS, 0VDC

2
4

V

0
V

/200.1
-151X7 Brand, 24VDC

/200.2
-151X7 Brand, 0VDC

-150F3 4, 24VDC
/150.6

2
4

V

-151X7 0
V
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-TRAFO_400V_24VACS-25-000559-WSD-TA86

151 161

TRAFO_400V_24VAC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

160

Spannungs Versorgung 24VAC

Trafo Allgemein

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

/170.0
-100S1 Netz, L1

/170.0
-100S1 Netz, N

-100S1 Netz, L1
/150.9

-100S1 Netz, N
/150.9

/161.0
-160T1 Trafo, 24VAC

-100S1 Netz, L2
/150.9

-100S1 Netz, L3
/150.9

/170.0
-100S1 Netz, L2

/170.0
-100S1 Netz, L3

-160T1

230VAC
24VAC

24VA

2
4

V

0
V

0

2
3

0
V

P
E

1 2 3 4-160X5

/161.5
-160X5 FG, GND

-160F1

C13
2

1 N
N

0
3

0
4

.3

.1

-160F1

0
4

0
3
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Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-VERTEILUNG_24VACS-25-000559-WSD-TA86

160 170

VERTEILUNG_24VAC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

161

Spannungs Verteilung 24VAC
1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

/305.0
-161X5 FG, 24VAC

/305.0
-161X5 FG, 0VAC

Steuerspannung 24VAC

Speisung Feldgeräte

extern

(FG)

-160T1 Trafo, 24VAC
/160.9

-160T1 Trafo, 24VAC

-160X5 FG, GND
/160.9

2
4

V
A

C

0
V

A
C

-161X5
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00
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Blatt:Gerät:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-MBUS_LSS-25-000559-WSD-TA86

161 200

MBus

_T86 MSR Allgemein
Speisung 230VAC

M-BUS Einbindung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

170

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-100S1 Netz, L3
/160.9

-100S1 Netz, N
/160.9

L N P
E-170X1

Plombierbar!

L N P
E

-170W1
3x1.5mm²

LNPE

-170X1.1 L N PE

L' N' PE'

Speisung M-Bus

-170F1

C10, Plombierbar

2
1 N

N

1
3

1
4

.9

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

6

C

5

D
I3

4

3

LS ausgelöst

Öffner

DI

:ALM

.1

-170F1

1
4

1
3

/220.0
-100S1 Netz, N

/220.0
-100S1 Netz, L3

L N P
E-170X5

-100S1 Netz, L1
/160.9

-100S1 Netz, L2
/160.9 /220.0

-100S1 Netz, L2
/220.0

-100S1 Netz, L1

Plombierbar!

Speisung M-Bus

Reserve

M
+

M
-

-170X7 P
E

M
+

M
-

-170X3 P
E

1 2

-170W3
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

Von SGK xx M+ M-

M+' M-'

1 2

-170W7
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

Nach SGK TA80 M+ M-

M+' M-'

-170X3 M-Bus M+
/101.9

-170X3 M-Bus M-
/101.9
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-BRANDS-25-000559-WSD-TA86

170 210

BRAND

_T86 MSR Allgemein

Brandschaltung SGK

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

200

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-200K3

Brand St.Schütz

BSK

A
1

A
2

21 22
.6

43 44

13 14

31 32

1 2-200X1

-151X7 Brand, 24VDC
/151.8

-200S3

Quittierung Brand
200H6, auf Front

1
4

1
3

-151X7 Brand, 0VDC
/151.8

.3

-200K3

2
2

2
1

-200H6

Brand Lampe
LED, rot auf Front

X
2

X
1

/390.0
-151X7 Brand, 24VDC

/210.1

-210K1

1
4

1
1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

8

C

7

D
I4

4

4

Brand ausgelöst

Öffner

DI

:ALM

-200K4

Finder 55.34

Anlagen

A
1

A
2

1112

14
.4

2122

24
.8

3132

34
/300.4

4142

44
/370.4

.4

-200K4

1
4

1
1

.4

-200K4

2
4

2
1

/390.0
-390F1 COM_RAUCH

-490F1 NC_RAUCH
/490.6

/390.0
-151X7 Brand, 0VDC

1 2

-200W1
2x1.5mm²

2L

-200A1

C NC

Ort:____
BMK:___
Stock:___

C

B
ra

n
d

NC

B
ra

n
d

-200K5

Finder 55.34

Anlagen

A
1

A
2

1112

14
/400.3

2122

24
/470.3

3132

34

4142

44



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen
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TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-RESETS-25-000559-WSD-TA86

200 220

RESET

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

210

Anlagen Reset

SGK

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-210K1

A
1

A
2

2124

22

1114

12
/200.4

3134

32

4144

42

-151X3 SIG, 24VDC
/151.4

-151X3 SIG, 0VDC
/151.4 /230.5

-151X3 SIG, 0VDC

/230.5
-151X3 SIG, 24VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-961A1

IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

1

1
N

C
1

1

DO

Schliesser

Reset

:AST
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Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-SPANNUNGS_UEBS-25-000559-WSD-TA86

210 230

SPANNUNGS_UEB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

220

Spannungsüberwachung

SGK

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-100S1 Netz, L1
/170.3

-100S1 Netz, L2
/170.3

-100S1 Netz, L3
/170.3

-100S1 Netz, N
/170.3

/300.0
-100S1 Netz, L1

/300.0
-100S1 Netz, L2

/300.0
-100S1 Netz, L3

/300.0
-100S1 Netz, N

C13

-220F1

2 4 6
531 N

N

L1 L2-220K2

Eltako NR12

L3 N

1 Sekunde

1

C

2

N
C

3

N
O

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

10

C

9

D
I5

4

5

SpUeb ausgelöst

Öffner

DI

:ALM
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Gebäudeautomation
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Blatt:Gerät:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-ALGS-25-000559-WSD-TA86

220 235

ALG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

230

Allgemein

SGK

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-230S1

Sammelquittierung
auf Front

1
4

1
3

-230H6

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/210.2

Signallampe

SGK

Sammelalarm

/235.7
-151X3 SIG, 0VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

12
C

11

D
I6

4

6

Quittierung

Schliesser

DI

:RTI

-151X3 SIG, 24VDC
/210.2 /235.7

-151X3 SIG, 24VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-961A1

IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

1

4

N
C

2

2

DO

Schliesser

Störung

:AST
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-ALARM_UDS-25-000559-WSD-TA86

230 236

ALARM_UD

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

235

Allgemein

Alarmunterdrückung / Hand

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-235H8

weiss, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/230.8

Signallampe

SGK

Hand od. Alarme unterdrückt

Alarmunterdrückung

Stellung:

Aus = nicht Unterdrückt

Ein = Unterdrückt

/236.5
-151X3 SIG, 0VDC

/236.5
-151X3 SIG, 24VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

14
C

13

D
I7

4

7

Unterdrückung aktiv

Schliesser

DI

:AKT

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-961A1

IOD-8DOR-S

9

IN
3

8

N
O

3

1

7

N
C

3

3

DO

Schliesser

Hand aktiv

:AST

-235S1

1
4

1
3

-151X3 SIG, 24VDC
/230.8
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Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-WD_LAMPES-25-000559-WSD-TA86

235 251

WD_LAMPE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

236

Watchdog /  Ausfall CPU, IO

SGK

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-236H6

blau, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/235.9

Signallampe

SGK

Watchdog

/251.0
-151X3 SIG, 0VDC

/251.0
-151X3 SIG, 24VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-961A1

IOD-8DOR-S

12

IN
4

11

N
O

4

1

10

N
C

4

4

DO

Öffner

Watchdog

:ALM

-151X3 SIG, 24VDC
/235.9
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Kommentar:
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Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA86

236 252

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

251

Signalisation / Anlagenschalter
1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

_LA86 Lüftung Schule 2.OG

-251H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/236.8

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto

Mitte = Aus

Rechts = Ein

-251H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

/252.0
-151X3 SIG, 0VDC

-251H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

16

C

15

D
I8

4

8

Auto

Schliesser

DI

:RMA

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

17

C

18

D
I9

4

9

Ein

Schliesser

DI

:RME

-151X3 SIG, 24VDC
/236.8

Vorort

Störung

Betrieb

-251S6

1

432

/252.0
-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-961A1

IOD-8DOR-S

13

IN
5

14

N
O

5

1

15

N
C

5

5

DO

Schliesser

Betrieb

:AST

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-961A1

IOD-8DOR-S

16

IN
6

17

N
O

6

1

18

N
C

6

6

DO

Schliesser

Vorort

:AST

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-961A1

IOD-8DOR-S

19

IN
7

20

N
O

7

1

21

N
C

7

7

DO

Schliesser

Störung

:AST
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Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA86

251 300

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

252

Signalisation / Anlagenschalter
1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

_LA87 Lüftung Küche 2.OG

-252H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/251.4

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto

Mitte = Aus

Rechts = Ein

-252H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC

-252H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

19

C

20

D
I1

0

4

10

Auto

Schliesser

DI

:RMA

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

21

C

22

D
I1

1

4

11

Ein

Schliesser

DI

:RME

-151X3 SIG, 24VDC
/251.4

Vorort

Störung

Betrieb

-252S6

1

432

-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-963A1

IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

3

1

N
C

1

1

DO

Schliesser

Betrieb

:AST

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-963A1

IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

3

4

N
C

2

2

DO

Schliesser

Vorort

:AST

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-963A1

IOD-8DOR-S

9

IN
3

8

N
O

3

3

7

N
C

3

3

DO

Schliesser

Störung

:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ZUL_VENTS-25-000559-WSD-TA86

252 302

ZUL_VENT

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Zuluft

Zuluftventilator

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

300

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Spezifikationen:

3x400VAC

4.0kW

6.0A

8'540m3/h

2955 1/min

0V: n=0 / 1V: n=min / 10V: n=max

L
1

L
2

L
3-300X1

L
1

L
2

P
E

-300W1
4x1.5mm²

3LPE

P
E

L
3

-100S1 Netz, L1
/220.9

-100S1 Netz, L2
/220.9

-100S1 Netz, L3
/220.9

-100S1 Netz, N
/220.9

/310.0
-100S1 Netz, L1

/310.0
-100S1 Netz, L2

/310.0
-100S1 Netz, L3

/310.0
-100S1 Netz, N

C13

-300F1

2 4 6
531 0

3
0

4
.5

-300S1

abschliessbar

2
1 3 5

4 6

1
4

1
3

1 2-300X7

-300W7
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-981A1

IOD-8AO-S

2

C

1

A
O

1

7

1

Stellwert

0...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

27

C

28

D
I1

4

4

14

Revision

Öffner

DI

:REV

M

3~

Freigabe Störung

U

Stellsignal Modbus

L1

K
L

1

L2

K
L

1

-300M1

VE01

L3

K
L

1

PE

P
E

Vout

1
0

V
D

C

IO1

F
R

G
, 

D
in

1

COM

S
T

O
E

, 
C

O
M

NC

S
T

O
E

, 
N

C

GND

G
N

D

IO2

Y
, 

0
-1

0
V

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

25

C

26

D
I1

3

4

13

Störung

Öffner

DI

:ALM

ebmpapst
VBH0450CTTLS EC
EC-Radialventilator

/200.4

Brand

-200K4

3
4

3
1

1 2-300X2 G
N

D

Y

S
H

-300W2
6x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

C
O

M

N
C

3 4 5 6

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-962A1

IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

2

1

N
C

1

1

DO

Schliesser

Freigabe

:FRG

.1

-300F1

0
4

0
3



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ZUL_VOL_STWS-25-000559-WSD-TA86

300 303

ZUL_VOL_STW

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Zuluft

Zuluft Vol. / Strömung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

302

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

G
N

D

2
4

V

-302X1 U

S
H

-302W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

22

C

23

U
IO

1
1

9

11

Messwert Vol.

0...10V

UIO

:VOL

-151X5 FG, 24VDC
/151.6 /303.1

-151X5 FG, 24VDC

-151X5 FG, 0VDC
/151.6 /303.1

-151X5 FG, 0VDC

3

SW1:

SW2:

SW3:

dP

U

1

0
V

2

2
4

V

-302B1

IZ01

3

0
..

1
0

V

7-Air
AD1
Differenzdruck / Volumenstrom

Spezifikationen:

24VAC/DC

0-9'999m³/h

IST Volumen

4-20mA

max. 9'999m³/h

Geräte Mod.: Volumen

-

-

-



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-AUL_KLAPPES-25-000559-WSD-TA86

302 305

AUL_KLAPPE

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Aussenluft

Aussenluft Klappe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

303

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

-303X1

-303W1
5x1.0mm²

LiHH NK

Belimo
NF24A-S2
Klappenantrieb m. Notst.

Spezifikationen:

24VAC/DC

8.5VA

Endschalter Auf

75s/90°

10Nm

-

-

-

-

-151X5 FG, 24VDC
/302.9 /312.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

-151X5 FG, 0VDC
/302.9

C
O

M

A
U

F
4

/332.0
-151X5 FG, 0VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-962A1

IOD-8DOR-S

9
IN

3
8

N
O

3

2

7

N
C

3

3

DO

Schliesser

Ansteuerung

:AST

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

29

C

30

D
I1

5

4

15

Rückmeldung Auf

Schliesser

DI

:RMA

M

1

0
V

A
C

, 
s
w

2

2
4

V
A

C
, 

rt

-303Y1

SE01

S1

C
O

M
, 

v
i

S2

N
C

, 
rt

S3

N
O

, 
w

s

S4

C
O

M
, 

o
r

S5

N
C

, 
rs

S6

N
O

, 
g
r



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ZUL_FROSTS-25-000559-WSD-TA86

303 308

ZUL_FROST

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Zuluft

Frostschutzthermostat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

305

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-971A1

IO-16DI-S

31

C

32

D
I1

6

4

16

Frostalarm

Öffner

DI

:ALM

Spezifikationen:

24VAC

6.6VA

Kapillarrohr 6m

Schaltpunkt: 1...15°C

Hysterese: 2K

eingestellt: 5°C

bei Lufterhitzer
Belimo
20DTS-1P5
Frostwächter

2
4

V

G
N

D

-305W1
4x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-305X1 1 2

3 4

T

M

0
V

A
C

G

2
4

V
A

C

-305F1

UT01

Q11

C
O

M

Q14

N
C

Q12

N
O

Y

V
e

n
ti
l I

n

Y10

V
e

n
ti
l O

u
t

1 2

-305W2
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-305X2

/405.0
-161X5 FG, 24VAC

/405.0
-161X5 FG, 0VAC-161X5 FG, 0VAC

/161.6

-161X5 FG, 24VAC
/161.6



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-AUL_FILTERS-25-000559-WSD-TA86

305 309

AUL_FILTER

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Aussenluft

Aussenluft Filter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

308

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

24

C

25

U
IO

1
2

9

12

Filter Wartung

Öffner

UIO

:ALM

Belimo
01APS-10R
Differenzdruckwächter

Spezifikationen:

Umschalter

potentialfrei

eingestellt: 250Pa

20 ... 300 Pa

max. Druck 5kPa

PVC, 6.2mm

-

-

-

1 2

-308W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-308X1

dP

3

C
O

M

2

N
O

-308B1

MP11

1

N
C



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ZUL_FILTERS-25-000559-WSD-TA86

308 310

ZUL_FILTER

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Zuluft

Zuluft Filter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

309

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

26

C

27

U
IO

1
3

9

13

Filter Wartung

Öffner

UIO

:ALM

Belimo
01APS-10R
Differenzdruckwächter

Spezifikationen:

Umschalter

potentialfrei

eingestellt: 250Pa

20 ... 300 Pa

max. Druck 5kPa

PVC, 6.2mm

-

-

-

1 2

-309W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-309X1

dP

3

C
O

M

2

N
O

-309B1

MP12

1

N
C



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-WRG_PUMPES-25-000559-WSD-TA86

309 312

WRG_PUMPE

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
KVS-WRG

WRG Pumpe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

310

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Spezifikationen:

230VAC

1.5kW

9.1A

5.64m3/h

4000 1/min

< 1V = aus

L N-310X1

L N P
E

-310W1
3x1.5mm²

LNPE

P
E

-100S1 Netz, L1
/300.2

-100S1 Netz, L2
/300.2

-100S1 Netz, L3
/300.2

-100S1 Netz, N
/300.2

/330.0
-100S1 Netz, L1

/330.0
-100S1 Netz, L2

/330.0
-100S1 Netz, L3

/330.0
-100S1 Netz, N

C
O

M

N
C

-310X2

1
4

1
3

G
N

D

Y

S
H

-310W2
6x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

1 2-310X7

-310W7
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-981A1

IOD-8AO-S

4

C

3

A
O

2

7

2

Stellwert

0...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

4

C

3

D
I2

5

2

Revision

Öffner

DI

:ALM

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-962A1

IOD-8DOR-S

12

IN
4

11

N
O

4

2

10

N
C

4

4

DO

Schliesser

Freigabe

:FRG

C
O

M

N
O

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

2

C

1

D
I1

5

1

Betrieb

Schliesser

DI

:RME

Grundfoss
CME5-4 A-S-I-E-AQQE U-A-D-N
Blockpumpe

3 4 5 6

Freigabe Störung

U

Stellsignal Modbus

M

1~

L N-310M1

PE51

PE 6

G
N

D

2

F
R

G
, 

D
in

1

C1

S
T

O
E

, 
C

O
M

NC1

S
T

O
E

, 
N

C

6

G
N

D

4

Y
, 

A
in

 1
U

-310S1

abschliessbar

2
1

-310F1

C13
2

1 3
4
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-WRG_VENTILS-25-000559-WSD-TA86

310 313

WRG_VENTIL

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
KVS-WRG

WRG Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

312

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

Y S
c
h
ir

m

-312X1

S
H

-312W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
LR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen:

24VAC/DC, 2-10VDC

3VA

5Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2025-6P3-S2

kvs: 6.3

-151X5 FG, 24VDC
/303.9 /318.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-981A1

IOD-8AO-S

6
C

5

A
O

3

7

3

Stellwert

2...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

28

C

29

U
IO

1
4

9

14

Istwert

2...10V

UIO

:RMY

U
4

 

1

0
V

A
C

2

2
4

V
A

C

-312Y1

SE51

3

Y
, 

2
..

.1
0

V

5

U
, 

2
..

.1
0

V

6

C
1

7

C
2
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
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Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-WRG_LK_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

312 314

WRG_LK_ET_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
KVS-WRG Fortluft (Vereisungsschutz)

WRG LK ET Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

313

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-313W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-313X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

30
C

31

U
IO

1
5

9

15

Messwert

PT1000

UIO

:MTE

Belimo
01DT-1BH
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 50mm

-

-

-

-

ST+ ST--313B1

MT52
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Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-WRG_LK_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

313 316

WRG_LK_AT_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
KVS-WRG Fortluft (Vereisungsschutz)

WRG LK AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

314

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-314W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-314X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

32
C

33

U
IO

1
6

9

16

Messwert

PT1000

UIO

:MTE

Belimo
01DT-1BH
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 50mm

-

-

-

-

ST+ ST--314B1

MT53



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-WRG_LE_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

314 318

WRG_LE_AT_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
KVS-WRG Zuluft

WRG LE AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

316

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-316W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-316X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

2
C

1

U
I1

10

1

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BH
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 50mm

-

-

-

-

ST+ ST--316B1

MT51



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-WRG_KVS_DRUCKS-25-000559-WSD-TA86

316 322

WRG_KVS_DRUCK

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
KVS WRG

Systemdruck Druck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

318

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

U S
c
h
ir

m

-318X1

S
H

-318W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

-151X5 FG, 24VDC
/312.9 /322.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

4
C

3

U
I2

10

2

Messwert Druck

0...10V

UI

:MDD

dP

U

2

2
4

V
A

C

1

0
V

A
C

-318B1

MP51

3

0
..
.1

0
V

Belimo
22WP-114
Druckfühler

Spezifikationen:

24VAC/DC

0.3VA

0-4 Bar

0...10V

-

-

-

-

-



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-LE_VENTILS-25-000559-WSD-TA86

318 324

LE_VENTIL

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Umf. Austritt

Lufterhitzer Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

322

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

Y S
c
h
ir

m

-322X1

S
H

-322W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
LR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen:

24VAC/DC, 2-10VDC

3VA

5Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2025-10-S2

kvs: 10.0

-151X5 FG, 24VDC
/318.9 /332.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-981A1

IOD-8AO-S

8
C

7

A
O

4

7

4

Stellwert

2...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

6

C

5

U
I3

10

3

Istwert

2...10V

UI

:RMY

U
4

 

1

0
V

A
C

2

2
4

V
A

C

-322Y1

SE81

3

Y
, 

2
..

.1
0

V

5

U
, 

2
..

.1
0

V

6

C
1

7

C
2



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-LE_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

322 330

LE_RL_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Rücklauf, Umf. Austritt

Lufterhitzer RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

324

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--324B1

MT81

1 2 S
c
h
ir

m

-324X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

8
C

7

U
I4

10

4

Messwert

PT1000

UI

:MTE

-324W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-LEK_PUMPES-25-000559-WSD-TA86

324 332

LEK_PUMPE

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Vorlauf, Umf. Eintritt

Lufterhitzer/-Kühler Pumpe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

330

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

L N-330X1 1 2 3 4-330X2

Grundfos
Magna3 25-80
Umwälzpumpe

Spezifikationen:

230VAC

0.12kW

1.02A

-

-

-

-

-

-

/370.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/310.2

1 432

-100S1 Netz, L1
/310.2 /370.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/310.2 /370.0

-100S1 Netz, L3

P
E

L N P
E

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

6

C

5

D
I3

5

3

Betrieb

Schliesser

DI

:RME

M

1~

Freigabe Betrieb Störung

L N-330M1

PE81

PE T

G
N

D

S/S

E
x
t.

 O
N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

-330F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/310.2 /370.0

-100S1 Netz, N

-330W1
3x1.5mm²

LNPE

-330W2
4x1.0mm²

LiHH NK

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-962A1

IOD-8DOR-S

13

IN
5

14

N
O

5

2

15

N
C

5

5

DO

Schliesser

Freigabe

:FRG



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-LK_VENTILS-25-000559-WSD-TA86

330 333

LK_VENTIL

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Vorlauf

Luftkühler Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

332

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

G
N

D

2
4

V

Y S
c
h
ir

m

-332X1

S
H

-332W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
LR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen:

24VAC/DC, 2-10VDC

3VA

5Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2025-10-S2

kvs: 10.0

-151X5 FG, 24VDC
/322.9 /359.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-981A1

IOD-8AO-S

9
C

10

A
O

5

7

5

Stellwert

2...10V

AO

:SSY

4
U

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

10

C

9

U
I5

10

5

Istwert

2...10V

UI

:RMY

-151X5 FG, 0VDC
/303.9 /372.0

-151X5 FG, 0VDC

 

1

G
N

D
 (

s
w

)

2

2
4

V
A

C
 (

rt
)

-332Y1

SE82

3

Y
 (

w
s
)

5

U
 (

o
r)

6

C
1

7

C
2



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-LEK_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

332 334

LEK_ET_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Umf. Austritt, LEK Eintritt

Lufterhitzer/-Kühler VL Temp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

333

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--333B1

MT83

1 2 S
c
h
ir

m

-333X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

12
C

11

U
I6

10

6

Messwert

PT1000

UI

:MTE

-333W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-LEK_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

333 350

LEK_AT_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
LEK Austritt

Lufterhitzer/-Kühler RL Temp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

334

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--334B1

MT82

1 2 S
c
h
ir

m

-334X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

14
C

13

U
I7

10

7

Messwert

PT1000

UI

:MTE

-334W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-AUL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

334 352

AUL_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Aussenluft

Aussenluft Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

350

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-350W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-350X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

16
C

15

U
I8

10

8

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BT
Kanaltemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 450mm

-

-

-

-

ST+ ST--350B1

MT01



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ZUL_TEMP_WRGS-25-000559-WSD-TA86

350 356

ZUL_TEMP_WRG

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Zuluft

WRG ZUL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

352

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-352W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-352X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

18
C

19

U
I9

10

9

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01MT-1B5
Mittelwert-Temperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 6m

-

-

-

-

ST+ ST--352B1

MT02



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ZUL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

352 359

ZUL_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Zuluft

Zuluft Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

356

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-356W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-356X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

20
C

21

U
I1

0

10

10

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BT
Kanaltemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 450mm

-

-

-

-

ST+ ST--356B1

MT03



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ZUL_DRUCKS-25-000559-WSD-TA86

356 360

ZUL_DRUCK

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Zuluft

Zuluft Druck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

359

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

U S
c
h
ir

m

-359X1

S
H

-359W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

-151X5 FG, 24VDC
/332.9 /360.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

dP

U

GND

0
V

A
C

UB+

2
4

V
A

C

-359B1

MP01

AOU1

0
-1

0
V

Belimo
22ADP-184
Druckdifferenzfühler

Spezifikationen:

24VAC/DC

4.3VA

0...10V

-100...2500Pa

-

wartungsfrei

-

-

-

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

22
C

23

U
I1

1

10

11

Messwert Druck

0...10V

UI

:MDD



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-RMG_HALLES-25-000559-WSD-TA86

359 370

RMG_HALLE

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Halle,  I-O2-001

Raum Temperatur + CO2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

360

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Sensortec
RACTHSD05 V2
Raumtemperaturfühler

Spezifikationen:

24VAC/DC

<8mA

0...10V

Temp: 0...50°C

Feuchte: 10...90% r.H

CO2: 400...2000ppm

-

-

-

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

14

C

13

U
IO

7

9

7

Messwert CO2

0...10V

UIO

:MLQ

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

16

C

15

U
IO

8

9

8

Messwert

0...10V

UIO

:MTE

G
N

D

2
4

V

U
1

S
c
h
ir

m

-360X1

S
H

-360W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

-151X5 FG, 24VDC
/359.9 /372.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

U
2

4

U
3

5

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

18

C

19

U
IO

9

9

9

Messwert Feuchte

0...10V

UIO

:MRH

2

G
N

D

1

2
4

V

-360B1

MQ11

3

O
u

t 
A

, 
C

O
2

4

O
u

t 
B

, 
T

e
m

p

5

O
u

t 
C

, 
R

H

Temp, Feuchte

CO2
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ABL_VENTS-25-000559-WSD-TA86

360 372

ABL_VENT

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Abluft

Abluftventilator

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

370

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Spezifikationen:

3x400VAC

4.0kW

6.0A

8'540m3/h

2955 1/min

0V: n=0 / 1V: n=min / 10V: n=max

L
1

L
2

L
3-370X1

L
1

L
2

P
E

-370W1
4x1.5mm²

3LPE

P
E

L
3

-100S1 Netz, L1
/330.2

-100S1 Netz, L2
/330.2

-100S1 Netz, L3
/330.2

-100S1 Netz, N
/330.2

/400.0
-100S1 Netz, L1

/400.0
-100S1 Netz, L2

/400.0
-100S1 Netz, L3

/400.0
-100S1 Netz, N

C13

-370F1

2 4 6
531 0

3
0

4
.5

-370S1

abschliessbar

2
1 3 5

4 6

1
4

1
3

1 2-370X7

-370W7
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-981A1

IOD-8AO-S

11

C

12

A
O

6

7

6

Stellwert

0...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

10

C

9

D
I5

5

5

Revision

Öffner

DI

:REV

M

3~

Freigabe Störung

U

Stellsignal Modbus

L1

K
L

1

L2

K
L

1

-370M1

VE02

L3

K
L

1

PE

P
E

Vout

1
0

V
D

C

IO1

F
R

G
, 

D
in

1

COM

S
T

O
E

, 
C

O
M

NC

S
T

O
E

, 
N

C

GND

G
N

D

IO2

Y
, 

0
-1

0
V

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

8

C

7

D
I4

5

4

Störung

Öffner

DI

:ALM

ebmpapst
VBH0450CTTLS EC
EC-Radialventilator

/200.4

Brand

-200K4

4
4

4
1

1 2-370X2 G
N

D

Y

S
H

-370W2
6x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

C
O

M

N
C

3 4 5 6

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-962A1

IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

2

4

N
C

2

2

DO

Schliesser

Freigabe

:FRG

.1

-370F1

0
4

0
3



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen
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E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ABL_VOL_STWS-25-000559-WSD-TA86

370 373

ABL_VOL_STW

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Abluft

Abluft Vol. / Strömung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

372

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

G
N

D

2
4

V

-372X1 U

S
H

-372W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

24

C

25

U
I1

2

10

12

Messwert Vol.

0...10V

UI

:VOL

-151X5 FG, 24VDC
/360.9 /373.1

-151X5 FG, 24VDC

-151X5 FG, 0VDC
/332.9 /373.1

-151X5 FG, 0VDC

3

SW1:

SW2:

SW3:

dP

U

1

0
V

2

2
4

V

-372B1

IZ02

3

0
..

1
0

V

7-Air
AD1
Differenzdruck / Volumenstrom

Spezifikationen:

24VAC/DC

0-9'999m³/h

IST Volumen

4-20mA

max. 9'999m³/h

Geräte Mod.: Volumen

-

-

-
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-FOL_KLAPPES-25-000559-WSD-TA86

372 377

FOL_KLAPPE

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Fortluft

Fortluft Klappe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

373

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

-373X1

-373W1
5x1.0mm²

LiHH NK

Belimo
NF24A-S2
Klappenantrieb m. Notst.

Spezifikationen:

24VAC/DC

8.5VA

Endschalter Auf

75s/90°

10Nm

-

-

-

-

-151X5 FG, 24VDC
/372.9 /394.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

-151X5 FG, 0VDC
/372.9

C
O

M

A
U

F
4

/402.0
-151X5 FG, 0VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-962A1

IOD-8DOR-S

16
IN

6
17

N
O

6

2

18

N
C

6

6

DO

Schliesser

Ansteuerung

:AST

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

12

C

11

D
I6

5

6

Rückmeldung Auf

Schliesser

DI

:RMA

M

1

0
V

A
C

, 
s
w

2

2
4

V
A

C
, 

rt

-373Y1

SE02

S1

C
O

M
, 

v
i

S2

N
C

, 
rt

S3

N
O

, 
w

s

S4

C
O

M
, 

o
r

S5

N
C

, 
rs

S6

N
O

, 
g
r
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00
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Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ABL_FILTERS-25-000559-WSD-TA86

373 390

ABL_FILTER

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Abluft

Abluft Filter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

377

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

26

C

27

U
I1

3

10

13

Filter Wartung

Öffner

UI

:ALM

Belimo
01APS-10R
Differenzdruckwächter

Spezifikationen:

Umschalter

potentialfrei

eingestellt: 250Pa

20 ... 300 Pa

max. Druck 5kPa

PVC, 6.2mm

-

-

-

1 2

-377W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-377X1

dP

3

C
O

M

2

N
O

-377B1

MP13

1

N
C



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ABL_RAUCHS-25-000559-WSD-TA86

377 391

ABL_RAUCH

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Abluft

Rauchmelder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

390

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

-390X1

-390F1

ZT01

Oppermann
KRM-X-2 0.6
Kanalrauchmelder

2

0
V

A
C

1

2
4

V
A

C

Spezifikationen:

24VAC/DC

120mA

Alarmrelais

Wartungsmeldung

-

11

C
O

M
, 

A
la

rm

13

N
C

, 
A

la
rm

16

S
e

rv
ic

e

17

S
e

rv
ic

e

C NOC NC

-390W1
10x1.0mm² 

LiHH NK

1 2 3 4 5 6

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

14

C

13

D
I7

5

7

Rauchalarm

Öffner

DI

:ALM

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

16

C

15

D
I8

5

8

Wartung

Öffner

DI

:ALM

7 8

-151X7 Brand, 0VDC
/200.7

-151X7 Brand, 24VDC
/200.9

C NO

14

C
O

M
, 

A
la

rm

15

N
C

, 
A

la
rm

-390F1 COM_RAUCH
/200.2

9

R
E

S
E

T

10

R
E

S
E

T

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-962A1

IOD-8DOR-S

19

IN
7

20

N
O

7

2

21

N
C

7

7

DO

Schliesser

Reset

:AST

9 1
0

R
E

S

R
E

S

A
L

M

A
L

M

M
E

L

M
E

L

S
E

R

S
E

R

/490.0
-151X7 Brand, 0VDC

/490.0
-151X7 Brand, 24VDC

/490.0
-390F1 NC_RAUCH
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Geräteschlüssel:
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Version:Schema Nr.:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-FOL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

390 393

FOL_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Fortluft

Fortluft Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

391

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-391W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-391X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

28
C

29

U
I1

4

10

14

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BT
Kanaltemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 450mm

-

-

-

-

ST+ ST--391B1

MT05
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ABL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

391 394

ABL_TEMP

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Abluft

Abluft Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

393

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-393W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-393X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

30
C

31

U
I1

5

10

15

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BT
Kanaltemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 450mm

-

-

-

-

ST+ ST--393B1

MT04
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ABL_LQS-25-000559-WSD-TA86

393 399

ABL_LQ

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Abluft

LQ Sensor VOC + CO2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

394

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

G
N

D

2
4

V

U
1

S
c
h
ir

m

-394X1

S
H

-394W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

-151X5 FG, 24VDC
/373.9 /399.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Belimo
22DCV-11
Kanalsensor CO2 / VOC

Spezifikationen:

24VAC/DC

4.3 VA

DC 0...10 V

CO2: 0...2000ppm

VOC: 0...5000ppb

-

-

-

-

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-991A1

IOD-16UIO-S

20
C

21

U
IO

1
0

9

10

Messwert CO2

0...10V

UIO

:MLQ

U
2

4

 

U

CO2/

VOC

U

CO2

GND

0
V

A
C

UB+

2
4

V
A

C

-394B1

MQ01

AOU1

C
O

2

AOU2

V
O

C
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00
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Blatt:Gerät:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA86-ABL_DRUCKS-25-000559-WSD-TA86

394 400

ABL_DRUCK

_LA86 Lüftung Schule 2.OG
Abluft

Abluft Druck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

399

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

U S
c
h
ir

m

-399X1

S
H

-399W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

-151X5 FG, 24VDC
/394.9 /402.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-992A1

IO-16UI-S

32
C

33

U
I1

6

10

16

Messwert Druck

0...10V

UI

:MDD

dP

U

GND

0
V

A
C

UB+

2
4

V
A

C

-399B1

MP02

AOU1

0
-1

0
V

Belimo
22ADP-184
Druckdifferenzfühler

Spezifikationen:

24VAC/DC

4.3VA

0...10V

-100...2500Pa

-

wartungsfrei

-

-

-
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Gebäudeautomation
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Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ZUL_VENTS-25-000559-WSD-TA86

399 402

ZUL_VENT

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Zuluft

Zuluftventilator

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

400

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Spezifikationen:

3x400VAC

1.2kW

1.8A

2405m3/h

3985 1/min

0V: n=0 / 1V: n=min / 10V: n=max

L
1

L
2

L
3-400X1

L
1

L
2

P
E

-400W1
4x1.5mm²

3LPE

P
E

L
3

-100S1 Netz, L1
/370.2

-100S1 Netz, L2
/370.2

-100S1 Netz, L3
/370.2

-100S1 Netz, N
/370.2

/410.0
-100S1 Netz, L1

/410.0
-100S1 Netz, L2

/410.0
-100S1 Netz, L3

/410.0
-100S1 Netz, N

C13

-400F1

2 4 6
531 0

3
0

4
.4

-400S1

abschliessbar

2
1 3 5

4 6

1
4

1
3

1 2-400X7

-400W7
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-982A1

IOD-8AO-S

2

C

1

A
O

1

8

1

Stellwert

0...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

19

C

20

D
I1

0

5

10

Revision

Öffner

DI

:REV

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

17

C

18

D
I9

5

9

Störung

Öffner

DI

:ALM

ebmpapst
K3G250-PR02-W2
EC-Radialventilator

/200.5

Brand

-200K5

1
4

1
1

G
N

D

Y-400X3

S
H

-400W2
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

C
O

M

N
C

3 4

M

3~

Störung

U

Stellsignal

3

L
1

, 
s
w

4

L
2

, 
s
w

-400M1

VE01

5

L
3

, 
s
w

7

C
O

M
, 

w
s
2

8

0
-1

0
V

, 
g
b

6

N
C

, 
w

s
1

12

G
N

D
, 

b
l

1

P
E

, 
g
r/

g
b

.1

-400F1

0
4

0
3



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ZUL_VOL_STWS-25-000559-WSD-TA86

400 403

ZUL_VOL_STW

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Zuluft

Zuluft Vol. / Strömung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

402

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

G
N

D

2
4

V

-402X1 U

S
H

-402W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-993A1

IOD-16UIO-S

22

C

23

U
IO

1
1

11

11

Messwert Vol.

0...10V

UIO

:VOL

-151X5 FG, 24VDC
/399.9 /403.1

-151X5 FG, 24VDC

/403.1
-151X5 FG, 0VDC

3

SW1:

SW2:

SW3:

dP

U

1

0
V

2

2
4

V

-402B1

IZ01

3

0
..

1
0

V

7-Air
AD1
Differenzdruck / Volumenstrom

Spezifikationen:

24VAC/DC

0-9'999m³/h

IST Volumen

4-20mA

max. 9'999m³/h

Geräte Mod.: Volumen

-

-

-

-151X5 FG, 0VDC
/373.9



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-AUL_KLAPPES-25-000559-WSD-TA86

402 405

AUL_KLAPPE

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Aussenluft

Aussenluft Klappe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

403

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

-403X1

-403W1
5x1.0mm²

LiHH NK

Belimo
NF24A-S2
Klappenantrieb m. Notst.

Spezifikationen:

24VAC/DC

8.5VA

Endschalter Auf

75s/90°

10Nm

-

-

-

-

-151X5 FG, 24VDC
/402.9 /412.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

-151X5 FG, 0VDC
/402.9

C
O

M

A
U

F
4

/432.0
-151X5 FG, 0VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-963A1

IOD-8DOR-S

12
IN

4
11

N
O

4

3

10

N
C

4

4

DO

Schliesser

Ansteuerung

:AST

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

21

C

22

D
I1

1

5

11

Rückmeldung Auf

Schliesser

DI

:RMA

M

1

0
V

A
C

, 
s
w

2

2
4

V
A

C
, 

rt

-403Y1

SE01

S1

C
O

M
, 

v
i

S2

N
C

, 
rt

S3

N
O

, 
w

s

S4

C
O

M
, 

o
r

S5

N
C

, 
rs

S6

N
O

, 
g
r



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ZUL_FROSTS-25-000559-WSD-TA86

403 408

ZUL_FROST

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Zuluft

Frostschutzthermostat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

405

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

23

C

24

D
I1

2

5

12

Frostalarm

Öffner

DI

:ALM

Spezifikationen:

24VAC

6.6VA

Kapillarrohr 6m

Schaltpunkt: 1...15°C

Hysterese: 2K

eingestellt: 5°C

bei Lufterhitzer
Belimo
20DTS-1P5
Frostwächter

2
4

V

G
N

D

-405W1
4x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-405X1 1 2

3 4

T

M

0
V

A
C

G

2
4

V
A

C

-405F1

UT01

Q11

C
O

M

Q14

N
C

Q12

N
O

Y

V
e

n
ti
l I

n

Y10

V
e

n
ti
l O

u
t

1 2

-405W2
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-405X2

-161X5 FG, 24VAC

-161X5 FG, 0VAC-161X5 FG, 0VAC
/305.4

-161X5 FG, 24VAC
/305.4



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-AUL_FILTERS-25-000559-WSD-TA86

405 409

AUL_FILTER

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Aussenluft

Aussenluft Filter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

408

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-993A1

IOD-16UIO-S

24

C

25

U
IO

1
2

11

12

Filter Wartung

Öffner

UIO

:ALM

Belimo
01APS-10R
Differenzdruckwächter

Spezifikationen:

Umschalter

potentialfrei

eingestellt: 250Pa

20 ... 300 Pa

max. Druck 5kPa

PVC, 6.2mm

-

-

-

1 2

-408W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-408X1

dP

3

C
O

M

2

N
O

-408B1

MP11

1

N
C



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ZUL_FILTERS-25-000559-WSD-TA86

408 410

ZUL_FILTER

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Zuluft

Zuluft Filter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

409

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-993A1

IOD-16UIO-S

26

C

27

U
IO

1
3

11

13

Filter Wartung

Öffner

UIO

:ALM

Belimo
01APS-10R
Differenzdruckwächter

Spezifikationen:

Umschalter

potentialfrei

eingestellt: 250Pa

20 ... 300 Pa

max. Druck 5kPa

PVC, 6.2mm

-

-

-

1 2

-409W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-409X1

dP

3

C
O

M

2

N
O

-409B1

MP12

1

N
C



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-WRG_PUMPES-25-000559-WSD-TA86

409 412

WRG_PUMPE

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
KVS-WRG

WRG Pumpe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

410

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Spezifikationen:

230VAC

1.1kW

6.7A

2.04m3/h

-

<1V=aus

L N-410X1

L N P
E

-410W1
3x1.5mm²

LNPE

P
E

-100S1 Netz, L1
/400.2

-100S1 Netz, L2
/400.2

-100S1 Netz, L3
/400.2

-100S1 Netz, N
/400.2

/430.0
-100S1 Netz, L1

/430.0
-100S1 Netz, L2

/430.0
-100S1 Netz, L3

/430.0
-100S1 Netz, N

C
O

M

N
C

-410X2

1
4

1
3

G
N

D

Y

S
H

-410W2
6x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

1 2-410X7

-410W7
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-982A1

IOD-8AO-S

4

C

3

A
O

2

8

2

Stellwert

0...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

27

C

28

D
I1

4

5

14

Revision

Öffner

DI

:ALM

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-963A1

IOD-8DOR-S

13

IN
5

14

N
O

5

3

15

N
C

5

5

DO

Schliesser

Freigabe

:FRG

C
O

M

N
O

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

25

C

26

D
I1

3

5

13

Betrieb

Schliesser

DI

:RME

Grundfoss
CME 1-5 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N
Blockpumpe

3 4 5 6

Freigabe Störung

U

Stellsignal Modbus

M

1~

L N-410M1

PE51

PE 6

G
N

D

2

F
R

G
, 

D
in

1

C1

S
T

O
E

, 
C

O
M

NC1

S
T

O
E

, 
N

C

6

G
N

D

4

Y
, 

A
in

 1
U

-410S1

abschliessbar

2
1

-410F1

C13
2

1 3
4



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-WRG_VENTILS-25-000559-WSD-TA86

410 413

WRG_VENTIL

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
KVS-WRG

WRG Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

412

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

Y S
c
h
ir

m

-412X1

S
H

-412W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
LR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen:

24VAC/DC, 2-10VDC

3VA

5Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2015-2P5-S2

kvs: 2.5

-151X5 FG, 24VDC
/403.9 /418.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-982A1

IOD-8AO-S

6
C

5

A
O

3

8

3

Stellwert

2...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-993A1

IOD-16UIO-S

28

C

29

U
IO

1
4

11

14

Istwert

2...10V

UIO

:RMY

U
4

 

1

0
V

A
C

2

2
4

V
A

C

-412Y1

SE51

3

Y
, 

2
..

.1
0

V

5

U
, 

2
..

.1
0

V

6

C
1

7

C
2



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-WRG_LK_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

412 414

WRG_LK_ET_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
KVS-WRG Fortluft (Vereisungsschutz)

WRG LK ET Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

413

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-413W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-413X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-993A1

IOD-16UIO-S

30
C

31

U
IO

1
5

11

15

Messwert

PT1000

UIO

:MTE

Belimo
01DT-1BH
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 50mm

-

-

-

-

ST+ ST--413B1

MT52



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-WRG_LK_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

413 416

WRG_LK_AT_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
KVS-WRG Fortluft (Vereisungsschutz)

WRG LK AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

414

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-414W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-414X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-993A1

IOD-16UIO-S

32
C

33

U
IO

1
6

11

16

Messwert

PT1000

UIO

:MTE

Belimo
01DT-1BH
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 50mm

-

-

-

-

ST+ ST--414B1

MT53



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-WRG_LE_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

414 418

WRG_LE_AT_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
KVS-WRG Zuluft

WRG LE AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

416

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-416W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-416X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

2
C

1

U
I1

12

1

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BH
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 50mm

-

-

-

-

ST+ ST--416B1

MT51



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-WRG_KVS_DRUCKS-25-000559-WSD-TA86

416 422

WRG_KVS_DRUCK

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
KVS WRG

Systemdruck Druck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

418

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

U S
c
h
ir

m

-418X1

S
H

-418W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

-151X5 FG, 24VDC
/412.9 /422.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

4
C

3

U
I2

12

2

Messwert Druck

0...10V

UI

:MDD

dP

U

2

2
4

V
A

C

1

0
V

A
C

-418B1

MP51

3

0
..
.1

0
V

Belimo
22WP-114
Druckfühler

Spezifikationen:

24VAC/DC

0.3VA

0-4 Bar

0...10V

-

-

-

-

-



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-LE_VENTILS-25-000559-WSD-TA86

418 424

LE_VENTIL

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Umf. Austritt

Lufterhitzer Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

422

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

Y S
c
h
ir

m

-422X1

S
H

-422W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
LR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen:

24VAC/DC, 2-10VDC

3VA

5Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2015-1P6-S1

kvs: 1.6

-151X5 FG, 24VDC
/418.9 /432.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-982A1

IOD-8AO-S

8
C

7

A
O

4

8

4

Stellwert

2...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

6

C

5

U
I3

12

3

Istwert

2...10V

UI

:RMY

U
4

 

1

0
V

A
C

2

2
4

V
A

C

-422Y1

SE81

3

Y
, 

2
..

.1
0

V

5

U
, 

2
..

.1
0

V

6

C
1

7

C
2



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-LE_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

422 430

LE_RL_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Rücklauf, Umf. Austritt

Lufterhitzer RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

424

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--424B1

MT81

1 2 S
c
h
ir

m

-424X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

8
C

7

U
I4

12

4

Messwert

PT1000

UI

:MTE

-424W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-LEK_PUMPES-25-000559-WSD-TA86

424 432

LEK_PUMPE

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Vorlauf, Umf. Eintritt

Lufterhitzer/-Kühler Pumpe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

430

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

L N-430X1 1 2 3 4-430X2

Grundfos
Magna3 25-80
Umwälzpumpe

Spezifikationen:

230VAC

0.12kW

1.02A

-

-

-

-

-

-

/470.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/410.2

1 432

-100S1 Netz, L1
/410.2 /470.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/410.2 /470.0

-100S1 Netz, L3

P
E

L N P
E

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-972A1

IO-16DI-S

29

C

30

D
I1

5

5

15

Betrieb

Schliesser

DI

:RME

M

1~

Freigabe Betrieb Störung

L N-430M1

PE81

PE T

G
N

D

S/S

E
x
t.

 O
N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

-430F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/410.2 /470.0

-100S1 Netz, N

-430W1
3x1.5mm²

LNPE

-430W2
4x1.0mm²

LiHH NK

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-963A1

IOD-8DOR-S

16

IN
6

17

N
O

6

3

18

N
C

6

6

DO

Schliesser

Freigabe

:FRG



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-LK_VENTILS-25-000559-WSD-TA86

430 433

LK_VENTIL

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Vorlauf

Luftkühler Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

432

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

G
N

D

2
4

V

Y S
c
h
ir

m

-432X1

S
H

-432W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
LR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen:

24VAC/DC, 2-10VDC

3VA

5Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2015-1P6-S1

kvs: 1.6

-151X5 FG, 24VDC
/422.9 /459.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-982A1

IOD-8AO-S

9
C

10

A
O

5

8

5

Stellwert

2...10V

AO

:SSY

4
U

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

10

C

9

U
I5

12

5

Istwert

2...10V

UI

:RMY

-151X5 FG, 0VDC
/403.9 /472.0

-151X5 FG, 0VDC

 

1

G
N

D
 (

s
w

)

2

2
4

V
A

C
 (

rt
)

-432Y1

SE82

3

Y
 (

w
s
)

5

U
 (

o
r)

6

C
1

7

C
2



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-LEK_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

432 434

LEK_ET_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Umf. Austritt, LEK Eintritt

Lufterhitzer/-Kühler VL Temp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

433

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--433B1

MT83

1 2 S
c
h
ir

m

-433X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

12
C

11

U
I6

12

6

Messwert

PT1000

UI

:MTE

-433W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-LEK_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

433 450

LEK_AT_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
LEK Austritt

Lufterhitzer/-Kühler RL Temp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

434

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--434B1

MT82

1 2 S
c
h
ir

m

-434X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

14
C

13

U
I7

12

7

Messwert

PT1000

UI

:MTE

-434W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-AUL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

434 452

AUL_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Aussenluft

Aussenluft Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

450

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-450W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-450X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

16
C

15

U
I8

12

8

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BT
Kanaltemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 450mm

-

-

-

-

ST+ ST--450B1

MT01



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ZUL_TEMP_WRGS-25-000559-WSD-TA86

450 456

ZUL_TEMP_WRG

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Zuluft

WRG ZUL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

452

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-452W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-452X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

18
C

19

U
I9

12

9

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01MT-1B5
Mittelwert-Temperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 6m

-

-

-

-

ST+ ST--452B1

MT02



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ZUL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

452 459

ZUL_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Zuluft

Zuluft Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

456

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-456W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-456X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

20
C

21

U
I1

0

12

10

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BT
Kanaltemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 450mm

-

-

-

-

ST+ ST--456B1

MT03



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ZUL_DRUCKS-25-000559-WSD-TA86

456 460

ZUL_DRUCK

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Zuluft

Zuluft Druck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

459

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

U S
c
h
ir

m

-459X1

S
H

-459W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

-151X5 FG, 24VDC
/432.9 /472.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

dP

U

GND

0
V

A
C

UB+

2
4

V
A

C

-459B1

MP01

AOU1

0
-1

0
V

Belimo
22ADP-184
Druckdifferenzfühler

Spezifikationen:

24VAC/DC

4.3VA

0...10V

-100...2500Pa

-

wartungsfrei

-

-

-

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

22
C

23

U
I1

1

12

11

Messwert Druck

0...10V

UI

:MDD



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-RTS-25-000559-WSD-TA86

459 466

RT

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Aufwärmküche,  I-O2-707

Raum Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

460

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Sensortec
RFSD01
Raumtemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+150°C

+/-0.3K bei 0°C

-

-

-

-

-

-

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-993A1

IOD-16UIO-S

14
C

13

U
IO

7

11

7

Messwert

PT1000

UIO

:MTE

2

G
N

D

1

2
4

V

-460B1

MT11

1 2

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-460X1

-460W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-TASTERS-25-000559-WSD-TA86

460 470

TASTER

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Abwaschhaube

Taster

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

466

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-466W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-466X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-993A1

IOD-16UIO-S

20

C

21

U
IO

1
0

11

10

Anforderung

Schliesser

UIO

:ANF

Betriebstaster Küche

0
4

0
3-466S1

ZI01



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ABL_VENTS-25-000559-WSD-TA86

466 472

ABL_VENT

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Abluft

Abluftventilator

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

470

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Spezifikationen:

3x400VAC

1.2kW

1.8A

2405m3/h

3985 1/min

0V: n=0 / 1V: n=min / 10V: n=max

L
1

L
2

L
3-470X1

L
1

L
2

P
E

-470W1
4x1.5mm²

3LPE

P
E

L
3

-100S1 Netz, L1
/430.2

-100S1 Netz, L2
/430.2

-100S1 Netz, L3
/430.2

-100S1 Netz, N
/430.2

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L2

-100S1 Netz, L3

-100S1 Netz, N

C13

-470F1

2 4 6
531 0

3
0

4
.4

-470S1

abschliessbar

2
1 3 5

4 6

1
4

1
3

1 2-470X7

-470W7
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-982A1

IOD-8AO-S

11

C

12

A
O

6

8

6

Stellwert

0...10V

AO

:SSY

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-973A1

IO-16DI-S

4

C

3

D
I2

6

2

Revision

Öffner

DI

:REV

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-973A1

IO-16DI-S

2

C

1

D
I1

6

1

Störung

Öffner

DI

:ALM

ebmpapst
K3G250-PR02-W2
EC-Radialventilator

/200.5

Brand

-200K5

2
4

2
1

G
N

D

Y-470X3

S
H

-470W2
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

C
O

M

N
C

3 4

M

3~

Störung

U

Stellsignal

3

L
1

, 
s
w

4

L
2

, 
s
w

-470M1

VE02

5

L
3

, 
s
w

7

C
O

M
, 

w
s
2

8

0
-1

0
V

, 
g
b

6

N
C

, 
w

s
1

12

G
N

D
, 

b
l

1

P
E

, 
g
r/

g
b

.1

-470F1

0
4

0
3



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ABL_VOL_STWS-25-000559-WSD-TA86

470 473

ABL_VOL_STW

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Abluft

Abluft Vol. / Strömung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

472

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

G
N

D

2
4

V

-472X1 U

S
H

-472W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

S
c
h
ir

m

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

24

C

25

U
I1

2

12

12

Messwert Vol.

0...10V

UI

:VOL

-151X5 FG, 24VDC
/459.9 /473.1

-151X5 FG, 24VDC

-151X5 FG, 0VDC
/432.9 /473.1

-151X5 FG, 0VDC

3

SW1:

SW2:

SW3:

dP

U

1

0
V

2

2
4

V

-472B1

IZ02

3

0
..

1
0

V

7-Air
AD1
Differenzdruck / Volumenstrom

Spezifikationen:

24VAC/DC

0-9'999m³/h

IST Volumen

4-20mA

max. 9'999m³/h

Geräte Mod.: Volumen

-

-

-



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-FOL_KLAPPES-25-000559-WSD-TA86

472 476

FOL_KLAPPE

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Fortluft

Fortluft Klappe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

473

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

-473X1

-473W1
5x1.0mm²

LiHH NK

Belimo
NF24A-S2
Klappenantrieb m. Notst.

Spezifikationen:

24VAC/DC

8.5VA

Endschalter Auf

75s/90°

10Nm

-

-

-

-

-151X5 FG, 24VDC
/472.9 /499.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

-151X5 FG, 0VDC
/472.9

C
O

M

A
U

F
4

-151X5 FG, 0VDC

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-963A1

IOD-8DOR-S

19
IN

7
20

N
O

7

3

21

N
C

7

7

DO

Schliesser

Ansteuerung

:AST

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-973A1

IO-16DI-S

6

C

5

D
I3

6

3

Rückmeldung Auf

Schliesser

DI

:RMA

M

1

0
V

A
C

, 
s
w

2

2
4

V
A

C
, 

rt

-473Y1

SE02

S1

C
O

M
, 

v
i

S2

N
C

, 
rt

S3

N
O

, 
w

s

S4

C
O

M
, 

o
r

S5

N
C

, 
rs

S6

N
O

, 
g
r



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ABL_FILTER_FEINS-25-000559-WSD-TA86

473 477

ABL_FILTER_FEIN

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Abluft

Abluft Feinfilter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

476

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-993A1

IOD-16UIO-S

12

C

11

U
IO

6

11

6

Filter Wartung

Öffner

UIO

:ALM

Belimo
01APS-10R
Differenzdruckwächter

Spezifikationen:

Umschalter

potentialfrei

eingestellt: 250Pa

20 ... 300 Pa

max. Druck 5kPa

PVC, 6.2mm

-

-

-

1 2

-476W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-476X1

dP

3

C
O

M

2

N
O

-476B1

MP14

1

N
C



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ABL_FILTERS-25-000559-WSD-TA86

476 490

ABL_FILTER

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Abluft

Abluft Filter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

477

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

26

C

27

U
I1

3

12

13

Filter Wartung

Öffner

UI

:ALM

Belimo
01APS-10R
Differenzdruckwächter

Spezifikationen:

Umschalter

potentialfrei

eingestellt: 250Pa

20 ... 300 Pa

max. Druck 5kPa

PVC, 6.2mm

-

-

-

1 2

-477W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-477X1

dP

3

C
O

M

2

N
O

-477B1

MP13

1

N
C



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ABL_RAUCHS-25-000559-WSD-TA86

477 491

ABL_RAUCH

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Abluft

Rauchmelder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

490

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

-490X1

-490F1

ZT01

Oppermann
KRM-X-2 0.6
Kanalrauchmelder

2

0
V

A
C

1

2
4

V
A

C

Spezifikationen:

24VAC/DC

120mA

Alarmrelais

Wartungsmeldung

-

11

C
O

M
, 

A
la

rm

13

N
C

, 
A

la
rm

16

S
e

rv
ic

e

17

S
e

rv
ic

e

C NOC NC

-490W1
10x1.0mm² 

LiHH NK

1 2 3 4 5 6

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-973A1

IO-16DI-S

8

C

7

D
I4

6

4

Rauchalarm

Öffner

DI

:ALM

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-973A1

IO-16DI-S

10

C

9

D
I5

6

5

Wartung

Öffner

DI

:ALM

7 8

-151X7 Brand, 0VDC
/390.6

-151X7 Brand, 24VDC
/390.6

C NO

14

C
O

M
, 

A
la

rm

15

N
C

, 
A

la
rm

-390F1 NC_RAUCH
/390.6

9

R
E

S
E

T

10

R
E

S
E

T

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-963A1

IOD-8DOR-S

22

IN
8

23

N
O

8

3

24

N
C

8

8

DO

Schliesser

Reset

:AST

9 1
0

R
E

S

R
E

S

A
L

M

A
L

M

M
E

L

M
E

L

S
E

R

S
E

R

-151X7 Brand, 0VDC

-151X7 Brand, 24VDC

/200.2
-490F1 NC_RAUCH



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-FOL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

490 493

FOL_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Fortluft

Fortluft Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

491

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-491W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-491X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

28
C

29

U
I1

4

12

14

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BT
Kanaltemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 450mm

-

-

-

-

ST+ ST--491B1

MT05



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ABL_TEMPS-25-000559-WSD-TA86

491 499

ABL_TEMP

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Abluft

Abluft Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

493

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

1 2

-493W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

1 2 S
c
h
ir

m

-493X1

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

30
C

31

U
I1

5

12

15

Messwert

PT1000

UI

:MTE

Belimo
01DT-1BT
Kanaltemperaturfühler

Spezifikationen:

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 450mm

-

-

-

-

ST+ ST--493B1

MT04



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_LA87-ABL_DRUCKS-25-000559-WSD-TA86

493 950

ABL_DRUCK

_LA87 Lüftung Küche 2.OG
Abluft

Abluft Druck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

499

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

2
4

V

G
N

D

U S
c
h
ir

m

-499X1

S
H

-499W1
3x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

-151X5 FG, 24VDC
/473.9

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul

Position

Typ

Art

Funktion

Key

-994A1

IO-16UI-S

32
C

33

U
I1

6

12

16

Messwert Druck

0...10V

UI

:MDD

dP

U

GND

0
V

A
C

UB+

2
4

V
A

C

-499B1

MP02

AOU1

0
-1

0
V

Belimo
22ADP-184
Druckdifferenzfühler

Spezifikationen:

24VAC/DC

4.3VA

0...10V

-100...2500Pa

-

wartungsfrei

-

-

-



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_EU86-KNX_SIGNALE_UVS-25-000559-WSD-TA86

499 951

KNX

_EU86 Unterverteilungen Elektro
Alarme Elektro UV 2.OG

KNX Einbindung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

950

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

VLAN GA Schnittstelle 

zu KNX System

Managementebene

<->

Kontroller (adv)



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_EU87-KNX_SIGNALE_UVS-25-000559-WSD-TA86

950 957

KNX

_EU87 Unterverteilungen Elektro
Alarme Elektro UV 2.OG

KNX Einbindung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

951

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

VLAN GA Schnittstelle 

zu KNX System

Managementebene

<->

Kontroller (adv)



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-NETZWERK_GABS-25-000559-WSD-TA86

951 960

NETZWERK_GAB

_T86 MSR Allgemein

LAN & UKV GAB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

957

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

-957W6
Patchkabel, Cat. 6

Switch

Rack xy

-957W7
Patchkabel, Cat. 6

-957X6
LAN 1

UKV Patchdose, Cat. 6

LAN 1.1

/960.0
-960A1 LAN, SPS



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-HAWK_SPSS-25-000559-WSD-TA86

957 961

HAWK_SPS

_T86 MSR Allgemein

Web Kontroller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

960

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

S
c

h
a

lts
c

h
ra

n
k

A
n

la
g

e

R
S

4
8

5
-

R
S

4
8

5
+

-960X5 G
N

D

S
c
h
ir

m

-151X1 HAWK SPS, 24VDC
/151.2

-151X1 HAWK SPS, 0VDC
/151.2

-960A1 LAN, SPS
/957.9

V
e

rs
o

rg
u
n

g
, 

A
C

/D
C

R
J
4
5

, 
(1

0
/1

0
0
)

R
J
4
5

, 
(1

0
/1

0
0
)

R
S 

4
8

5-
1

R
S 

4
8

5-
2

-960A1 0V S - + S - +24V

LAN 2LAN 1

Optimizer, Web 

Kontroller
USB

Advanced Optimizer

N-ADV-112-H-C

R
S

4
8

5
-

R
S

4
8

5
+

-960X7 G
N

D

S
c
h
ir

m



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-ADV_IOD_8_DO_1S-25-000559-WSD-TA86

960 962

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

961

Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

8x DO Modul 1, Adr: 0

IOD-8DOR-S

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:

Output 3 2 /210.1 _T86Rel1 1 ResetAnlagen Reset Schliesser :AST

Output 6 5 /230.6 _T86Rel2 4 StörungSammelalarm Lampe Schliesser :AST

Output 9 8 /235.8 _T86Rel3 7 Hand aktivAlarm Unterdrückung Schliesser :AST

Output 12 11 /236.6 _T86Rel4 10 WatchdogWatchdoglampe Öffner :ALM

Output 13 14 /251.1 _LA86Rel5 15 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST

Output 16 17 /251.2 _LA86Rel6 18 VorortSig. & HWS Schliesser :AST

Output 19 20 /251.3 _LA86Rel7 21 StörungSig. & HWS Schliesser :AST

Output 22 23Rel8 24

DO1

1 2

DO2

4 5

DO3

7 8

DO4

10 11

DO5

14 15

DO6

17 18

DO7

20 21

DO8

23 24

O
N

O
F

F

P
ro

to
c
o
l

1
2

4
8

A
d
d
re

s
s

1
2

4
8

1
6

3
2

6
4

1
2
8

O
N

O
F

F

Display

-961A1

8x DO Modul 1, Adr: 0

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

3 6 9 12

13 16 19 22

IO-JUMPER-4

IO-JUMPER-4



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-ADV_IOD_8_DO_2S-25-000559-WSD-TA86

961 963

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

962

Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

8x DO Modul 2, Adr: 1

IOD-8DOR-S

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:

Output 3 2 /300.2 _LA86Rel1 1 FreigabeZuluftventilator Schliesser :FRG

Output 6 5 /370.2 _LA86Rel2 4 FreigabeAbluftventilator Schliesser :FRG

Output 9 8 /303.1 _LA86Rel3 7 AnsteuerungAussenluft Klappe Schliesser :AST

Output 12 11 /310.2 _LA86Rel4 10 FreigabeWRG Pumpe Schliesser :FRG

Output 13 14 /330.3 _LA86Rel5 15 FreigabeLufterhitzer/-Kühler Pumpe Schliesser :FRG

Output 16 17 /373.1 _LA86Rel6 18 AnsteuerungFortluft Klappe Schliesser :AST

Output 19 20 /390.1 _LA86Rel7 21 ResetRauchmelder Schliesser :AST

Output 22 23Rel8 24
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8x DO Modul 2, Adr: 1

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

3 6 9 12

13 16 19 22
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Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0
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1150_I-O2-705_T86-ADV_IOD_8_DO_3S-25-000559-WSD-TA86

962 971

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

963

Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

8x DO Modul 3, Adr: 2

IOD-8DOR-S

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:

Output 3 2 /252.1 _LA87Rel1 1 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST

Output 6 5 /252.2 _LA87Rel2 4 VorortSig. & HWS Schliesser :AST

Output 9 8 /252.3 _LA87Rel3 7 StörungSig. & HWS Schliesser :AST

Output 12 11 /403.1 _LA87Rel4 10 AnsteuerungAussenluft Klappe Schliesser :AST

Output 13 14 /410.2 _LA87Rel5 15 FreigabeWRG Pumpe Schliesser :FRG

Output 16 17 /430.3 _LA87Rel6 18 FreigabeLufterhitzer/-Kühler Pumpe Schliesser :FRG

Output 19 20 /473.1 _LA87Rel7 21 AnsteuerungFortluft Klappe Schliesser :AST

Output 22 23 /490.1 _LA87Rel8 24 ResetRauchmelder Schliesser :AST
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8x DO Modul 3, Adr: 2

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

3 6 9 12

13 16 19 22

IO-JUMPER-4

Entfernen



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-ADV_IO_16_DI_1S-25-000559-WSD-TA86

963 972

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

971

Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

16x DI Modul 1, Adr: 0

IO-16DI-S

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:
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16x DI Modul 1, Adr: 0

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

Input 2 1 /105.6 _T86BI1 UeberSpng augel.Überspannungsableiter Öffner :ALM

Input 4 3 /150.7 _T86BI2 24V ausgelöstSteuersich. 24VDC Öffner :ALM

Input 6 5 /170.9 _T86BI3 LS ausgelöstM-BUS Einbindung Öffner :ALM

Input 8 7 /200.8 _T86BI4 Brand ausgelöstBrandschaltung SGK Öffner :ALM

Input 10 9 /220.4 _T86BI5 SpUeb ausgelöstSpannungsüberwachung Öffner :ALM

Input 12 11 /230.1 _T86BI6 QuittierungSammelquitierung Schliesser :RTI

Input 14 13 /235.1 _T86BI7 Unterdrückung aktivAlarm Unterdrückung Schliesser :AKT

Input 16 15 /251.6 _LA86BI8 AutoSig. & HWS Schliesser :RMA

Input 17 18 /251.7 _LA86BI9 EinSig. & HWS Schliesser :RME

Input 19 20 /252.6 _LA87BI10 AutoSig. & HWS Schliesser :RMA

Input 21 22 /252.7 _LA87BI11 EinSig. & HWS Schliesser :RME

Input 23 24BI12

Input 25 26 /300.5 _LA86BI13 StörungZuluftventilator Öffner :ALM

Input 27 28 /300.7 _LA86BI14 RevisionZuluftventilator Öffner :REV

Input 29 30 /303.3 _LA86BI15 Rückmeldung AufAussenluft Klappe Schliesser :RMA

Input 31 32 /305.1 _LA86BI16 FrostalarmFrostschutzthermostat Öffner :ALM



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0
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1150_I-O2-705_T86-ADV_IO_16_DI_2S-25-000559-WSD-TA86

971 973
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Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

16x DI Modul 2, Adr: 1

IO-16DI-S

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:
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16x DI Modul 2, Adr: 1

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

Input 2 1 /310.5 _LA86BI1 BetriebWRG Pumpe Schliesser :RME

Input 4 3 /310.7 _LA86BI2 RevisionWRG Pumpe Öffner :ALM

Input 6 5 /330.4 _LA86BI3 BetriebLufterhitzer/-Kühler Pumpe Schliesser :RME

Input 8 7 /370.5 _LA86BI4 StörungAbluftventilator Öffner :ALM

Input 10 9 /370.7 _LA86BI5 RevisionAbluftventilator Öffner :REV

Input 12 11 /373.3 _LA86BI6 Rückmeldung AufFortluft Klappe Schliesser :RMA

Input 14 13 /390.3 _LA86BI7 RauchalarmRauchmelder Öffner :ALM

Input 16 15 /390.4 _LA86BI8 WartungRauchmelder Öffner :ALM

Input 17 18 /400.4 _LA87BI9 StörungZuluftventilator Öffner :ALM

Input 19 20 /400.7 _LA87BI10 RevisionZuluftventilator Öffner :REV

Input 21 22 /403.3 _LA87BI11 Rückmeldung AufAussenluft Klappe Schliesser :RMA

Input 23 24 /405.1 _LA87BI12 FrostalarmFrostschutzthermostat Öffner :ALM

Input 25 26 /410.5 _LA87BI13 BetriebWRG Pumpe Schliesser :RME

Input 27 28 /410.7 _LA87BI14 RevisionWRG Pumpe Öffner :ALM

Input 29 30 /430.4 _LA87BI15 BetriebLufterhitzer/-Kühler Pumpe Schliesser :RME

Input 31 32BI16



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0
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1150_I-O2-705_T86-ADV_IO_16_DI_3S-25-000559-WSD-TA86

972 981
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Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

16x DI Modul 3, Adr: 2

IO-16DI-S

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:
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16x DI Modul 3, Adr: 2

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

Input 2 1 /470.4 _LA87BI1 StörungAbluftventilator Öffner :ALM

Input 4 3 /470.7 _LA87BI2 RevisionAbluftventilator Öffner :REV

Input 6 5 /473.3 _LA87BI3 Rückmeldung AufFortluft Klappe Schliesser :RMA

Input 8 7 /490.3 _LA87BI4 RauchalarmRauchmelder Öffner :ALM

Input 10 9 /490.4 _LA87BI5 WartungRauchmelder Öffner :ALM

Input 12 11BI6

Input 14 13BI7

Input 16 15BI8

Input 17 18BI9

Input 19 20BI10

Input 21 22BI11

Input 23 24BI12

Input 25 26BI13

Input 27 28BI14

Input 29 30BI15

Input 31 32BI16
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation
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Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

8x AO Modul 1, Adr: 0

IOD-8AO-S

8 Analog Outputs mit HOA

IOD-8AO-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:

Output 2 1 /300.4 _LA86AO1 StellwertZuluftventilator 0...10V :SSY

Output 4 3 /310.4 _LA86AO2 StellwertWRG Pumpe 0...10V :SSY

Output 6 5 /312.1 _LA86AO3 StellwertWRG Ventil 2...10V :SSY

Output 8 7 /322.1 _LA86AO4 StellwertLufterhitzer Ventil 2...10V :SSY

Output 9 10 /332.1 _LA86AO5 StellwertLuftkühler Ventil 2...10V :SSY

Output 11 12 /370.4 _LA86AO6 StellwertAbluftventilator 0...10V :SSY

Output 13 14AO7

Output 15 16AO8
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8x AO Modul 1, Adr: 0

8 Analog Outputs mit HOA

IOD-8AO-S
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Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA86, Lüftung Schule / 

Küche 2.OG Trakt I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-O2-705_T86-ADV_IO_8_AO_2S-25-000559-WSD-TA86
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Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

8x AO Modul 2, Adr: 1

IOD-8AO-S

8 Analog Outputs mit HOA

IOD-8AO-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:

Output 2 1 /400.3 _LA87AO1 StellwertZuluftventilator 0...10V :SSY

Output 4 3 /410.4 _LA87AO2 StellwertWRG Pumpe 0...10V :SSY

Output 6 5 /412.1 _LA87AO3 StellwertWRG Ventil 2...10V :SSY

Output 8 7 /422.1 _LA87AO4 StellwertLufterhitzer Ventil 2...10V :SSY

Output 9 10 /432.1 _LA87AO5 StellwertLuftkühler Ventil 2...10V :SSY

Output 11 12 /470.3 _LA87AO6 StellwertAbluftventilator 0...10V :SSY

Output 13 14AO7

Output 15 16AO8
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8x AO Modul 2, Adr: 1

8 Analog Outputs mit HOA

IOD-8AO-S
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Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

16x UIO Modul 1, Adr: 0

IOD-16UIO-S

16 Universal In-/Outputs

IOD-16UIO-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:

Input 30 31 /313.1 _LA86UIO15 MesswertWRG LK ET Temperatur PT1000 :MTE

Input 32 33 /314.1 _LA86UIO16 MesswertWRG LK AT Temperatur PT1000 :MTE

Output 4 3UIO2

Output 6 5UIO3

Output 8 7UIO4

Output 10 9UIO5

Output 2 1UIO1

Input 12 11UIO6

Input 14 13 /360.1 _LA86UIO7 Messwert CO2Raum Temperatur + CO2 0...10V :MLQ

Input 16 15 /360.3 _LA86UIO8 MesswertRaum Temperatur + CO2 0...10V :MTE

Input 18 19 /360.4 _LA86UIO9 Messwert FeuchteRaum Temperatur + CO2 0...10V :MRH

Input 20 21 /394.1 _LA86UIO10 Messwert CO2LQ Sensor VOC + CO2 0...10V :MLQ

Input 22 23 /302.1 _LA86UIO11 Messwert Vol.Zuluft Vol. / Strömung 0...10V :VOL

Input 24 25 /308.1 _LA86UIO12 Filter WartungAussenluft Filter Öffner :ALM

Input 26 27 /309.1 _LA86UIO13 Filter WartungZuluft Filter Öffner :ALM

Input 28 29 /312.3 _LA86UIO14 IstwertWRG Ventil 2...10V :RMY
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16x UIO Modul 1, Adr: 0

16 Universal In-/Outputs

IOD-16UIO-S
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Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

16x UI Modul 1, Adr: 0

IO-16UI-S

16 Universal Inputs

IO-16UI-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:

Input 2 1 /316.1 _LA86UI1 MesswertWRG LE AT Temperatur PT1000 :MTE

Input 4 3 /318.1 _LA86UI2 Messwert DruckSystemdruck Druck 0...10V :MDD

Input 6 5 /322.3 _LA86UI3 IstwertLufterhitzer Ventil 2...10V :RMY

Input 8 7 /324.1 _LA86UI4 MesswertLufterhitzer RL Temperatur PT1000 :MTE

Input 10 9 /332.2 _LA86UI5 IstwertLuftkühler Ventil 2...10V :RMY

Input 12 11 /333.1 _LA86UI6 MesswertLufterhitzer/-Kühler VL Temp. PT1000 :MTE

Input 14 13 /334.1 _LA86UI7 MesswertLufterhitzer/-Kühler RL Temp. PT1000 :MTE

Input 16 15 /350.1 _LA86UI8 MesswertAussenluft Temperatur PT1000 :MTE

Input 18 19 /352.1 _LA86UI9 MesswertWRG ZUL Temperatur PT1000 :MTE

Input 20 21 /356.1 _LA86UI10 MesswertZuluft Temperatur PT1000 :MTE

Input 22 23 /359.1 _LA86UI11 Messwert DruckZuluft Druck 0...10V :MDD

Input 24 25 /372.1 _LA86UI12 Messwert Vol.Abluft Vol. / Strömung 0...10V :VOL

Input 26 27 /377.1 _LA86UI13 Filter WartungAbluft Filter Öffner :ALM

Input 28 29 /391.1 _LA86UI14 MesswertFortluft Temperatur PT1000 :MTE

Input 30 31 /393.1 _LA86UI15 MesswertAbluft Temperatur PT1000 :MTE

Input 32 33 /399.1 _LA86UI16 Messwert DruckAbluft Druck 0...10V :MDD
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16x UI Modul 1, Adr: 0

16 Universal Inputs

IO-16UI-S
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Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

16x UIO Modul 2, Adr: 1

IOD-16UIO-S

16 Universal In-/Outputs

IOD-16UIO-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:

Input 30 31 /413.1 _LA87UIO15 MesswertWRG LK ET Temperatur PT1000 :MTE

Input 32 33 /414.1 _LA87UIO16 MesswertWRG LK AT Temperatur PT1000 :MTE

Output 4 3UIO2

Output 6 5UIO3

Output 8 7UIO4

Output 10 9UIO5

Output 2 1UIO1

Input 12 11 /476.1 _LA87UIO6 Filter WartungAbluft Feinfilter Öffner :ALM

Input 20 21 /466.1 _LA87UIO10 AnforderungTaster Schliesser :ANF

Input 22 23 /402.1 _LA87UIO11 Messwert Vol.Zuluft Vol. / Strömung 0...10V :VOL

Input 24 25 /408.1 _LA87UIO12 Filter WartungAussenluft Filter Öffner :ALM

Input 26 27 /409.1 _LA87UIO13 Filter WartungZuluft Filter Öffner :ALM

Input 28 29 /412.3 _LA87UIO14 IstwertWRG Ventil 2...10V :RMY

Input 14 13 /460.1 _LA87UIO7 MesswertRaum Temperatur PT1000 :MTE

Input 16 15UIO8

Input 18 19UIO9
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Karte:

Modul Nr.:

Beschreibung:

16x UI Modul 2, Adr: 1

IO-16UI-S

16 Universal Inputs

IO-16UI-S

1.0

27.11.2025 dpSAF Ausführung

Signalübersicht:

Input 2 1 /416.1 _LA87UI1 MesswertWRG LE AT Temperatur PT1000 :MTE

Input 4 3 /418.1 _LA87UI2 Messwert DruckSystemdruck Druck 0...10V :MDD

Input 6 5 /422.3 _LA87UI3 IstwertLufterhitzer Ventil 2...10V :RMY

Input 8 7 /424.1 _LA87UI4 MesswertLufterhitzer RL Temperatur PT1000 :MTE

Input 10 9 /432.2 _LA87UI5 IstwertLuftkühler Ventil 2...10V :RMY

Input 12 11 /433.1 _LA87UI6 MesswertLufterhitzer/-Kühler VL Temp. PT1000 :MTE

Input 14 13 /434.1 _LA87UI7 MesswertLufterhitzer/-Kühler RL Temp. PT1000 :MTE

Input 16 15 /450.1 _LA87UI8 MesswertAussenluft Temperatur PT1000 :MTE

Input 18 19 /452.1 _LA87UI9 MesswertWRG ZUL Temperatur PT1000 :MTE

Input 20 21 /456.1 _LA87UI10 MesswertZuluft Temperatur PT1000 :MTE

Input 22 23 /459.1 _LA87UI11 Messwert DruckZuluft Druck 0...10V :MDD

Input 24 25 /472.1 _LA87UI12 Messwert Vol.Abluft Vol. / Strömung 0...10V :VOL

Input 26 27 /477.1 _LA87UI13 Filter WartungAbluft Filter Öffner :ALM

Input 28 29 /491.1 _LA87UI14 MesswertFortluft Temperatur PT1000 :MTE

Input 30 31 /493.1 _LA87UI15 MesswertAbluft Temperatur PT1000 :MTE

Input 32 33 /499.1 _LA87UI16 Messwert DruckAbluft Druck 0...10V :MDD
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Sicherungslegende TA86, Lüftung Schule / Küche 2.OG Trakt I_v1.0

Objekt: Schule Wolfsmatt

Zeile Name Anlage Bezeichnung Typ
1 -110F1 _T86 Steckdose, Schrankbeleuchtung B13 /30mA
2 -150F1 _T86 Steuersich. 24VDC C13

3 -150F3 _T86 Steuersich. 24VDC
CBM E4 24DC/0.5-10A 
NO-R

4 -160F1 _T86 Spannungs Versorgung 24VAC C13
5 -170F1 _T86 M-BUS Einbindung C10, Plombierbar
6 -220F1 _T86 Spannungsüberwachung C13
7 -300F1 _LA86 Zuluftventilator C13
8 -310F1 _LA86 WRG Pumpe C13
9 -330F1 _LA86 Lufterhitzer/-Kühler Pumpe C13
10 -370F1 _LA86 Abluftventilator C13
11 -400F1 _LA87 Zuluftventilator C13
12 -410F1 _LA87 WRG Pumpe C13
13 -430F1 _LA87 Lufterhitzer/-Kühler Pumpe C13
14 -470F1 _LA87 Abluftventilator C13



Nothandbedienung TA86, Lüftung Schule / Küche 2.OG Trakt I_v1.0

Objekt: Schule Wolfsmatt

Modul Kanal Anlage BMK Gerät Signal

-961A1 Rel1 _T86 Anlagen Reset Reset

-961A1 Rel2 _T86 Sammelalarm Lampe Störung

-961A1 Rel3 _T86 Alarm Unterdrückung Hand aktiv

-961A1 Rel4 _T86 Watchdoglampe Watchdog

-961A1 Rel5 _LA86 Sig. & HWS Betrieb

-961A1 Rel6 _LA86 Sig. & HWS Vorort

-961A1 Rel7 _LA86 Sig. & HWS Störung

-962A1 Rel1 _LA86 -300M1 Zuluftventilator Freigabe

-962A1 Rel2 _LA86 -370M1 Abluftventilator Freigabe

-962A1 Rel3 _LA86 -303Y1 Aussenluft Klappe Ansteuerung

-962A1 Rel4 _LA86 -310M1 WRG Pumpe Freigabe

-962A1 Rel5 _LA86 -330M1 Lufterhitzer/-Kühler Pumpe Freigabe

-962A1 Rel6 _LA86 -373Y1 Fortluft Klappe Ansteuerung

-962A1 Rel7 _LA86 -390F1 Rauchmelder Reset

-963A1 Rel1 _LA87 Sig. & HWS Betrieb

-963A1 Rel2 _LA87 Sig. & HWS Vorort

-963A1 Rel3 _LA87 Sig. & HWS Störung

-963A1 Rel4 _LA87 -403Y1 Aussenluft Klappe Ansteuerung

-963A1 Rel5 _LA87 -410M1 WRG Pumpe Freigabe

-963A1 Rel6 _LA87 -430M1 Lufterhitzer/-Kühler Pumpe Freigabe

-963A1 Rel7 _LA87 -473Y1 Fortluft Klappe Ansteuerung

-963A1 Rel8 _LA87 -490F1 Rauchmelder Reset

-981A1 AO1 _LA86 -300M1 Zuluftventilator Stellwert

-981A1 AO2 _LA86 -310M1 WRG Pumpe Stellwert

-981A1 AO3 _LA86 -312Y1 WRG Ventil Stellwert

-981A1 AO4 _LA86 -322Y1 Lufterhitzer Ventil Stellwert

-981A1 AO5 _LA86 -332Y1 Luftkühler Ventil Stellwert

-981A1 AO6 _LA86 -370M1 Abluftventilator Stellwert

-982A1 AO1 _LA87 -400M1 Zuluftventilator Stellwert

-982A1 AO2 _LA87 -410M1 WRG Pumpe Stellwert

-982A1 AO3 _LA87 -412Y1 WRG Ventil Stellwert

-982A1 AO4 _LA87 -422Y1 Lufterhitzer Ventil Stellwert

-982A1 AO5 _LA87 -432Y1 Luftkühler Ventil Stellwert

-982A1 AO6 _LA87 -470M1 Abluftventilator Stellwert



Bezeichnungsschilder TA86, Lüftung Schule / Küche 2.OG Trakt 
I_v1.0

Objekt: Schule Wolfsmatt

Schlüssel SGK Klartext BMK

1150_I-O2-705 _LA86 -ZUL_VENT TA86 Zuluftventilator -300M1

1150_I-O2-705 _LA86 -AUL_KLAPPE TA86 Aussenluft Klappe -303Y1

1150_I-O2-705 _LA86 -WRG_PUMPE TA86 WRG Pumpe -310M1

1150_I-O2-705 _LA86 -WRG_VENTIL TA86 WRG Ventil -312Y1

1150_I-O2-705 _LA86 -LE_VENTIL TA86 Lufterhitzer Ventil -322Y1

1150_I-O2-705 _LA86 -LEK_PUMPE TA86 Lufterhitzer/-Kühler Pumpe -330M1

1150_I-O2-705 _LA86 -LK_VENTIL TA86 Luftkühler Ventil -332Y1

1150_I-O2-705 _LA86 -ABL_VENT TA86 Abluftventilator -370M1

1150_I-O2-705 _LA86 -FOL_KLAPPE TA86 Fortluft Klappe -373Y1

1150_I-O2-705 _LA86 -ABL_RAUCH TA86 Rauchmelder -390F1

1150_I-O2-705 _LA87 -ZUL_VENT TA86 Zuluftventilator -400M1

1150_I-O2-705 _LA87 -AUL_KLAPPE TA86 Aussenluft Klappe -403Y1

1150_I-O2-705 _LA87 -WRG_PUMPE TA86 WRG Pumpe -410M1

1150_I-O2-705 _LA87 -WRG_VENTIL TA86 WRG Ventil -412Y1

1150_I-O2-705 _LA87 -LE_VENTIL TA86 Lufterhitzer Ventil -422Y1

1150_I-O2-705 _LA87 -LEK_PUMPE TA86 Lufterhitzer/-Kühler Pumpe -430M1

1150_I-O2-705 _LA87 -LK_VENTIL TA86 Luftkühler Ventil -432Y1

1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_VENT TA86 Abluftventilator -470M1

1150_I-O2-705 _LA87 -FOL_KLAPPE TA86 Fortluft Klappe -473Y1

1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_RAUCH TA86 Rauchmelder -490F1

1150_I-O2-705 _T86 -ELEKTRO_ZAEHLER TA86 Elektrozähler -101A2

1150_I-O2-705 _T86 -MBUS_LS TA86 M-BUS Einbindung -170X1.1

1150_I-O2-705 _T86 -BRAND TA86 Brandschaltung SGK -200A1

1150_I-O2-705 _T86 -MBUS_LS TA86 M-BUS Einbindung Nach SGK T



Bezeichnungsschilder TA86, Lüftung Schule / Küche 2.OG Trakt 
I_v1.0

Objekt: Schule Wolfsmatt

Schlüssel SGK Klartext BMK

1150_I-O2-705 _LA87 -LE_RL_TEMP TA86 Lufterhitzer RL Temperatur -424B1

1150_I-O2-705 _LA87 -LEK_ET_TEMP TA86 Lufterhitzer/-Kühler VL Temp. -433B1

1150_I-O2-705 _LA87 -LEK_AT_TEMP TA86 Lufterhitzer/-Kühler RL Temp. -434B1

1150_I-O2-705 _LA87 -AUL_TEMP TA86 Aussenluft Temperatur -450B1

1150_I-O2-705 _LA87 -ZUL_TEMP_WRG TA86 WRG ZUL Temperatur -452B1

1150_I-O2-705 _LA87 -ZUL_TEMP TA86 Zuluft Temperatur -456B1

1150_I-O2-705 _LA87 -ZUL_DRUCK TA86 Zuluft Druck -459B1

1150_I-O2-705 _LA87 -RT TA86 Raum Temperatur -460B1

1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_VOL_STW TA86 Abluft Vol. / Strömung -472B1

1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_FILTER_FEIN TA86 Abluft Feinfilter -476B1

1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_FILTER TA86 Abluft Filter -477B1

1150_I-O2-705 _LA87 -FOL_TEMP TA86 Fortluft Temperatur -491B1

1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_TEMP TA86 Abluft Temperatur -493B1

1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_DRUCK TA86 Abluft Druck -499B1



Inbetriebnahme Checkliste (Datenpunkt Test)
TA86, Lüftung Schule / Küche 2.OG Trakt I_v1.0

Objekt: Schule Wolfsmatt

Zeile Schlüssel Klartext BMK Datum der Überprüfung

1 1150_I-O2-705 _LA86 -ZUL_VENT Zuluftventilator -300M1

2 1150_I-O2-705 _LA86 -AUL_KLAPPE Aussenluft Klappe -303Y1

3 1150_I-O2-705 _LA86 -WRG_PUMPE WRG Pumpe -310M1

4 1150_I-O2-705 _LA86 -WRG_VENTIL WRG Ventil -312Y1

5 1150_I-O2-705 _LA86 -LE_VENTIL Lufterhitzer Ventil -322Y1

6 1150_I-O2-705 _LA86 -LEK_PUMPE Lufterhitzer/-Kühler Pumpe -330M1

7 1150_I-O2-705 _LA86 -LK_VENTIL Luftkühler Ventil -332Y1

8 1150_I-O2-705 _LA86 -ABL_VENT Abluftventilator -370M1

9 1150_I-O2-705 _LA86 -FOL_KLAPPE Fortluft Klappe -373Y1

10 1150_I-O2-705 _LA86 -ABL_RAUCH Rauchmelder -390F1

11 1150_I-O2-705 _LA87 -ZUL_VENT Zuluftventilator -400M1

12 1150_I-O2-705 _LA87 -AUL_KLAPPE Aussenluft Klappe -403Y1

13 1150_I-O2-705 _LA87 -WRG_PUMPE WRG Pumpe -410M1

14 1150_I-O2-705 _LA87 -WRG_VENTIL WRG Ventil -412Y1

15 1150_I-O2-705 _LA87 -LE_VENTIL Lufterhitzer Ventil -422Y1

16 1150_I-O2-705 _LA87 -LEK_PUMPE Lufterhitzer/-Kühler Pumpe -430M1

17 1150_I-O2-705 _LA87 -LK_VENTIL Luftkühler Ventil -432Y1

18 1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_VENT Abluftventilator -470M1

19 1150_I-O2-705 _LA87 -FOL_KLAPPE Fortluft Klappe -473Y1

20 1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_RAUCH Rauchmelder -490F1

21 1150_I-O2-705 _T86 -ELEKTRO_ZAEHLER Elektrozähler -101A2

22 1150_I-O2-705 _T86 -MBUS_LS M-BUS Einbindung -170X1.1

23 1150_I-O2-705 _T86 -BRAND Brandschaltung SGK -200A1

24 1150_I-O2-705 _T86 -MBUS_LS M-BUS Einbindung Nach S



Inbetriebnahme Checkliste (Datenpunkt Test)
TA86, Lüftung Schule / Küche 2.OG Trakt I_v1.0

Objekt: Schule Wolfsmatt

Zeile Schlüssel Klartext BMK Datum der Überprüfung

56 1150_I-O2-705 _LA87 -LE_RL_TEMP Lufterhitzer RL Temperatur -424B1

57 1150_I-O2-705 _LA87 -LEK_ET_TEMP Lufterhitzer/-Kühler VL Temp. -433B1

58 1150_I-O2-705 _LA87 -LEK_AT_TEMP Lufterhitzer/-Kühler RL Temp. -434B1

59 1150_I-O2-705 _LA87 -AUL_TEMP Aussenluft Temperatur -450B1

60 1150_I-O2-705 _LA87 -ZUL_TEMP_WRG WRG ZUL Temperatur -452B1

61 1150_I-O2-705 _LA87 -ZUL_TEMP Zuluft Temperatur -456B1

62 1150_I-O2-705 _LA87 -ZUL_DRUCK Zuluft Druck -459B1

63 1150_I-O2-705 _LA87 -RT Raum Temperatur -460B1

64 1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_VOL_STW Abluft Vol. / Strömung -472B1

65 1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_FILTER_FEIN Abluft Feinfilter -476B1

66 1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_FILTER Abluft Filter -477B1

67 1150_I-O2-705 _LA87 -FOL_TEMP Fortluft Temperatur -491B1

68 1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_TEMP Abluft Temperatur -493B1

69 1150_I-O2-705 _LA87 -ABL_DRUCK Abluft Druck -499B1
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