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Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708S-25-000559-WSD-TA80

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Schulanlage Wolfsmatt / 1150

MSR Unterstation

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Hochbauabteilung, Baumanagement
Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon

Stadt Dietikon

Industriestrasse 47
8152 Glattbrugg

Joba  Baumanagement AG

Riedstrasse 3
6330 Cham

Alfacel AG

Bahnstrasse 8
8603 Schwerzenbach

Meierhans + Partner AG

Neumattstrasse 13
5000 Aarau

HEFTI. HESS. MARTIGNONI.

ELEKTROSCHEMA

Gebäudeautomation
datenpunkt engineering AG
Baselstrasse 71
4203 Grellingen

Tel: +41 44 533 13 00

info@datenpunkt.ch
www.datenpunkt.ch

Bauherr:

Fachplaner 
GA:

Objekt:

Unterstation:

Anlagen:

SGK:

Standort:

  

Bauleitung:

Fachplaner 
HLKS:

Fachplaner 
Elektro:

_TA80 MSR Allgemein

_HF80 Fernwärme

TA80

HLKSE Zentrale Trakt I

Technik H/K/Elektro, 2.UG, 708

Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon

_AP80 Personenlift

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG

_EN80 Niederspannungsanlagen

_SW80 Frischwasserstation

_SM80 Hochwasser Liftschacht

_EU80 Unterverteilungen Elektro

_FP80 PV-Anlage 1

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
_KG80 Gruppe Tech. Kälte

_LU80 Umluftkühlgeräte

_SA80 Abwasserhebeanlage
_SK80 Wassermessung

_SN80 Enthärtungsanlage

_DF80 Kippfenster
_DS80 Storen

_ZX80 ZUKO Anlagen
_EN81 Elektromessung
_ER80 Beleuchtung

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung

_HF81 Hauptverteilung Hochtemperatur
_HF82 Hauptverteilung Niedertemperatur

_HG81 Fussboden Heizung/Kühlung UG

_LA 89 Liftschachtentlüftung

_AP81 Personenlift _FP81 PV-Anlage 2
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SGK Angaben 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Schaltgerätekombination

Allgemeine Hinweise

�x�� ASS Reihenstandschrank Alu
�x�� RAL 7035 Lichtgrau
�x�� 1200x2000x400 (bxhxt)
�x�� Sockel 100mm, schwarz
�x�� Verschluss Vierkant
�x�� ABB Smissline Stecksystem
�x�� Schemafach in Türe  montiert (nicht geklebt)
�x�� Hauptschalter innen auf Schiene
�x�� Kabeleinführung oben, Moosgummiklemmplatten
�x�� Verdrahtung, Kanäle halogenfrei
�x�� Doppeltüre
�x�� SGK Beleuchtung LED
�x�� Reserve 20%

SGK Beschriftung

Schrankbeschriftung auf Türe schwarz mit 24mm 
Selbstklebebuchstaben in HELVETICA halbfett

Einspeisungsschilder 90mm*20mm schwarz, Schrift weiss

HLKSE Zentrale Trakt I1150_I-U2-708_TA80
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Prinzipschema 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung

Tiefhaltung-313B1
TH_PRI_ET_TEMP

MT19

-314B1
TH_PRI_AT_TEMP

MT20

27°C

37°C

37°C

47°C

-316B1
TH_SEK_AT_TEMP

MT21

-317B1
TH_SEK_ET_TEMP

MT22

-311M1
TH_SEK_PUMPE

PE04

-303B1
EWS_VL_TEMP

MT01

-304B1
EWS_RL_TEMP

MT02

-315Y1
TH_PRI_VENTIL

SE04

-310M1
TH_PRI_PUMPE

PE03

-319Y1
TH_SEK_VENTIL

SE05

-309A1
EWS_EXP

BD01

-308B1
EWS_RL_DRUCK

MP01

-306B1
WP_SEK_ET_TEMP

MT03

Zu KF80

Erdsonden

Hochtemperatur (HT)

Niedertemperatur (NT)

-327B1
WW_RL_TEMP

MT04

-323B1
NT_SP_VL_TEMP

MT05

-335B1
HT_SP_O_TEMP

MT11

-336B1
HT_SP_U_TEMP

MT12

-333B1
HT_SP_VL_TEMP

MT10

-334B1
HT_SP_RL_TEMP

MT13

-338B1
HT_RL_TEMP

MT16

Erdwärmesonden 
Wärmepumpe

SST_WP
KE01

-300A1

-325B1
NT_SP_O_TEMP

MT06

-326B1
NT_SP_U_TEMP

MT07

-324B1
NT_SP_RL_TEMP

MT08

Nach HF81

Nach HF82

-320A1
WW_ENTG

BD02

-328B1
WW_RL_DRUCK

MP03

-940P4
ZAEHLER_HEI_WP_HH

CW03

-940P1
ZAEHLER_HEI_WP_NT

CW01

-940P2
ZAEHLER_HEI_WP_HT

CW02

-940P5
ZAEHLER_HEI_WP_TH

CW04

3'700l

3'700l

Geräte von WP
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Prinzipschema 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HF80 Fernwärme

Fernwärme

-353B1
PRI_ET_TEMP

MT03

-355Y1
PRI_VENTIL

SE02
-354B1

PRI_AT_TEMP
MT04

Von HF81

65°C

45°C

63°C

43°C

-356B1
SEK_AT_TEMP

MT01

-357B1
SEK_ET_TEMP

MT02

-290B1
AUT_TEMP

MT05

-360M1
SEK_HPT_PUMPE_1

PE01

Fernwärme für 
Gebäude A -G

-358B1
PRI_DIFF_DRUCK

MP01

-361M1
SEK_HPT_PUMPE_2

PE02

-365Y1
SEK_VENTIL

SE01

-368B1
SEK_DIFF_DRUCK

MP02

Hochtemperatur (HT)

-940P7
ZAEHLER_HEI_FW_TRAKT_I

CW01
-337B1

FW_RL_TEMP
MT14
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Prinzipschema 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HF81 Hauptverteilung Hochtemperatur

Nach HF80 & SW80Von HA 80

-370M1
HT_HPT_PUMPE_1

PE01

-371M1
HT_HPT_PUMPE_2

PE02

-374B1
HT_HPT_RL_TEMP

MT15

-373B1
HT_HPT_VL_TEMP

MT01

FW Haus H

-344B1
FW_H_RL_TEMP

MT17

_HA80

Hochtemperatur (HT)
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Prinzipschema 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HF82 Hauptverteilung Niedertemperatur

Nach LüftungenVon HA 80

-381M1
NT_HPT_PUMPE_2

PE02

-380M1
NT_HPT_PUMPE_1

PE01

-384B1
NT_HPT_RL_TEMP

MT09

-383B1
NT_HPT_VL_TEMP

MT01

HG80
FBHK EG-2.OG

-388B1
NT_DIFF_DRUCK

MP01

HG81
FBH UG

Niedertemperatur (NT)
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Prinzipschema 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_SW80 Frischwasserstation

Von HF81

EW01
ELEKTROEINSATZ

-410A1

-415Y1
HG_VENTIL

SE01

-416B1
SP_O_TEMP

MT03

-417B1
SP_MO_TEMP

MT04

-419B1
SP_U_TEMP

MT06

Zirkulation

55°C

Kaltwasser

15°C

Brauchwarmwasser

60°C

-940P8
ZAHELER_HEI_WW_SP

CW01

-941P5
ZAEHLER_SAN_HPT_WW

-941P4
ZAEHLER_SAN_HPT_KW

-418B1
SP_MU_TEMP

MT05

-414B1
HG_RL_TEMP

MT01

-413B1
SP_VL_TEMP

MT02

Frischwasserstation

-404B1
HG_VL_TEMP

MT08

SST_FRIWA_2
FWS02

-401A1

SST_FRIWA_1
FWS01

-400A1

Hochtemperatur (HT)

3'200l

-412B1
HG_RL_TEMP

MT18
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Prinzipschema 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG

FBHK
Niedertemperatur

Bypass von RL auf beide VL

FBHK
Hochtemperatur

-421M1
HG_PUMPE

PE01

-424B1
HG_RL_TEMP

MT04

-429Y1
HT_VENTIL

SE02

-427B1
HT_VL_TEMP

MT02

-423B1
NT_VL_TEMP

MT03

-434B1
KW_RL_TEMP

MT01
-435Y1

KW_VENTIL
SE01

-425Y1
NT_VENTIL

SE03

-426B1
UMF_AT_TEMP

MT05

-428F1
HT_VL_SI_THERM

UT01

-422F1
NT_VL_SI_THERM

UT02

Von HF82

Von KF 80
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Prinzipschema 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HG81 Fussboden Heizung/Kühlung UG

FBH

-444B1
HG_HPT_RL_TEMP

MT02

-443B1
HG_VL_TEMP

MT01

-445Y1
HG_VENTIL

SE01

-449F1
HG_VL_SI_THERM

UT02

Von HF82

-441M1
HG_PUMPE

PE01
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50 100

HAWK_SPS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80

Modul Übersicht

I/O System & Web Kontroller

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Reserve Reserve Reserve

-960A1

Advanced Optimizer
N-ADV-112-H-C

Optimizer , Web 
Kontroller

-974A1

16x DI Modul 4, Adr: 3

IO-16DI-S

Niagara N4

-973A1

16x DI Modul 3, Adr: 2

IO-16DI-S

Niagara N4

-972A1

16x DI Modul 2, Adr: 1

IO-16DI-S

Niagara N4

-971A1

16x DI Modul 1, Adr: 0

IO-16DI-S

Niagara N4

-991A1

16x UI Modul 1, Adr: 0

IO-16UI-S

Niagara N4

 

-981X0

IO
-A

D
P

T
-S

2
H

on
ey

w
el

l

-992A1

16x UI Modul 2, Adr: 1

IO-16UI-S

Niagara N4

-993A1

16x UI Modul 3, Adr: 2

IO-16UI-S

Niagara N4

 

Display

-961A1

8x DO Modul 1, Adr: 0

IOD-8DOR-S

Niagara N4

Display

-963A1

8x DO Modul 3, Adr: 2

IOD-8DOR-S

Niagara N4

Display

-962A1

8x DO Modul 2, Adr: 1

IOD-8DOR-S

Niagara N4

Display

-964A1

8x DO Modul 4, Adr: 3

IOD-8DOR-S

Niagara N4

Display

-965A1

8x DO Modul 5, Adr: 4

IOD-8DOR-S

Niagara N4

Display

-981A1

8x AO Modul 1, 
Adr: 0

IOD-8AO-S

Honeywell

Display

-982A1

8x AO Modul 2, 
Adr: 1

IOD-8AO-S

Honeywell

-994A1

16x UI Modul 4, Adr: 3

IO-16UI-S

Niagara N4

-995A1

16x UI Modul 5, Adr: 4

IO-16UI-S

Niagara N4

 

Display

-983A1

8x AO Modul 3, 
Adr: 2

IOD-8AO-S

Honeywell
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80 101

EINSPEISUNG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

Einspeisung

3x400/230VAC

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

L
1

L
2

L
3-100X1

Einspeisung ab :

Nennstrom: 44.3A
Leistung: 30.7kW
Einspeisung: 80A
Kabel:  5 x 25mm²

Grösste eingebaute Sicherung: C16

Min. 16mm² Verbindung auf 
Schrankgehäuse

P
E

N P
E

/101.0
-100S1 Netz, L2

/101.0
-100S1 Netz, L3

/101.0
-100S1 Netz, L1

/101.0
-100S1 Netz, N

Elektro Angaben :

Betriebspannung: 3x400/230V
Frequenz: 50Hz
Schutzleiter: TN-S

-100S1

100A

2
1 3 5

4 6

/105.0
-100X1 Netz, L1 vor HS

/105.0
-100X1 Netz, L2 vor HS

/105.0
-100X1 Netz, L3 vor HS

/105.0
-100X1 Netz, N vor HS
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100 105

ELEKTRO_ZAEHLER

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

101

Elektrozähler Schaltgerätekombination

3x400/230VAC

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

/150.0
-100S1 Netz, L2

/150.0
-100S1 Netz, L3

/150.0
-100S1 Netz, L1

/150.0
-100S1 Netz, N

-100S1 Netz, L1
/100.9

-100S1 Netz, L2
/100.9

-100S1 Netz, L3
/100.9

-100S1 Netz, N
/100.9

/301.6
-940A1 M-Bus M+

/301.6
-940A1 M-Bus M-

-101A2 N

1 2

MBusL1/1 L1/2 L2/1 L2/2 L3/1 L3/2

EMU
Professional 3/100 M-Bus
Elektrozähler
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101 110

UEBERSPANNUNG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

105SGK

Überspannungsableiter

Normal - Netz

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

-100X1 Netz, L1 vor HS
/100.3

-100X1 Netz, L2 vor HS
/100.3

-100X1 Netz, L3 vor HS
/100.3

-100X1 Netz, N vor HS
/100.3

/110.0
-100X1 Netz, L1 vor HS

/110.0
-100X1 Netz, L2 vor HS

/110.0
-100X1 Netz, L3 vor HS

/110.0
-100X1 Netz, N vor HS

P
E-105X3

Nach Potentialausgleich

L1 L2-105F1

Mittelschutz, Klasse II

L3 N

PE

Phoenix Contact

11

12 14

-Achtung-
Vor Hauptschalter 

abgenommen!

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

2

C

1

D
I1

8
1

UeberSpng augel .
Öffner
DI

:ALM
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1150_I-U2-708_TA80-STECKDOSE_BELS-25-000559-WSD-TA80

105 150

STECKDOSE_BEL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

110

Steckdose T 13, Schrankbeleuchtung 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

-100X1 Netz, L1 vor HS
/105.9

-100X1 Netz, N vor HS
/105.9

-100X1 Netz, N vor HS

-100X1 Netz, L2 vor HS
/105.9

-100X1 Netz, L3 vor HS
/105.9

-100X1 Netz, L1 vor HS
-100X1 Netz, L2 vor HS
-100X1 Netz, L3 vor HS

I> I>

B13 /30mA
FILS

-110F1
2

3
4

1

-110H3
LED 2

1

Bewegungsmelder

LUX/Time
-110S3

14
13

L N PE

Steckleiste  mit USB

-110X1

-Achtung-
Vor Hauptschalter 

abgenommen!
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00
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Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-NETZTEIL_24VDCS-25-000559-WSD-TA80

110 151

NETZTEIL_24VDC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

150

Spannungsversorgung 24VDC

Speisung 24VDC

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

/170.0
-100S1 Netz, N-100S1 Netz, N

/101.9

-100S1 Netz, L3
/101.9 /170.0

-100S1 Netz, L3

/151.0
-150G1 0VDC

-150G1

24VDC/480W/20A

L N PE

+ + - - - 13 14

Eingestellter Strom:

I1: ___

I2: ___

I3: ___

I4:____

Pot. frei

In (Pulldown)

Out (24VDC)

-150F3

CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
Phoenix Contact

IN+ 1

IN+ 2

IN- 1

IN- 2

OUT+ 1

OUT+ 2

OUT+ 3

OUT+ 4

13

14

RST

I>80%

/151.0
-150F3 1, 24VDC

/151.2
-150F3 2, 24VDC

/151.4
-150F3 3, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

4

C

3

D
I2

8
2

24V ausgelöst
Öffner
DI

:ALM

P
E

Out+ 1 1.5mm²

Out+ 2 1.5mm²

Out+ 3 1.5mm²

Sich. 0VDC 2.5mm²

Zul. 0VDC 4mm²

Zul. 24VDC 4mm²

/151.7
-150F3 4, 24VDC

Out+ 4 1.5mm²

/170.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/101.9

-100S1 Netz, L1
/101.9 /170.0

-100S1 Netz, L1

-150F1

C13

2
1 N

N

Last: 170W
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Blatt:Gerät:
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-VERTEILUNG_24VDCS-25-000559-WSD-TA80

150 170

VERTEILUNG_24VDC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

151

Spannungs Verteilung 24VDC 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

/410.3
-151X1 SYS1, 24VDC

-150F3 1, 24VDC
/150.6

/410.3
-151X1 SYS1, 0VDC

/210.0
-151X3 SIG, 24VDC

/210.0
-151X3 SIG, 0VDC

-150G1 0VDC
/150.9

-150G1 0VDC

/308.0
-151X5 FG, 24VDC

/820.0
-151X5 FG, 0VDC

24
V

-151X1 0
V

-150F3 2, 24VDC
/150.6

24
V

-151X3 0
V

-150F3 3, 24VDC
/150.6

24
V

-151X5 0
V

Zul. 0VDC 4mm²

Steuerspannung 24VDC

Speisung I/O Module,
Speisung System
(SYS1, HAWK SPS)

Steuerspannung 24VDC

Speisung Feldgeräte
extern
(FG)

Steuerspannung 24VDC

Brandschaltung
(Brand)

Steuerspannung 24VDC

Signalisation 
Steuerung 
Intern
(SIG)

/960.0
-151X1 HAWK SPS, 24VDC

/960.0
-151X1 HAWK SPS, 0VDC

24
V

0
V

/200.1
-151X7 Brand, 24VDC

/200.2
-151X7 Brand, 0VDC

-150F3 4, 24VDC
/150.6

24
V

-151X7 0
V

24
V

0
V

-151X1 IO, 24VDC
-151X1 IO, 0VDC
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Kunden S-Nr.:
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S
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a
lts
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n
k

A
n
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ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-MBUS_LSS-25-000559-WSD-TA80

151 200

MBus

_TA80 MSR Allgemein
Speisung 230VAC

M-BUS Einbindung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

170

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-100S1 Netz, L3
/150.9

-100S1 Netz, N
/150.9

L N P
E-170X1

Plombierbar !

L N P
E

-170W1
3x1.5mm²

LNPE

-170X1.1 L N PE

L' N' PE'

Speisung M -Bus

-170F1

C10, Plombierbar

2
1 N

N

1
3

1
4

.9

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

6

C

5

D
I3

8
3

LS ausgelöst
Öffner
DI

:ALM

.1

-170F1

14
13

/220.0
-100S1 Netz, N

/220.0
-100S1 Netz, L3

L N P
E-170X5

-100S1 Netz, L1
/150.9

-100S1 Netz, L2
/150.9 /220.0

-100S1 Netz, L2
/220.0

-100S1 Netz, L1

Plombierbar !

Speisung M -Bus
Reserve

/940.0
-170X1 Mbus, PE

/940.0
-170X1 Mbus, N

/940.0
-170X1 Mbus, L
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Kunden S-Nr.:
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S
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a
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ra

n
k

A
n

la
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Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-BRANDS-25-000559-WSD-TA80

170 210

BRAND

_TA80 MSR Allgemein

Brandschaltung SGK

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

200

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-200K3

Brand St.Schütz
BSK

A
1

A
2

21 22 .6

13 14

31 32

43 44
/873.1

1 2-200X1

-151X7 Brand, 24VDC
/151.8

-200S3

Quittierung Brand
200H6, auf Front

14
13

-151X7 Brand, 0VDC
/151.8

.3

-200K3

22
21

-200H6

Brand Lampe
LED, rot auf Front

X
2

X
1

-151X7 Brand, 24VDC

/210.1

-210K1

14
11

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

8

C

7

D
I4

8
4

Brand ausgelöst
Öffner
DI

:ALM

-200K4

Finder 55.34
Anlagen

A
1

A
2

1112

14 .4

2122

24 .8

3132

34

4142

44

.4

-200K4

14
11

.4

-200K4

24
21

-151X7 Brand, 0VDC

1 2-200W1
2x1.5mm²

2L

-200A1

C NC

Ort:____
BMK:___
Stock:___

C

B
ra

nd

NC

B
ra

nd
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-RESETS-25-000559-WSD-TA80

200 220

RESET

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

210

Anlagen Reset

SGK

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

-210K1

A
1

A
2

2124

22

1114

12 /200.4

3134

32

4144

42

-151X3 SIG, 24VDC
/151.4

-151X3 SIG, 0VDC
/151.4 /230.5

-151X3 SIG, 0VDC

/230.5
-151X3 SIG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-961A1
IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

1

1
N

C
1

1
DO
Schliesser
Reset
:AST
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Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-SPANNUNGS_UEBS-25-000559-WSD-TA80

210 230

SPANNUNGS_UEB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

220

Spannungsüberwachung

SGK

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

-100S1 Netz, L1
/170.3

-100S1 Netz, L2
/170.3

-100S1 Netz, L3
/170.3

-100S1 Netz, N
/170.3

/309.0
-100S1 Netz, L1

/309.0
-100S1 Netz, L2

/309.0
-100S1 Netz, L3

/309.0
-100S1 Netz, N

C13

-220F1

2 4 6
531 N

N

L1 L2-220K2

Eltako NR12

L3 N

1 Sekunde

1

C

2

N
C

3

N
O

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

10

C

9

D
I5

8
5

SpUeb ausgelöst
Öffner
DI

:ALM
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Blatt:Gerät:
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E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ALGS-25-000559-WSD-TA80

220 235

ALG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

230

Allgemein

SGK

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

-230S1

Sammelquittierung
auf Front

14
13

-230H6

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/210.2

Signallampe

SGK
Sammelalarm

/235.7
-151X3 SIG, 0VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

12
C

11

D
I6

8
6

Quittierung
Schliesser
DI

:RTI

-151X3 SIG, 24VDC
/210.2 /235.7

-151X3 SIG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-961A1
IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

1

4

N
C

2

2
DO
Schliesser
Störung
:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ALARM _UDS-25-000559-WSD-TA80

230 236

ALARM _UD

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

235

Allgemein

Alarmunterdrückung / Hand

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

-235H8

weiss, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/230.8

Signallampe

SGK
Hand od. Alarme unterdrückt

Alarmunterdrückung

Stellung:
Aus = nicht Unterdrückt
Ein = Unterdrückt

/236.5
-151X3 SIG, 0VDC

/236.5
-151X3 SIG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

14
C

13

D
I7

8
7

Unterdrückung aktiv
Schliesser
DI

:AKT

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-961A1
IOD-8DOR-S

9

IN
3

8

N
O

3

1

7

N
C

3

3
DO
Schliesser
Hand aktiv
:AST

-235S1

14
13

-151X3 SIG, 24VDC
/230.8
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-WD_LAMPES-25-000559-WSD-TA80

235 251

WD_LAMPE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

236

Watchdog /  Ausfall CPU , IO

SGK

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

-236H6

blau, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/235.9

Signallampe

SGK
Watchdog

/251.0
-151X3 SIG, 0VDC

/251.0
-151X3 SIG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-961A1
IOD-8DOR-S

12

IN
4

11

N
O

4

1

10

N
C

4

4
DO
Öffner
Watchdog
:ALM

-151X3 SIG, 24VDC
/235.9



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation
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Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA80

236 252

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

251

Signalisation / Anlagenschalter 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung

-251H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/236.8

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto
Mitte = Aus
Rechts = Ein

-251H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

/252.0
-151X3 SIG, 0VDC

-251H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

16

C

15

D
I8

8
8

Auto
Schliesser
DI

:RMA

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

17

C

18

D
I9

8
9

Ein
Schliesser
DI

:RME

-151X3 SIG, 24VDC
/236.8

Vorort

Störung

Betrieb

-251S6

1

432

/252.0
-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-961A1
IOD-8DOR-S

13

IN
5

14

N
O

5

1

15

N
C

5

5
DO
Schliesser
Betrieb
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-961A1
IOD-8DOR-S

16

IN
6

17

N
O

6

1

18

N
C

6

6
DO
Schliesser
Vorort
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-961A1
IOD-8DOR-S

19

IN
7

20

N
O

7

1

21

N
C

7

7
DO
Schliesser
Störung
:AST
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA80

251 253

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

252

Signalisation / Anlagenschalter 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HF80 Fernwärme

-252H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/251.4

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto
Mitte = Aus
Rechts = Ein

-252H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

/253.0
-151X3 SIG, 0VDC

-252H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

19

C

20

D
I1

0

8
10

Auto
Schliesser
DI

:RMA

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

21

C

22

D
I1

1

8
11

Ein
Schliesser
DI

:RME

-151X3 SIG, 24VDC
/251.4

Vorort

Störung

Betrieb

-252S6

1

432

/253.0
-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-961A1
IOD-8DOR-S

22

IN
8

23

N
O

8

1

24

N
C

8

8
DO
Schliesser
Betrieb
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-962A1
IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

2

1

N
C

1

1
DO
Schliesser
Vorort
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-962A1
IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

2

4

N
C

2

2
DO
Schliesser
Störung
:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00
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Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF81-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA80

252 254

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

253

Signalisation / Anlagenschalter 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HF81 Hauptverteilung Hochtemperatur

-253H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/252.4

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto
Mitte = Aus
Rechts = Ein

-253H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

/254.0
-151X3 SIG, 0VDC

-253H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

23

C

24

D
I1

2

8
12

Auto
Schliesser
DI

:RMA

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

25

C

26

D
I1

3

8
13

Ein
Schliesser
DI

:RME

-151X3 SIG, 24VDC
/252.4

Vorort

Störung

Betrieb

-253S6

1

432

/254.0
-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-962A1
IOD-8DOR-S

9

IN
3

8

N
O

3

2

7

N
C

3

3
DO
Schliesser
Betrieb
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-962A1
IOD-8DOR-S

12

IN
4

11

N
O

4

2

10

N
C

4

4
DO
Schliesser
Vorort
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-962A1
IOD-8DOR-S

13

IN
5

14

N
O

5

2

15

N
C

5

5
DO
Schliesser
Störung
:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF82-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA80

253 255

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

254

Signalisation / Anlagenschalter 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HF82 Hauptverteilung Niedertemperatur

-254H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/253.4

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto
Mitte = Aus
Rechts = Ein

-254H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

/255.0
-151X3 SIG, 0VDC

-254H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

27

C

28

D
I1

4

8
14

Auto
Schliesser
DI

:RMA

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

29

C

30

D
I1

5

8
15

Ein
Schliesser
DI

:RME

-151X3 SIG, 24VDC
/253.4

Vorort

Störung

Betrieb

-254S6

1

432

/255.0
-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-962A1
IOD-8DOR-S

16

IN
6

17

N
O

6

2

18

N
C

6

6
DO
Schliesser
Betrieb
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-962A1
IOD-8DOR-S

19

IN
7

20

N
O

7

2

21

N
C

7

7
DO
Schliesser
Vorort
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-962A1
IOD-8DOR-S

22

IN
8

23

N
O

8

2

24

N
C

8

8
DO
Schliesser
Störung
:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA80

254 256

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

255

Signalisation / Anlagenschalter 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG

-255H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/254.4

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto
Mitte = Aus
Rechts = Ein

-255H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

/256.0
-151X3 SIG, 0VDC

-255H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-971A1
IO-16DI-S

31

C

32

D
I1

6

8
16

Auto
Schliesser
DI

:RMA

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

2

C

1

D
I1

9
1

Ein
Schliesser
DI

:RME

-151X3 SIG, 24VDC
/254.4

Vorort

Störung

Betrieb

-255S6

1

432

/256.0
-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-963A1
IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

3

1

N
C

1

1
DO
Schliesser
Betrieb
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-963A1
IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

3

4

N
C

2

2
DO
Schliesser
Vorort
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-963A1
IOD-8DOR-S

9

IN
3

8

N
O

3

3

7

N
C

3

3
DO
Schliesser
Störung
:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG81-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA80

255 257

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

256

Signalisation / Anlagenschalter 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_HG81 Fussboden Heizung/Kühlung UG

-256H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/255.4

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto
Mitte = Aus
Rechts = Ein

-256H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

/257.0
-151X3 SIG, 0VDC

-256H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

4

C

3

D
I2

9
2

Auto
Schliesser
DI

:RMA

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

6

C

5

D
I3

9
3

Ein
Schliesser
DI

:RME

-151X3 SIG, 24VDC
/255.4

Vorort

Störung

Betrieb

-256S6

1

432

/257.0
-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-963A1
IOD-8DOR-S

12

IN
4

11

N
O

4

3

10

N
C

4

4
DO
Schliesser
Betrieb
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-963A1
IOD-8DOR-S

13

IN
5

14

N
O

5

3

15

N
C

5

5
DO
Schliesser
Vorort
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-963A1
IOD-8DOR-S

16

IN
6

17

N
O

6

3

18

N
C

6

6
DO
Schliesser
Störung
:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA80

256 258

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

257

Signalisation / Anlagenschalter 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_SW80 Frischwasserstation

-257H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/256.4

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto
Mitte = Aus
Rechts = Ein

-257H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

/258.0
-151X3 SIG, 0VDC

-257H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

8

C

7

D
I4

9
4

Auto
Schliesser
DI

:RME

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

10

C

9

D
I5

9
5

Ein
Schliesser
DI

:ALM

-151X3 SIG, 24VDC
/256.4

Vorort

Störung

Betrieb

-257S6

1

432

/258.0
-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-963A1
IOD-8DOR-S

19

IN
7

20

N
O

7

3

21

N
C

7

7
DO
Schliesser
Betrieb
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-963A1
IOD-8DOR-S

22

IN
8

23

N
O

8

3

24

N
C

8

8
DO
Schliesser
Vorort
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-964A1
IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

4

1

N
C

1

1
DO
Schliesser
Störung
:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA80

257 259

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

258

Signalisation / Anlagenschalter 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung

-258H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/257.4

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto
Mitte = Aus
Rechts = Ein

-258H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

/259.0
-151X3 SIG, 0VDC

-258H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

12

C

11

D
I6

9
6

Auto
Schliesser
DI

:ALM

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

14

C

13

D
I7

9
7

Ein
Schliesser
DI

:REV

-151X3 SIG, 24VDC
/257.4

Vorort

Störung

Betrieb

-258S6

1

432

/259.0
-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-964A1
IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

4

4

N
C

2

2
DO
Schliesser
Betrieb
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-964A1
IOD-8DOR-S

9

IN
3

8

N
O

3

4

7

N
C

3

3
DO
Schliesser
Vorort
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-964A1
IOD-8DOR-S

12

IN
4

11

N
O

4

4

10

N
C

4

4
DO
Schliesser
Störung
:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KG80-SIG_HWSS-25-000559-WSD-TA80

258 290

SIG_HWS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

259

Signalisation / Anlagenschalter 1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf
_KG80 Gruppe Tech. Kälte

-259H3

rot, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC
/258.4

Anlagenschalter

Auto/Aus/Ein

Links = Auto
Mitte = Aus
Rechts = Ein

-259H1

grün, LED
auf Front

X
2

X
1

-151X3 SIG, 0VDC

-259H2

gelb, LED
auf Front

X
2

X
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

16

C

15

D
I8

9
8

Auto
Schliesser
DI

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

17

C

18

D
I9

9
9

Ein
Schliesser
DI

:ALM

-151X3 SIG, 24VDC
/258.4

Vorort

Störung

Betrieb

-259S6

1

432

-151X3 SIG, 24VDC

Signallampe

Störung

Signallampe

Betrieb

Signallampe

Vorort

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-964A1
IOD-8DOR-S

13

IN
5

14

N
O

5

4

15

N
C

5

5
DO
Schliesser
Betrieb
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-964A1
IOD-8DOR-S

16

IN
6

17

N
O

6

4

18

N
C

6

6
DO
Schliesser
Vorort
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-964A1
IOD-8DOR-S

19

IN
7

20

N
O

7

4

21

N
C

7

7
DO
Schliesser
Störung
:AST



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-AUT_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

259 300

AUT_TEMP

_HF80 Fernwärme
Aussen Fassade EG, Nordseite

Aussen Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

290

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2 S
ch

ir
m

-290X1

S
H

-290W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2

Siemens
QAC2012
Aussentemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+70°C

IP54

-

-

-

-

-

-

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

2
C

1

U
I1

16
1

Messwert
PT1000
UI

:MTE

B M-290B1

MT05



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-SST_WPS-25-000559-WSD-TA80

290 301

SST_WP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Scheco <--> datenpunkt AG

Schnittstelle Erzeugung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

300

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-300A1

KE01

Scheco
Schnittstelle zu Wärme-/Kälteerzeugung

Spezifikationen :

-

-

-

-

-

Schema: 205706

1

B
e

tri
e

b 
V

er
d

ic
h

te
r 

A

1 2-300X1

1 2-300W1
5x1.0mm²

LiHH NK

1

F
re

ig
ab

e 
H

av
ar

ie
lü

ftu
n

g

2

F
re

ig
ab

e 
H

av
ar

ie
lü

ftu
n

g

2

B
e

tri
e

b 
V

er
d

ic
h

te
r 

A

3 4

3 4

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

19

C

20

D
I1

0

9
10

P1 Totalausfall
Öffner
DI

:ALM

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

21

C

22

D
I1

1

9
11

P2 Teilausfall
Öffner
DI

:ALM

1

P
2

, 
T

ei
la

u
sf

al
l

1

P
1

, 
T

ot
al

au
sf

al
l

2

P
1

, 
T

ot
al

au
sf

al
l

2

P
2

, 
T

ei
la

u
sf

al
l

1

B
e

tri
e

b 
V

er
d

ic
h

te
r 

B

2
B

e
tri

e
b 

V
er

d
ic

h
te

r 
B

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

23

C

24

D
I1

2

9
12

Anf . Lüftung
Schliesser
DI

:ANF

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

25

C

26

D
I1

3

9
13

Betrieb Verd . A
Schliesser
DI

:RME

1 2-300X3

1 2-300W3
7x1.0mm²

LiHH NK

3 4

3 4

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

27

C

28

D
I1

4

9
14

Betrieb Verd . B
Schliesser
DI

:RME

5 6

5 6

402X1 402X5 402X7401X1 401X3
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Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-SST_WPS-25-000559-WSD-TA80

300 303

SST_WP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Scheco <--> datenpunkt AG

Schnittstelle Erzeugung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

301

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-300A1
KE01

Spezifikationen :

-

-

-

-

-

Schema: 205706

S
H

1 2-301X3

1 2-301W3
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

3 4

3 4 S
ch

ir
m

1

S
o

llw
er

t W
ar

m
w

a
ss

er

2

S
o

llw
er

t W
ar

m
w

a
ss

er

1

B
e

da
rf

 H
e

iz
w

as
se

r

2

B
e

da
rf

 H
e

iz
w

as
se

r

2

B
e

da
rf

 W
a

rm
w

a
ss

er

1

S
o

llw
er

t H
ei

zw
as

se
r

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-965A1
IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

5

1
N

C
1

1
DO
Schliesser
Anforderung HT
:ANF

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-965A1
IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

5

4

N
C

2

2
DO
Schliesser
Anforderung NT
:ANF

1 2-301X1

1 2-301W1
5x1.0mm²

LiHH NK

4
4

Fremdspannung !

330X1 -> Orange Vedrahtung

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-981A1
IOD-8AO-S

2

C

1

A
O

1

13
1

Sollwert HT
0...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-981A1
IOD-8AO-S

4

C

3

A
O

2

13
2

Sollwert NT
0...10V
AO

:SSY

1

B
e

da
rf

 W
a

rm
w

a
ss

er
3

3

2

S
o

llw
er

t H
ei

zw
as

se
r

411X5 411X7 412X1 412X3

1

M
-B

u
s 

E
le

kt
ro

zä
h

le
r

2

M
-B

u
s 

E
le

kt
ro

zä
h

le
r

401X5

/940.0
-940A1 M-Bus M-

/940.0
-940A1 M-Bus M+-940A1 M-Bus M+

/101.9
-940A1 M-Bus M-

/101.9

1 2

S
H

M
+

M
-

S
ch

ir
m

-301X6

-301W6
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-EWS_VL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

301 304

EWS_VL_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
EWS Vorlauf

Erdwärme VL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

303

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--303B1

MT01

1 2 S
ch

ir
m

-303X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

4
C

3

U
I2

16
2

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-303W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-EWS_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

303 306

EWS_RL_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
EWS Rücklauf

Erdwärme RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

304

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--304B1

MT02

1 2 S
ch

ir
m

-304X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

6
C

5

U
I3

16
3

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-304W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-WP_SEK_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

304 308

WP_SEK_ET_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
WP Sekundär Eintritt

WP Sek. ET Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

306

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--306B1

MT03

1 2 S
ch

ir
m

-306X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

8
C

7

U
I4

16
4

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-306W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-EWS_RL_DRUCKS-25-000559-WSD-TA80

306 309

EWS_RL_DRUCK

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
EWS Rücklauf

Systemdruck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

308

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-151X5 FG, 24VDC
/151.6 /315.0

-151X5 FG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

10
C

9

U
I5

16
5

Messwert Druck
0...10V
UI

:MDD

Spezifikationen :

24VAC/DC

0.3VA

0-10 Bar

0...10V

-

-

-

-

-

24
V

G
N

D

U S
ch

ir
m

-308X1

S
H

-308W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2 3

dP

U

2

0
V

A
C

1

24
V

A
C

-308B1

MP01

3

0
...

10
V

Belimo
22WP-116
Druckfühler



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-EWS_EXPS-25-000559-WSD-TA80

308 310

EWS_EXP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
EWS Rücklauf

Erdwärme Expansion

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

309

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N P
E-309X1

L N P
E

-309W1.1
3x1.5mm²

LNPE

/310.0
-100S1 Netz, N

-100S1 Netz, L3
/220.9

.1

-309F1

14
13

/310.0
-100S1 Netz, L3

-100S1 Netz, N
/220.9

-309A1

BD01

IMI Pneumatex
Transfero TV4.1 EC Connect
Druckhaltesystem

230V

S
p

ei
su

ng

13

C
, 

O
D

1

Spezifikationen :

230VAC

0.75kW /3.2A

2 Pot. Kontakt "öffner" OD1+2

Anschlusskabel 1.5m

-

1 2-309X3

1 2-309W3
5x1.0mm²

LiHH NK

14

N
C

, 
O

D
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

29

C

30

D
I1

5

9
15

Störung P 1
Öffner
DI

:ALM

/310.0
-100S1 Netz, L2

-100S1 Netz, L1
/220.9 /310.0

-100S1 Netz, L1
-100S1 Netz, L2

/220.9

13

C
, 

O
D

2
3 4

3 4

14

N
C

, 
O

D
2

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-972A1
IO-16DI-S

31

C

32

D
I1

6

9
16

Störung P 2
Öffner
DI

:ALM

-309F1

C13

2
1 N

N

1
3

1
4

.3

Abzweigdose PEL N

230V

-309W1.2
Kabel mit Apparatesteckdose



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-TH_PRI_PUMPES-25-000559-WSD-TA80

309 311

TH_PRI_PUMPE

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Tiefhaltung Primär Eintritt

Primär Pumpe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

310

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N-310X1 1 2 3 4-310X2

Grundfos
Magna3 40-80F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

1.26A

0.27kW

Relais 1 "Betrieb"

-

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/311.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/309.2

1 432

-100S1 Netz, L1
/309.2 /311.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/309.2 /311.0

-100S1 Netz, L3

P
E

L N P
E

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

2

C

1

D
I1

10
1

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

M
1~

Freigabe Betrieb Störung

L N-310M1

PE03

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

-310F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/309.2 /311.0

-100S1 Netz, N

-310W1
3x1.5mm²

LNPE

-310W2
5x1.0mm²

LiHH NK

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-965A1
IOD-8DOR-S

9

IN
3

8

N
O

3

5

7

N
C

3

3
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-TH_SEK_PUMPES-25-000559-WSD-TA80

310 313

TH_SEK_PUMPE

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Tiefhaltung Sekundär Eintritt

Sekundär Pumpe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

311

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N-311X1 1 2 3 4-311X2

Grundfos
Magna3 40-80F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

1.26A

0.27kW

Relais 1 "Betrieb"

-

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/320.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/310.2

1 432

-100S1 Netz, L1
/310.2 /320.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/310.2 /320.0

-100S1 Netz, L3

P
E

L N P
E

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

4

C

3

D
I2

10
2

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

M
1~

Freigabe Betrieb Störung

L N-311M1

PE04

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

-311F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/310.2 /320.0

-100S1 Netz, N

-311W1
3x1.5mm²

LNPE

-311W2
5x1.0mm²

LiHH NK

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-965A1
IOD-8DOR-S

12

IN
4

11

N
O

4

5

10

N
C

4

4
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-TH_PRI_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

311 314

TH_PRI_ET_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Tiefhaltung Primär Eintritt

Primär ET Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

313

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--313B1

MT19

1 2 S
ch

ir
m

-313X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

12
C

11

U
I6

16
6

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-313W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-TH_PRI_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

313 315

TH_PRI_AT_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Tiefhaltung Primär Austritt

Primär AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

314

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--314B1

MT20

1 2 S
ch

ir
m

-314X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

14
C

13

U
I7

16
7

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-314W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-TH_PRI_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

314 316

TH_PRI_VENTIL

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Tiefhaltung Primär Austritt

Primär Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

315

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-315X1

S
H

-315W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
SRC24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

6VA

20Nm

35s/90°

Ventil:

kvs:

-151X5 FG, 24VDC
/308.9 /319.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-981A1
IOD-8AO-S

6
C

5

A
O

3

13
3

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

16

C

15

U
I8

16
8

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-315Y1

SE04

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-TH_SEK_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

315 317

TH_SEK_AT_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Tiefhaltung Sekundär Austritt

Sekundär AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

316

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--316B1

MT21

1 2 S
ch

ir
m

-316X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

18
C

19

U
I9

16
9

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-316W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-TH_SEK_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

316 319

TH_SEK_ET_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Tiefhaltung Sekundär Eintritt

Sekundär ET Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

317

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--317B1

MT22

1 2 S
ch

ir
m

-317X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

20
C

21

U
I1

0

16
10

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-317W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-TH_SEK_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

317 320

TH_SEK_VENTIL

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Tiefhaltung Sekundär Austritt

Sekundär Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

319

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-319X1

S
H

-319W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
SRC24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

6VA

20Nm

35s/90°

Ventil:

kvs:

-151X5 FG, 24VDC
/315.9 /328.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-981A1
IOD-8AO-S

8
C

7

A
O

4

13
4

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

22

C

23

U
I1

1

16
11

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-319Y1

SE05

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-WW_ENTGS-25-000559-WSD-TA80

319 323

WW_ENTG

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
HEI Verteilung RL

Warmwasser Entgasung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

320

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N P
E-320X1

L N P
E

-320W1.1
3x1.5mm²

LNPE

/360.0
-100S1 Netz, N

-100S1 Netz, L3
/311.2

.1

-320F1

14
13

/360.0
-100S1 Netz, L3

-100S1 Netz, N
/311.2

-320A1

BD02

IMI Pneumatex
Vento  V6.1 E Connect
Entgasung

230V

S
p

ei
su

ng

13

C
, 

O
D

1

Spezifikationen :

230VAC

1.1kW /4.7A

1 Pot. Kontakt "öffner" OD1

Anschlusskabel 1.5m

-

1 2-320X3

1 2-320W3
2x1.0mm²

LiHH NK

14

N
C

, 
O

D
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

6

C

5

D
I3

10
3

Störung
Öffner
DI

:ALM

/360.0
-100S1 Netz, L2

-100S1 Netz, L1
/311.2 /360.0

-100S1 Netz, L1
-100S1 Netz, L2

/311.2

-320F1

C13

2
1 N

N

1
3

1
4

.3

Abzweigdose PEL N

230V

-320W1.2
Kabel mit Apparatesteckdose



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-NT_SP_VL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

320 324

NT_SP_VL_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
NT Speicher Vorlauf

NT Speicher VL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

323

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--323B1

MT05

1 2 S
ch

ir
m

-323X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

24
C

25

U
I1

2

16
12

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-323W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-NT_SP_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

323 325

NT_SP_RL_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
NT Speicher Rücklauf

NT Speicher RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

324

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--324B1

MT08

1 2 S
ch

ir
m

-324X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

26
C

27

U
I1

3

16
13

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-324W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-NT_SP_O_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

324 326

NT_SP_O_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
NT Speicher oben

NT Speicher Temp . oben

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

325

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01CT-1BH
Kabeltemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-35...+100°C

+/-0.3K bei 0°C

IP67

Kabellänge: 2m

-

-

-

-

ST+ ST--325B1

MT06

1 2 S
ch

ir
m

-325X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

28
C

29

U
I1

4

16
14

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-325W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-NT_SP_U_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

325 327

NT_SP_U_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
NT Speicher unten

NT Speicher Temp . unten

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

326

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01CT-1BH
Kabeltemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-35...+100°C

+/-0.3K bei 0°C

IP67

Kabellänge: 2m

-

-

-

-

ST+ ST--326B1

MT07

1 2 S
ch

ir
m

-326X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

30
C

31

U
I1

5

16
15

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-326W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-WW_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

326 328

WW_RL_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
Warmwasser Rücklauf

Warmwasser RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

327

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--327B1

MT04

1 2 S
ch

ir
m

-327X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-991A1
IO-16UI-S

32
C

33

U
I1

6

16
16

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-327W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-WW_RL_DRUCKS-25-000559-WSD-TA80

327 333

WW_RL_DRUCK

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
HEI Verteilung RL

Systemdruck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

328

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-151X5 FG, 24VDC
/319.9 /355.0

-151X5 FG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

2
C

1

U
I1

17
1

Messwert Druck
0...10V
UI

:MDD

Spezifikationen :

24VAC/DC

0.3VA

0-10 Bar

0...10V

-

-

-

-

-

24
V

G
N

D

U S
ch

ir
m

-328X1

S
H

-328W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2 3

dP

U

2

0
V

A
C

1

24
V

A
C

-328B1

MP03

3

0
...

10
V

Belimo
22WP-116
Druckfühler



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-HT_SP_VL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

328 334

HT_SP_VL_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
HT Speicher Vorlauf

HT Speicher VL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

333

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--333B1

MT10

1 2 S
ch

ir
m

-333X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

4
C

3

U
I2

17
2

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-333W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-HT_SP_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

333 335

HT_SP_RL_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
HT Speicher Rücklauf

HT Speicher RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

334

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--334B1

MT13

1 2 S
ch

ir
m

-334X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

6
C

5

U
I3

17
3

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-334W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-HT_SP_O_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

334 336

HT_SP_O_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
HT Speicher oben

HT Speicher Temp . oben

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

335

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01CT-1BH
Kabeltemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-35...+100°C

+/-0.3K bei 0°C

IP67

Kabellänge: 2m

-

-

-

-

ST+ ST--335B1

MT11

1 2 S
ch

ir
m

-335X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

8
C

7

U
I4

17
4

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-335W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-HT_SP_U_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

335 337

HT_SP_U_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
HT Speicher unten

HT Speicher Temp . unten

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

336

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01CT-1BH
Kabeltemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-35...+100°C

+/-0.3K bei 0°C

IP67

Kabellänge: 2m

-

-

-

-

ST+ ST--336B1

MT12

1 2 S
ch

ir
m

-336X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

10
C

9

U
I5

17
5

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-336W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-FW_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

336 338

FW_RL_TEMP

_HF80 Fernwärme
FW Rücklauf

Fernwärme RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

337

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--337B1

MT14

1 2 S
ch

ir
m

-337X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

12
C

11

U
I6

17
6

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-337W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-HT_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

337 344

HT_RL_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
HT Gruppen Rücklauf

HT RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

338

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--338B1

MT16

1 2 S
ch

ir
m

-338X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

14
C

13

U
I7

17
7

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-338W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HA80-FW_H_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

338 353

FW_H_RL_TEMP

_HA80 EWS Wärmepumpe / Erzeugung
FW Haus H Rücklauf

Fernwärme RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

344

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--344B1

MT17

1 2 S
ch

ir
m

-344X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

16
C

15

U
I8

17
8

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-344W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-PRI_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

344 354

PRI_ET_TEMP

_HF80 Fernwärme
Primär Eintritt

Primär ET Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

353

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--353B1

MT03

1 2 S
ch

ir
m

-353X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

18
C

19

U
I9

17
9

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-353W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-PRI_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

353 355

PRI_AT_TEMP

_HF80 Fernwärme
Primär Austritt

Primär AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

354

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--354B1

MT04

1 2 S
ch

ir
m

-354X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

20
C

21

U
I1

0

17
10

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-354W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-PRI_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

354 356

PRI_VENTIL

_HF80 Fernwärme
Primär Austritt

Primär Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

355

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-355X1

S
H

-355W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
SR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

5VA

20Nm

90s/90°

Ventil: R2040-25-S3

kvs: 25

-151X5 FG, 24VDC
/328.9 /358.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-981A1
IOD-8AO-S

9
C

10

A
O

5

13
5

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

22

C

23

U
I1

1

17
11

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-355Y1

SE02

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-SEK_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

355 357

SEK_AT_TEMP

_HF80 Fernwärme
Sekundär Austritt

Sekundär AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

356

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--356B1

MT01

1 2 S
ch

ir
m

-356X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

24
C

25

U
I1

2

17
12

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-356W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-SEK_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

356 358

SEK_ET_TEMP

_HF80 Fernwärme
Sekundär Eintritt

Sekundär ET Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

357

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--357B1

MT02

1 2 S
ch

ir
m

-357X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

26
C

27

U
I1

3

17
13

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-357W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-PRI_DIFF_DRUCKS-25-000559-WSD-TA80

357 360

PRI_DIFF_DRUCK

_HF80 Fernwärme
ET/AT Primär

Differenzdruck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

358

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-151X5 FG, 24VDC
/355.9 /365.0

-151X5 FG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

28
C

29

U
I1

4

17
14

Messwert Druck
0...10V
UI

:MDD

Spezifikationen :

24VAC/DC

0.9VA

0...2.5 bar

0...10V

-

-

-

-

-

24
V

G
N

D

U S
ch

ir
m

-358X1

S
H

-358W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2 3

dP

U

2

0
V

A
C

1

24
V

A
C

-358B1

MP01

3

0
...

10
V

Belimo
22WDP-112
Differenzdruckfühler



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-SEK_HPT_PUMPE_1S-25-000559-WSD-TA80

358 361

SEK_HPT_PUMPE_1

_HF80 Fernwärme
Sekundär Eintritt

Sekundär Haupt Pumpe 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

360

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N-360X1

Grundfos
Magna3 40-150F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

2.78A

0.6kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/361.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/320.2

-100S1 Netz, L1
/320.2 /361.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/320.2 /361.0

-100S1 Netz, L3

P
E

L N P
E

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

8

C

7

D
I4

10
4

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-360F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/320.2 /361.0

-100S1 Netz, N

-360W1
3x1.5mm²

LNPE

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-965A1
IOD-8DOR-S

13

IN
5

14

N
O

5

5

15

N
C

5

5
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

1 2 3 4

-360X3

-360W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-360M1

PE01

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-981A1
IOD-8AO-S

11

C

12

A
O

6

13
6
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-SEK_HPT_PUMPE_2S-25-000559-WSD-TA80

360 365

SEK_HPT_PUMPE_2

_HF80 Fernwärme
Sekundär Eintritt

Sekundär Haupt Pumpe 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

361

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Grundfos
Magna3 40-150F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

2.78A

0.6kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/370.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/360.2

-100S1 Netz, L1
/360.2 /370.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/360.2 /370.0

-100S1 Netz, L3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

10

C

9

D
I5

10
5

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-361F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/360.2 /370.0

-100S1 Netz, N

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-965A1
IOD-8DOR-S

16

IN
6

17

N
O

6

5

18

N
C

6

6
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

L N-361X1 P
E

L N P
E

-361W1
3x1.5mm²

LNPE

1 2 3 4

-361X3

-361W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-361M1

PE02

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-981A1
IOD-8AO-S

13

C

14

A
O

7

13
7
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-SEK_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

361 368

SEK_VENTIL

_HF80 Fernwärme
Sekundär Austritt

Sekundär Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

365

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-365X1

S
H

-365W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
SR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

5VA

20Nm

90s/90°

Ventil: R2040-25-S3

kvs: 25

-151X5 FG, 24VDC
/358.9 /368.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-981A1
IOD-8AO-S

15
C

16

A
O

8

13
8

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

30

C

31

U
I1

5

17
15

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-365Y1

SE01

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF80-SEK_DIFF_DRUCKS-25-000559-WSD-TA80

365 370

SEK_DIFF_DRUCK

_HF80 Fernwärme
ET/AT Sekundär

Differenzdruck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

368

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-151X5 FG, 24VDC
/365.9 /388.0

-151X5 FG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-992A1
IO-16UI-S

32
C

33

U
I1

6

17
16

Messwert Druck
0...10V
UI

:MDD

Spezifikationen :

24VAC/DC

0.9VA

0...1 bar

0...10V

-

-

-

-

-

24
V

G
N

D

U S
ch

ir
m

-368X1

S
H

-368W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2 3

dP

U

2

0
V

A
C

1

24
V

A
C

-368B1

MP02

3

0
...

10
V

Belimo
22WDP-111
Differenzdruckfühler



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF81-HT_HPT_PUMPE_1S-25-000559-WSD-TA80

368 371

HT_HPT_PUMPE_1

_HF81 Hauptverteilung Hochtemperatur
HT Vorlauf

Haupt Pumpe 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

370

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Grundfos
Magna3 40-120F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

1.96A

0.43kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/371.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/361.2

-100S1 Netz, L1
/361.2 /371.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/361.2 /371.0

-100S1 Netz, L3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

12

C

11

D
I6

10
6

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-370F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/361.2 /371.0

-100S1 Netz, N

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-965A1
IOD-8DOR-S

19

IN
7

20

N
O

7

5

21

N
C

7

7
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

L N-370X1 P
E

L N P
E

-370W1
3x1.5mm²

LNPE

1 2 3 4

-370X3

-370W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-370M1

PE01

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-982A1
IOD-8AO-S

2

C

1

A
O

1

14
1
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF81-HT_HPT_PUMPE_2S-25-000559-WSD-TA80

370 373

HT_HPT_PUMPE_2

_HF81 Hauptverteilung Hochtemperatur
HT Vorlauf

Haupt Pumpe 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

371

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Grundfos
Magna3 40-120F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

1.96A

0.43kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/380.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/370.2

-100S1 Netz, L1
/370.2 /380.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/370.2 /380.0

-100S1 Netz, L3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

14

C

13

D
I7

10
7

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-371F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/370.2 /380.0

-100S1 Netz, N

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-965A1
IOD-8DOR-S

22

IN
8

23

N
O

8

5

24

N
C

8

8
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

L N-371X1 P
E

L N P
E

-371W1
3x1.5mm²

LNPE

1 2 3 4

-371X3

-371W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-371M1

PE02

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-982A1
IOD-8AO-S

4

C

3

A
O

2

14
2
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF81-HT_HPT_VL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

371 374

HT_HPT_VL_TEMP

_HF81 Hauptverteilung Hochtemperatur
Hochtemperatur Hpt. Vorlauf

Haupt VL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

373

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--373B1

MT01

1 2 S
ch

ir
m

-373X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

2
C

1

U
I1

18
1

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-373W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF81-HT_HPT_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

373 380

HT_HPT_RL_TEMP

_HF81 Hauptverteilung Hochtemperatur
Hochtemperatur Hpt. Rücklauf

Haupt RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

374

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--374B1

MT15

1 2 S
ch

ir
m

-374X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

4
C

3

U
I2

18
2

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-374W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF82-NT_HPT_PUMPE_1S-25-000559-WSD-TA80

374 381

NT_HPT_PUMPE_1

_HF82 Hauptverteilung Niedertemperatur
NT Vorlauf

Haupt Pumpe 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

380

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Grundfos
Magna3 50-120F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

2.3A

0.5kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/381.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/371.2

-100S1 Netz, L1
/371.2 /381.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/371.2 /381.0

-100S1 Netz, L3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

16

C

15

D
I8

10
8

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-380F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/371.2 /381.0

-100S1 Netz, N

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-966A1
IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

6

1

N
C

1

1
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

L N-380X1 P
E

L N P
E

-380W1
3x1.5mm²

LNPE

1 2 3 4

-380X3

-380W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-380M1

PE01

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-982A1
IOD-8AO-S

6

C

5

A
O

3

14
3
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF82-NT_HPT_PUMPE_2S-25-000559-WSD-TA80

380 383

NT_HPT_PUMPE_2

_HF82 Hauptverteilung Niedertemperatur
NT Vorlauf

Haupt Pumpe 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

381

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Grundfos
Magna3 50-120F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

2.3A

0.5kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/400.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/380.2

-100S1 Netz, L1
/380.2 /400.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/380.2 /400.0

-100S1 Netz, L3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

17

C

18

D
I9

10
9

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-381F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/380.2 /400.0

-100S1 Netz, N

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-966A1
IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

6

4

N
C

2

2
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

L N-381X1 P
E

L N P
E

-381W1
3x1.5mm²

LNPE

1 2 3 4

-381X3

-381W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-381M1

PE02

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-982A1
IOD-8AO-S

8

C

7

A
O

4

14
4
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF82-NT_HPT_VL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

381 384

NT_HPT_VL_TEMP

_HF82 Hauptverteilung Niedertemperatur
Niedertemperatur Hpt. Vorlauf

Haupt VL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

383

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--383B1

MT01

1 2 S
ch

ir
m

-383X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

6
C

5

U
I3

18
3

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-383W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF82-NT_HPT_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

383 388

NT_HPT_RL_TEMP

_HF82 Hauptverteilung Niedertemperatur
Niedertemperatur Hpt. Rücklauf

Haupt RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

384

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--384B1

MT09

1 2 S
ch

ir
m

-384X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

8
C

7

U
I4

18
4

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-384W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HF82-NT_DIFF_DRUCKS-25-000559-WSD-TA80

384 400

NT_DIFF_DRUCK

_HF82 Hauptverteilung Niedertemperatur
Vorlauf / Rücklauf

Differenzdruck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

388

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-151X5 FG, 24VDC
/368.9 /415.0

-151X5 FG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

10
C

9

U
I5

18
5

Messwert Druck
0...10V
UI

:MDD

Spezifikationen :

24VAC/DC

0.9VA

0...1 bar

0...10V

-

-

-

-

-

24
V

G
N

D

U S
ch

ir
m

-388X1

S
H

-388W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2 3

dP

U

2

0
V

A
C

1

24
V

A
C

-388B1

MP01

3

0
...

10
V

Belimo
22WDP-111
Differenzdruckfühler



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-SST_FRIWA_1S-25-000559-WSD-TA80

388 401

SST_FRIWA_1

_SW80 Frischwasserstation
Schnittstelle

Frischwasserstation 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

400

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Spezifikationen :

Schnittstelle FRIWA

1.5A

0.35kW

-

-

autonome Regulierung

-400A1

FWS01

BMS
Frischwasserstation K1

X4.2

L

X4.3

N

X6.4

A
06

. 
S

tö
ru

ng

X6.5

A
06

. 
S

tö
ru

ng

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

19

C

20

D
I1

0

10
10

Störung
Öffner
DI

:ALM

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

21

C

22

D
I1

1

10
11

Revision
Öffner
DI

:ALM

L N P
E

-400X1

/401.0
-100S1 Netz, N-100S1 Netz, N

/381.2

-400W1
3x1.5mm²

LNPE

L N P
E

-100S1 Netz, L1
/381.2 /401.0

-100S1 Netz, L1

X4.4

P
E

/401.0
-100S1 Netz, L3-100S1 Netz, L3

/381.2
/401.0

-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2
/381.2

.1

-400F1

04
03

-400S1

abschliessbar

2
1

14
13

1 2-400X3

-400W3
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

1 2-400X7

-400W7
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-400F1

B13

2
1 3

4

0
3

0
4

.3



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-SST_FRIWA_2S-25-000559-WSD-TA80

400 404

SST_FRIWA_2

_SW80 Frischwasserstation
Schnittstelle

Frischwasserstation 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

401

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Spezifikationen :

Schnittstelle FRIWA

1.5A

0.35kW

-

-

autonome Regulierung

-401A1

FWS02

BMS
Frischwasserstation K1

X4.2

L

X4.3

N

X6.4

A
06

. 
S

tö
ru

ng

X6.5

A
06

. 
S

tö
ru

ng

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

23

C

24

D
I1

2

10
12

Störung
Öffner
DI

:ALM

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

25

C

26

D
I1

3

10
13

Revision
Öffner
DI

:ALM

L N P
E

-401X1

/410.0
-100S1 Netz, N-100S1 Netz, N

/400.2

-401W1
3x1.5mm²

LNPE

L N P
E

-100S1 Netz, L1
/400.2 /410.0

-100S1 Netz, L1

X4.4

P
E

/410.0
-100S1 Netz, L3-100S1 Netz, L3

/400.2
/410.0

-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2
/400.2

.1

-401F1

04
03

-401S1

abschliessbar

2
1

14
13

1 2-401X3

-401W3
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

1 2-401X7

-401W7
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

-401F1

B13

2
1 3

4

0
3

0
4

.3



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-BWW_ZIRK_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

401 410

HG_VL_TEMP

_SW80 Frischwasserstation
BWW Zirk. Rücklauf

Zirkulation RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

404

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--404B1

MT08

1 2 S
ch

ir
m

-404X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

12
C

11

U
I6

18
6

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-404W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-ELEKTROEINSATZS-25-000559-WSD-TA80

404 412

ELEKTROEINSATZ

_SW80 Frischwasserstation
Speicher unten

Elektroeinsatz BWW

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

410

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Spezifikationen :

3x400VAC

9.0kW

inkl. Temp. Regler

inkl. Temp. Begrenzer

750mm

L
1

L
2

L
3-410X1

L
1

L
2

P
E

-410W1
4x2.5mm²

3LPE

P
E

L
3

-100S1 Netz, L1
/401.2

-100S1 Netz, L2
/401.2

-100S1 Netz, L3
/401.2

-100S1 Netz, N
/401.2

/421.0
-100S1 Netz, L1

/421.0
-100S1 Netz, L2

/421.0
-100S1 Netz, L3

/421.0
-100S1 Netz, N

C16

-410F1

2 4 6
531 0

3
0

4
.9

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-966A1
IOD-8DOR-S

9

IN
3

8

N
O

3

6

7

N
C

3

3
DO
Schliesser
Ansteuerung
:AST

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

27

C

28

D
I1

4

10
14

LS ausgelöst
Öffner
DI

:ALM

BMS
07-101638
Elektroeinsatz

.1

-410F1

04
03

-151X1 SYS1, 24VDC
/151.2 /940.0

-151X1 SYS1, 24VDC

-151X1 SYS1, 0VDC
/151.2 /940.0

-151X1 SYS1, 0VDC

-410K3

A
1

A
2

2

4

6

1

3

5
.1

13 14

-410K3
.3

Hauptkontakt 2 4 6
531

L1 L2-410A1

EW01

L3 N PE



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-HG_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

410 413

HG_RL_TEMP

_SW80 Frischwasserstation
Rücklauf

Gruppe RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

412

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--412B1

MT18

1 2 S
ch

ir
m

-412X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

14
C

13

U
I7

18
7

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-412W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-SP_VL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

412 414

SP_VL_TEMP

_SW80 Frischwasserstation
Vorlauf

Speicher VL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

413

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--413B1

MT02

1 2 S
ch

ir
m

-413X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

16
C

15

U
I8

18
8

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-413W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-SP_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

413 415

HG_RL_TEMP

_SW80 Frischwasserstation
Rücklauf

Speicher RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

414

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--414B1

MT01

1 2 S
ch

ir
m

-414X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

18
C

19

U
I9

18
9

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-414W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-HG_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

414 416

HG_VENTIL

_SW80 Frischwasserstation
Vorlauf

Gruppe Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

415

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-415X1

S
H

-415W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
LR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

3VA

5Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2025-6.3-S2

kvs 6.3

-151X5 FG, 24VDC
/388.9 /425.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-982A1
IOD-8AO-S

9
C

10

A
O

5

14
5

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

20

C

21

U
I1

0

18
10

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

 

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-415Y1

SE01

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V

6

C
1

7

C
2



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-SP_O_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

415 417

SP_O_TEMP

_SW80 Frischwasserstation
Speicher oben

Speicher Temp . oben

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

416

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01CT-1BH
Kabeltemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-35...+100°C

+/-0.3K bei 0°C

IP67

Kabellänge: 2m

-

-

-

-

ST+ ST--416B1

MT03

1 2 S
ch

ir
m

-416X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

22
C

23

U
I1

1

18
11

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-416W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-SP_MO_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

416 418

SP_MO_TEMP

_SW80 Frischwasserstation
Speicher mitte oben

Speicher Temp . mitte oben

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

417

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01CT-1BH
Kabeltemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-35...+100°C

+/-0.3K bei 0°C

IP67

Kabellänge: 2m

-

-

-

-

ST+ ST--417B1

MT04

1 2 S
ch

ir
m

-417X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

24
C

25

U
I1

2

18
12

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-417W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-SP_MU_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

417 419

SP_MU_TEMP

_SW80 Frischwasserstation
Speicher mitte unten

Speicher Temp . mitte unten

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

418

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01CT-1BH
Kabeltemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-35...+100°C

+/-0.3K bei 0°C

IP67

Kabellänge: 2m

-

-

-

-

ST+ ST--418B1

MT05

1 2 S
ch

ir
m

-418X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

26
C

27

U
I1

3

18
13

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-418W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SW80-SP_U_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

418 421

SP_U_TEMP

_SW80 Frischwasserstation
Speicher unten

Speicher Temp . unten

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

419

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01CT-1BH
Kabeltemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-35...+100°C

+/-0.3K bei 0°C

IP67

Kabellänge: 2m

-

-

-

-

ST+ ST--419B1

MT06

1 2 S
ch

ir
m

-419X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

28
C

29

U
I1

4

18
14

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-419W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-HG_PUMPES-25-000559-WSD-TA80

419 422

HG_PUMPE

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
Rücklauf, Umf. Eintritt

Gruppen Pumpe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

421

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N-421X1 1 2 3 4-421X2

Grundfos
Magna3 50-180F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

3.45A

0.76kW

Relais 1 "Betrieb"

-

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/441.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/410.2

1 432

-100S1 Netz, L1
/410.2 /441.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/410.2 /441.0

-100S1 Netz, L3

P
E

L N P
E

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

29

C

30

D
I1

5

10
15

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

M
1~

Freigabe Betrieb Störung

L N-421M1

PE01

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

-421F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/410.2 /441.0

-100S1 Netz, N

-421W1
3x1.5mm²

LNPE

-421W2
5x1.0mm²

LiHH NK

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-966A1
IOD-8DOR-S

12

IN
4

11

N
O

4

6

10

N
C

4

4
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-NT_VL_SI_THERMS-25-000559-WSD-TA80

421 423

NT_VL_SI_THERM

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
NT Vorlauf

NT Sicherheitsthermostat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

422

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Belimo
EXT-J-00734645
Sicherheitsthermostat

Spezifikationen :

Umschalter

potentialfrei

50...80°C

eingestellt:

Kapillare 1m

Manuelle Rückstellung

-

-

-

-422W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

1 2-422X1

T

1

C
O

M

2

N
or

m
al

-422F1

UT02

4

Ü
. 

T
em

p

PE

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-973A1
IO-16DI-S

31

C

32

D
I1

6

10
16

Ü. Temp . ausgelöst
Öffner
DI

:ALM



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-NT_VL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

422 424

NT_VL_TEMP

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
Vorlauf

Gruppe NT VL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

423

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--423B1

MT03

1 2 S
ch

ir
m

-423X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

30
C

31

U
I1

5

18
15

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-423W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-HG_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

423 425

HG_RL_TEMP

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
Rücklauf

Gruppe RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

424

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--424B1

MT04

1 2 S
ch

ir
m

-424X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-993A1
IO-16UI-S

32
C

33

U
I1

6

18
16

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-424W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-NT_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

424 426

NT_VENTIL

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
Vorlauf

Gruppen NT Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

425

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-425X1

S
H

-425W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
SR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

5VA

20Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2050-40-S4

kvs 40.0

-151X5 FG, 24VDC
/415.9 /429.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-982A1
IOD-8AO-S

11
C

12

A
O

6

14
6

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

2

C

1

U
I1

19
1

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-425Y1

SE03

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-UMF_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

425 427

UMF_AT_TEMP

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
Austritt

Umformer AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

426

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--426B1

MT05

1 2 S
ch

ir
m

-426X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

4
C

3

U
I2

19
2

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-426W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-HT_VL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

426 428

HT_VL_TEMP

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
HT Vorlauf

Gruppe HT VL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

427

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--427B1

MT02

1 2 S
ch

ir
m

-427X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

6
C

5

U
I3

19
3

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-427W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-HT_VL_SI_THERMS-25-000559-WSD-TA80

427 429

HT_VL_SI_THERM

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
HT Vorlauf

HT Sicherheitsthermostat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

428

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Belimo
EXT-J-00734645
Sicherheitsthermostat

Spezifikationen :

Umschalter

potentialfrei

50...80°C

eingestellt:

Kapillare 1m

Manuelle Rückstellung

-

-

-

-428W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

1 2-428X1

T

1

C
O

M

2

N
or

m
al

-428F1

UT01

4

Ü
. 

T
em

p

PE

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-974A1
IO-16DI-S

2

C

1

D
I1

11
1

Ü. Temp . ausgelöst
Öffner
DI

:ALM



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-HT_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

428 434

HT_VENTIL

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
HT Vorlauf

Gruppen HT Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

429

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-429X1

S
H

-429W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
SR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

5VA

20Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2050-40-S4

kvs 40.0

-151X5 FG, 24VDC
/425.9 /435.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-982A1
IOD-8AO-S

13
C

14

A
O

7

14
7

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

8

C

7

U
I4

19
4

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-429Y1

SE02

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-KW_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

429 435

KW_RL_TEMP

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
Rücklauf

Kaltwasser RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

434

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--434B1

MT01

1 2 S
ch

ir
m

-434X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

10
C

9

U
I5

19
5

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-434W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG80-KW_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

434 441

KW_VENTIL

_HG80 Fussboden Heizung/Kühlung EG-2.OG
Rücklauf

Kaltwasser Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

435

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-435X1

S
H

-435W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
SR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

5VA

20Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2050-40-S4

kvs 40.0

-151X5 FG, 24VDC
/429.9 /445.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-982A1
IOD-8AO-S

15
C

16

A
O

8

14
8

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

12

C

11

U
I6

19
6

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-435Y1

SE01

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG81-HG_PUMPES-25-000559-WSD-TA80

435 443

HG_PUMPE

_HG81 Fussboden Heizung/Kühlung UG
Rücklauf, Umf. Eintritt

Gruppen Pumpe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

441

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N-441X1 1 2 3 4-441X2

Grundfos
Magna3 32-80F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

1.2A

0.14kW

Relais 1 "Betrieb"

-

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/500.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/421.2

1 432

-100S1 Netz, L1
/421.2 /500.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/421.2 /500.0

-100S1 Netz, L3

P
E

L N P
E

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-974A1
IO-16DI-S

4

C

3

D
I2

11
2

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

M
1~

Freigabe Betrieb Störung

L N-441M1

PE01

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

-441F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/421.2 /500.0

-100S1 Netz, N

-441W1
3x1.5mm²

LNPE

-441W2
5x1.0mm²

LiHH NK

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-966A1
IOD-8DOR-S

13

IN
5

14

N
O

5

6

15

N
C

5

5
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG81-HG_VL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

441 444

HG_VL_TEMP

_HG81 Fussboden Heizung/Kühlung UG
Vorlauf

Gruppe VL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

443

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--443B1

MT01

1 2 S
ch

ir
m

-443X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

14
C

13

U
I7

19
7

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-443W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG81-HG_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

443 445

HG_HPT_RL_TEMP

_HG81 Fussboden Heizung/Kühlung UG
Rücklauf

Gruppe RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

444

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--444B1

MT02

1 2 S
ch

ir
m

-444X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

16
C

15

U
I8

19
8

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-444W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG81-HG_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

444 449

HG_VENTIL

_HG81 Fussboden Heizung/Kühlung UG
Vorlauf

Gruppen Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

445

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-445X1

S
H

-445W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
LR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

3VA

5Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2025.10-S2

kvs 10.0

-151X5 FG, 24VDC
/435.9 /505.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-983A1
IOD-8AO-S

2
C

1

A
O

1

15
1

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

18

C

19

U
I9

19
9

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-445Y1

SE01

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_HG81-HG_VL_SI_THERMS-25-000559-WSD-TA80

445 500

HG_VL_SI_THERM

_HG81 Fussboden Heizung/Kühlung UG
Vorlauf

Sicherheitsthermostat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

449

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Belimo
EXT-J-00734645
Sicherheitsthermostat

Spezifikationen :

Umschalter

potentialfrei

50...80°C

eingestellt:

Kapillare 1m

Manuelle Rückstellung

-

-

-

-449W1
2x1.0mm² 

LiHH NK

1 2

1 2-449X1

T

1

C
O

M

2

N
or

m
al

-449F1

UT02

4

Ü
. 

T
em

p

PE

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-974A1
IO-16DI-S

6

C

5

D
I3

11
3

Ü. Temp . ausgelöst
Öffner
DI

:ALM



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-PRI_PUMPE_1S-25-000559-WSD-TA80

449 501

PRI_PUMPE_1

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Primär Eintritt

Primär Pumpe 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

500

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Grundfos
Magna3 65-150F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

6.18A

1.38kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/501.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/441.2

-100S1 Netz, L1
/441.2 /501.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/441.2 /501.0

-100S1 Netz, L3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-974A1
IO-16DI-S

8

C

7

D
I4

11
4

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-500F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/441.2 /501.0

-100S1 Netz, N

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-966A1
IOD-8DOR-S

16

IN
6

17

N
O

6

6

18

N
C

6

6
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

L N-500X1 P
E

L N P
E

-500W1
3x1.5mm²

LNPE

1 2 3 4

-500X3

-500W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-500M1

PE03

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-983A1
IOD-8AO-S

4

C

3

A
O

2

15
2
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-PRI_PUMPE_2S-25-000559-WSD-TA80

500 503

PRI_PUMPE_2

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Primär Eintritt

Primär Pumpe 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

501

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Grundfos
Magna3 65-150F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

6.18A

1.38kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/510.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/500.2

-100S1 Netz, L1
/500.2 /510.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/500.2 /510.0

-100S1 Netz, L3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-974A1
IO-16DI-S

10

C

9

D
I5

11
5

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-501F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/500.2 /510.0

-100S1 Netz, N

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-966A1
IOD-8DOR-S

19

IN
7

20

N
O

7

6

21

N
C

7

7
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

L N-501X1 P
E

L N P
E

-501W1
3x1.5mm²

LNPE

1 2 3 4

-501X3

-501W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-501M1

PE04

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-983A1
IOD-8AO-S

6

C

5

A
O

3

15
3
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-PRI_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

501 504

PRI_ET_TEMP

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Primär Eintritt

Primär ET Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

503

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--503B1

MT03

1 2 S
ch

ir
m

-503X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

20
C

21

U
I1

0

19
10

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-503W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-PRI_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

503 505

PRI_AT_TEMP

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Primär Austritt

Primär AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

504

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--504B1

MT04

1 2 S
ch

ir
m

-504X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

22
C

23

U
I1

1

19
11

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-504W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-EWS_KLAPPES-25-000559-WSD-TA80

504 506

EWS_KLAPPE

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Rücklauf

Erdwärme Klappe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

505

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-505X1

S
H

-505W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
GR24A-SR-5
Stetiger Drehantrieb für Drosselklappen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

6.5VA

40Nm

150s/90°

Ventil: Belimo D680N

kvs 100.0

-151X5 FG, 24VDC
/445.9 /518.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-983A1
IOD-8AO-S

8
C

7

A
O

4

15
4

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

24

C

25

U
I1

2

19
12

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-505Y1

AE01

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-SEK_AT_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

505 507

SEK_AT_TEMP

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Sekundär Austritt

Sekundär AT Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

506

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--506B1

MT01

1 2 S
ch

ir
m

-506X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

26
C

27

U
I1

3

19
13

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-506W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-SEK_ET_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

506 510

SEK_ET_TEMP

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Sekundär Eintritt

Sekundär ET Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

507

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--507B1

MT02

1 2 S
ch

ir
m

-507X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

28
C

29

U
I1

4

19
14

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-507W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-SEK_HPT_PUMPE_1S-25-000559-WSD-TA80

507 511

SEK_HPT_PUMPE_1

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Sekundär Eintritt

Sekundär Haupt Pumpe 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

510

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Grundfos
Magna3 65-150F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

6.18A

1.38kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/511.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/501.2

-100S1 Netz, L1
/501.2 /511.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/501.2 /511.0

-100S1 Netz, L3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-974A1
IO-16DI-S

12

C

11

D
I6

11
6

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-510F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/501.2 /511.0

-100S1 Netz, N

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-966A1
IOD-8DOR-S

22

IN
8

23

N
O

8

6

24

N
C

8

8
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

L N-510X1 P
E

L N P
E

-510W1
3x1.5mm²

LNPE

1 2 3 4

-510X3

-510W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-510M1

PE01

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-983A1
IOD-8AO-S

9

C

10

A
O

5

15
5
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-SEK_HPT_PUMPE_2S-25-000559-WSD-TA80

510 518

SEK_HPT_PUMPE_2

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Sekundär Eintritt

Sekundär Haupt Pumpe 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

511

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Grundfos
Magna3 65-150F
Umwälzpumpe

Spezifikationen :

230VAC

6.18A

1.38kW

Relais 1 "Betrieb"

0...10V

von Lieferant eingestellt

-

-

-

/530.0
-100S1 Netz, L2-100S1 Netz, L2

/510.2

-100S1 Netz, L1
/510.2 /530.0

-100S1 Netz, L1

-100S1 Netz, L3
/510.2 /530.0

-100S1 Netz, L3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-974A1
IO-16DI-S

14

C

13

D
I7

11
7

Betrieb
Schliesser
DI

:RME

-511F1

C13

2
1 3

4

-100S1 Netz, N
/510.2 /530.0

-100S1 Netz, N

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-967A1
IOD-8DOR-S

3

IN
1

2

N
O

1

7

1

N
C

1

1
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

L N-511X1 P
E

L N P
E

-511W1
3x1.5mm²

LNPE

1 2 3 4

-511X3

-511W3
7x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 432

M
1~

Digital Eingang Relais 1 Relais 2 Analog Eingang U/I

L N-511M1

PE02

PE T

G
N

D

S/S

E
xt

. 
O

N

C1

C

NO1

N
O

NC1

N
C

C2

C

NC2

N
C

NO2

N
O

24V GND IN
0

...
10

V

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-983A1
IOD-8AO-S

11

C

12

A
O

6

15
6
AO
0...10V
Stellwert
:SSY

5 6
65

S
ch

ir
m

S
H



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-KW_DIFF_DRUCKS-25-000559-WSD-TA80

511 530

KW_DIFF_DRUCK

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Vor-/Rücklauf

Differenzdruck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

518

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-151X5 FG, 24VDC
/505.9 /548.0

-151X5 FG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

30
C

31

U
I1

5

19
15

Messwert Druck
0...10V
UI

:MDD

Spezifikationen :

24VAC/DC

0.9VA

0...1 bar

0...10V

-

-

-

-

-

24
V

G
N

D

U S
ch

ir
m

-518X1

S
H

-518W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2 3

dP

U

2

0
V

A
C

1

24
V

A
C

-518B1

MP02

3

0
...

10
V

Belimo
22WDP-111
Differenzdruckfühler



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-LECKAGE _UEB_1S-25-000559-WSD-TA80

518 531

LECKAGE _UEB_1

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Sanitärzentrale UG

Leckwasserüberwachung 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

530

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N P
E-530X1

L N P
E

-530W1
3x1.5mm²

LNPE

/540.0
-100S1 Netz, N

-100S1 Netz, L3
/511.2

.1

-530F1

04
03

/540.0
-100S1 Netz, L3

-100S1 Netz, N
/511.2

-530A1

UK01

BRUGG Pipes
Leakguard Easy
Leckwasserüberwachung

L

23
0V

N

N
eu

tr
al

le
ite

r

PE

S
ch

u
tz

le
ite

r

NCC

Spezifikationen :

230VAC

0.01A

1 Pot. Kotakt

Kontakt C/NC

1 2-530X2

1 2-530W2
2x1.0mm²

LiHH NK

NO

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-995A1
IO-16UI-S

28

C

29

U
I1

4

20
14

Störung
Öffner
UI

:ALM

/540.0
-100S1 Netz, L2

-100S1 Netz, L1
/511.2 /540.0

-100S1 Netz, L1
-100S1 Netz, L2

/511.2

C NCNO

-530F1

C13

2
1 3

4

0
3

0
4

.4

/531.0
-530F1 LEK_N

/531.0
-530F1 LEK_L

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-995A1
IO-16UI-S

26

C

27

U
I1

3

20
13

LS ausgelöst
Öffner
UI

:ALM



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-LECKAGE _UEB_2S-25-000559-WSD-TA80

530 532

LECKAGE _UEB_2

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Sanitärzentrale UG

Leckwasserüberwachung 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

531

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N P
E-531X1

L N P
E

-531W1
3x1.5mm²

LNPE

-531A1

UK02

BRUGG Pipes
Leakguard Easy
Leckwasserüberwachung

L

23
0V

N

N
eu

tr
al

le
ite

r

PE

S
ch

u
tz

le
ite

r

NCC

Spezifikationen :

230VAC

0.01A

1 Pot. Kotakt

Kontakt C/NC

1 2-531X2

1 2-531W2
2x1.0mm²

LiHH NK

NO

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-995A1
IO-16UI-S

30

C

31

U
I1

5

20
15

Störung
Öffner
UI

:ALM

C NCNO

/532.0
-530F1 LEK_N

-530F1 LEK_L
/530.2 /532.0

-530F1 LEK_L
-530F1 LEK_N

/530.2



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-LECKAGE _UEB_3S-25-000559-WSD-TA80

531 540

LECKAGE _UEB_3

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
Lingerie Chemikalien UG

Leckwasserüberwachung 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

532

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N P
E-532X1

L N P
E

-532W1
3x1.5mm²

LNPE

-532A1

UK03

BRUGG Pipes
Leakguard Easy
Leckwasserüberwachung

L

23
0V

N

N
eu

tr
al

le
ite

r

PE

S
ch

u
tz

le
ite

r

NCC

Spezifikationen :

230VAC

0.01A

1 Pot. Kotakt

Kontakt C/NC

1 2-532X2

1 2-532W2
2x1.0mm²

LiHH NK

NO

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-995A1
IO-16UI-S

32

C

33

U
I1

6

20
16

Störung
Öffner
UI

:ALM

C NCNO

-530F1 LEK_N
-530F1 LEK_L

/531.2
-530F1 LEK_L

-530F1 LEK_N
/531.2



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-KW_ENTGS-25-000559-WSD-TA80

532 548

KW_ENTG

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
KAE Verteilung RL

Kaltwasser Entgasung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

540

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

L N P
E-540X1

L N P
E

-540W1.1
3x1.5mm²

LNPE

/710.0
-100S1 Netz, N

-100S1 Netz, L3
/530.2

.1

-540F1

14
13

/710.0
-100S1 Netz, L3

-100S1 Netz, N
/530.2

-540A1

BD01

IMI Pneumatex
Vento  V6.1 E Connect
Entgasung

230V

S
p

ei
su

ng

13

C
, 

O
D

1

Spezifikationen :

230VAC

1.1kW /4.7A

1 Pot. Kontakt "öffner" OD1

Anschlusskabel 1.5m

-

1 2-540X3

1 2-540W3
2x1.0mm²

LiHH NK

14

N
C

, 
O

D
1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-974A1
IO-16DI-S

16

C

15

D
I8

11
8

Störung
Öffner
DI

:ALM

/710.0
-100S1 Netz, L2

-100S1 Netz, L1
/530.2 /710.0

-100S1 Netz, L1
-100S1 Netz, L2

/530.2

-540F1

C13

2
1 N

N

1
3

1
4

.3

Abzweigdose PEL N

230V

-540W1.2
Kabel mit Apparatesteckdose



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KF80-KW_RL_DRUCKS-25-000559-WSD-TA80

540 554

KW_RL_DRUCK

_KF80 EWS Tauscher / Kälteverteilung
KAE Verteilung RL

Systemdruck

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

548

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-151X5 FG, 24VDC
/518.9 /555.0

-151X5 FG, 24VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-994A1
IO-16UI-S

32
C

33

U
I1

6

19
16

Messwert Druck
0...10V
UI

:MDD

Spezifikationen :

24VAC/DC

0.3VA

0-10 Bar

0...10V

-

-

-

-

-

24
V

G
N

D

U S
ch

ir
m

-548X1

S
H

-548W1
4x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

1 2 3

dP

U

2

0
V

A
C

1

24
V

A
C

-548B1

MP01

3

0
...

10
V

Belimo
22WP-116
Druckfühler



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KG80-KG_RL_TEMPS-25-000559-WSD-TA80

548 555

KG_RL_TEMP

_KG80 Gruppe Tech. Kälte
Rücklauf

Gruppe RL Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

554

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Belimo
01DT-BL
Tauchtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--554B1

MT01

1 2 S
ch

ir
m

-554X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-995A1
IO-16UI-S

2
C

1

U
I1

20
1

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-554W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_KG80-KG_VENTILS-25-000559-WSD-TA80

554 600

KG_VENTIL

_KG80 Gruppe Tech. Kälte
Rücklauf

Kälte Gruppen Ventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

555

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

24
V

G
N

D

Y S
ch

ir
m

-555X1

S
H

-555W1
5x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

Belimo
LR24A-SR
Stetiger Drehantrieb für Kugelhahnen

Spezifikationen :

24VAC/DC, 2-10VDC

3VA

5Nm

90s/90°

Ventil: Belimo R2020-6.3-S2

kvs 6.3

-151X5 FG, 24VDC
/548.9 /820.0

-151X5 FG, 24VDC

1 2 3

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-983A1
IOD-8AO-S

13
C

14

A
O

7

15
7

Stellwert
2...10V
AO

:SSY

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-995A1
IO-16UI-S

4

C

3

U
I2

20
2

Istwert
2...10V
UI

:RMY

U
4

 

1

0
V

A
C

2

24
V

A
C

-555Y1

SE01

3

Y
, 

2
...

10
V

5

U
, 

2
...

10
V

6

C
1

7

C
2



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_LU80-KLIMA _SCHRANKS-25-000559-WSD-TA80

555 604

KLIMA _SCHRANK

_LU80 Umluftkühlgeräte
Sammelalarme

Klimaschrank

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

600

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-600A1

CT01

CTA
w-AV3 O 026 F02
Klimaschrank

/960.5
-960X7 SST, RS485+

/960.5
-960X7 SST, RS485-

/960.5
-960X7 SST, RS485_GND

485A

M
od

b
us

R
T

U

485B

M
od

b
us

R
T

U

GND

M
od

b
us

R
T

U

Spezifikationen :

Einspeisung ab UV Elektro

Modbus Adresse:

-

-

-

-



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_LU80-RAUM _TEMPS-25-000559-WSD-TA80

600 710

RAUM _TEMP

_LU80 Umluftkühlgeräte
Raum 711, Elektro/ICT

Raum Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

604

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2

S
H

Sensortec
RFE01
Raumtemperaturfühler

Spezifikationen :

PT1000

-50...+160°C

+/-0.3K bei 0°C

IP65

Sondenlänge: 100mm

-

-

-

-

ST+ ST--604B1

MT02

1 2 S
ch

ir
m

-604X1

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-995A1
IO-16UI-S

6
C

5

U
I3

20
3

Messwert
PT1000
UI

:MTE

-604W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK













Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_SM80-WASS-25-000559-WSD-TA80

810 830

WAS

_SM80
Liftschacht

Wassermelder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

820

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

1 2-820X1 3 4

-151X5 FG, 24VDC
/555.9

-151X5 FG, 24VDC

-151X5 FG, 0VDC
/151.6

-151X5 FG, 0VDC

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-975A1
IO-16DI-S

8

C

7

D
I4

12
4

Wasseralarm
Öffner
DI

:ALM

-820A1

C NC

Wunderli Electronics AG
HY-WA-24, Wasser Detektor

1 2-820W1
5x1.0mm²

LiHH NK

COM

gr
ü

n

NO

ge
lb

+

24
V

-

0
V

3 4









Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_LA89-FOL_BSKS-25-000559-WSD-TA80

840 940

FOL_BSK

_LA89 Liftschachtentlüftung
Fortluft

Fortluft Brandschutzklappe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

873

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

Belimo
BFL230-T-ST
Federrücklaufantrieb

Spezifikationen :

230VAC

6.5VA

Auf: <60s/90°

Zu: 20s

4Nm

Wartungsfrei

-

-

-

-873A1

ZT01

LaminAir
RL4
Rauchmelder

1

L

2

N

3

L

3

A
la

rm
 N

O

1

L

2

N

4

N

5

N

4

A
la

rm
 N

C

Power Alarmrelais

M

1

L

2

N

-873Y4

AJ01

S1

C

S2

N
C

S3

N
O

, 
zu

S4

C

S5

N
C

S6

N
O

, 
of

fe
n

-100S1 Netz, L1
/725.2

-100S1 Netz, N
/725.2

L N

-873X1

-873W1
3x1.5mm²

LNPE

N P
E

L

P
E

-100S1 Netz, N

-100S1 Netz, L1
-100S1 Netz, L2

/725.2
-100S1 Netz, L3

/725.2

-100S1 Netz, L2
-100S1 Netz, L3

I> I>

C13
FILS, 30mA

-873F1

2

3
4

1

0
3

0
4

.8

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-975A1
IO-16DI-S

25

C

26

D
I1

3

12
13

LS ausgelöst
Öffner
DI

:ALM

.1

-873F1

04
03

Z
U

-873X5

-873W5
4x1.0mm²

LiHH NK

1 2 3

C
O

M

A
U

F

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-967A1
IOD-8DOR-S

6

IN
2

5

N
O

2

7

4

N
C

2

2
DO
Schliesser
Freigabe
:FRG

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-975A1
IO-16DI-S

21

C

22

D
I1

1

12
11

Rückmeldung Zu
Schliesser
DI

:RMZ

Modul
Position

Typ
Art

Funktion
Key

-975A1
IO-16DI-S

23

C

24

D
I1

2

12
12

Rückmeldung Auf
Schliesser
DI

:RMA

/200.3

Brand

-200K3

44
43



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-MBUSS-25-000559-WSD-TA80

873 941

MBus

_TA80 MSR Allgemein

M-BUS Einbindung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

940

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-151X1 SYS1, 24VDC
/410.5

-151X1 SYS1, 0VDC
/410.5

/981.0
-151X1 SYS1, 24VDC

/981.0
-151X1 SYS1, 0VDC

/956.5
-940A1 LAN, M-Bus

-940A1 V + V -

ISMA
MBus, MG-IP

M+M- M+M- M+M-

RJ45

M+ M+M+ M-M- M-

-940W3
Patchkabel, Cat. 6

M
+

M
-

-940X1 S
ch

ir
m

1 2-940W1
2x1.0mm² Abgs.

LiHCH NK

S
H

Zähler M+ M-

M+' M-'

-170X1 Mbus, PE
/170.2

-170X1 Mbus, L
/170.2

-170X1 Mbus, N
/170.2

NeoVac
UH50/x62
Wärmezähler

NeoVac
UH50/x65
Wärmezähler

NeoVac
UH50/x65
Wärmezähler

L N-940P1
CW01

PE M+ M-

Standort:

HEI-Zähler Wärmepumpe 
Niedertemp.

L N-940P2
CW02

PE M+ M-

Standort:

HEI-Zähler Wärmepumpe 
Hochtemp.

L N-940P4
CW03

PE M+ M-

Standort:

HEI-Zähler Wärmepumpe 
Hochhaltung

-940A1 M-Bus M+
/301.7

-940A1 M-Bus M-
/301.7

NeoVac
UH50/x82
Wärmezähler

L N-940P5
CW04

PE M+ M-

Standort:

HEI-Zähler Wärmepumpe 
Tiefhaltung

NeoVac
UH50/x60
Wärmezähler

L N-940P7
CW01

PE M+ M-

Standort:

HEI-Zähler Fernwärme Trakt I

NeoVac
UH/x82
Wärmezähler

L N-940P8
CW01

PE M+ M-

Standort:

HEI-Zähler Warmwasser 
Speicher

/945.0
-940A1 M-Bus M+

/945.0
-940A1 M-Bus M-

/941.0
-940X1 M-Bus M-

/941.0
-940X1 M-Bus M+

/941.0
-170X1 Mbus, L

/941.0
-170X1 Mbus, N

/941.0
-170X1 Mbus, PE



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-MBUSS-25-000559-WSD-TA80

940 945

MBus

_TA80 MSR Allgemein

M-BUS Einbindung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

941

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

-170X1 Mbus, PE
/940.9

-170X1 Mbus, L
/940.9

-170X1 Mbus, N
/940.9

NeoVac
UH50/x82
Kältezähler

NeoVac
UH50/x70
Kältezähler

GWF

Wasserzähler

L N-941P1
CW01

PE M+ M-

Standort:

KAE-Zähler Total

L N-941P2
CW02

PE M+ M-

Standort:

KAE-Zähler Trakt I

L N-941P4 PE M+ M-

Standort:

SAN-Zähler Haupt Kaltwasser 
Trakt I

-940X1 M-Bus M-
/940.9

-940X1 M-Bus M+
/940.9

GWF

Wasserzähler

L N-941P5 PE M+ M-

Standort:

SAN-Zähler Haupt 
Warmwasser Trakt I











Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-HAWK_SPSS-25-000559-WSD-TA80

957 961

HAWK_SPS

_TA80 MSR Allgemein

Web Kontroller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

960

1.0

14.11.2025 dpSAF Ausführung

Vorabzug

Entwurf

30.10.2025

03.10.2025 dpSAF

dpSAF

S
ch

a
lts

ch
ra

n
k

A
n

la
ge

R
S

48
5-

R
S

48
5+

-960X5 G
N

D

S
ch

ir
m

-151X1 HAWK SPS, 24VDC
/151.2

-151X1 HAWK SPS, 0VDC
/151.2

-960X5 Ventile, RS485+
-960X5 Ventile, RS485-
-960X5 Ventile, RS485_GND

-960A1 LAN, SPS
/957.9

S
H

-960W5
CAN Bus Cca 2x2x0.5

hal-frei, violett PVC

w
s

br gr
/g

b

V
e

rs
o

rg
un

g,
 A

C
/D

C

R
J4

5
, 

(1
0

/1
0

0)

R
J4

5
, 

(1
0

/1
0

0)

R
S

 4
8

5-
1

R
S

 4
8

5-
2

-960A1 0V S - + S - +24V

LAN 2LAN 1

Optimizer , Web 
Kontroller USB

Advanced Optimizer
N-ADV-112-H-C

R
S

48
5-

R
S

48
5+

-960X7 G
N

D

S
ch

ir
m

-960X7 SST, RS485+
/600.7

-960X7 SST, RS485-
/600.7

-960X7 SST, RS485_GND
/600.7

S
H

-960W7
CAN Bus Cca 2x2x0.5

hal-frei, violett PVC

w
s

br gr
/g

b



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IOD_8_DO_1S-25-000559-WSD-TA80

960 962

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

961

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

8x DO Modul 1, Adr : 0

IOD-8DOR-S

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Output 3 2 /210.1 _TA80Rel1 1 ResetAnlagen Reset Schliesser :AST
Output 6 5 /230.6 _TA80Rel2 4 StörungSammelalarm Lampe Schliesser :AST
Output 9 8 /235.8 _TA80Rel3 7 Hand aktivAlarm Unterdrückung Schliesser :AST
Output 12 11 /236.6 _TA80Rel4 10 WatchdogWatchdoglampe Öffner :ALM
Output 13 14 /251.1 _HA80Rel5 15 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST
Output 16 17 /251.2 _HA80Rel6 18 VorortSig. & HWS Schliesser :AST
Output 19 20 /251.3 _HA80Rel7 21 StörungSig. & HWS Schliesser :AST
Output 22 23 /252.1 _HF80Rel8 24 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST

DO1

1 2

DO2

4 5

DO3

7 8

DO4

10 11

DO5

14 15

DO6

17 18

DO7

20 21

DO8

23 24

O
N

O
F

F

P
ro

to
co

l

1
2

4
8

A
dd

re
ss

1
2

4
8

16
32

64
12

8

O
N

O
F

F

Display

-961A1

8x DO Modul 1, Adr : 0

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

3 6 9 12

13 16 19 22

IO-JUMPER-4

IO-JUMPER-4



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IOD_8_DO_2S-25-000559-WSD-TA80

961 963

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

962

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

8x DO Modul 2, Adr : 1

IOD-8DOR-S

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Output 3 2 /252.2 _HF80Rel1 1 VorortSig. & HWS Schliesser :AST
Output 6 5 /252.3 _HF80Rel2 4 StörungSig. & HWS Schliesser :AST
Output 9 8 /253.1 _HF81Rel3 7 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST
Output 12 11 /253.2 _HF81Rel4 10 VorortSig. & HWS Schliesser :AST
Output 13 14 /253.3 _HF81Rel5 15 StörungSig. & HWS Schliesser :AST
Output 16 17 /254.1 _HF82Rel6 18 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST
Output 19 20 /254.2 _HF82Rel7 21 VorortSig. & HWS Schliesser :AST
Output 22 23 /254.3 _HF82Rel8 24 StörungSig. & HWS Schliesser :AST

DO1

1 2

DO2

4 5

DO3

7 8

DO4

10 11

DO5

14 15

DO6

17 18

DO7

20 21

DO8

23 24

O
N

O
F

F

P
ro

to
co

l

1
2

4
8

A
dd

re
ss

1
2

4
8

16
32

64
12

8

O
N

O
F

F

Display

-962A1

8x DO Modul 2, Adr : 1

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

3 6 9 12

13 16 19 22

IO-JUMPER-4

IO-JUMPER-4



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IOD_8_DO_3S-25-000559-WSD-TA80

962 964

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

963

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

8x DO Modul 3, Adr : 2

IOD-8DOR-S

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Output 3 2 /255.1 _HG80Rel1 1 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST
Output 6 5 /255.2 _HG80Rel2 4 VorortSig. & HWS Schliesser :AST
Output 9 8 /255.3 _HG80Rel3 7 StörungSig. & HWS Schliesser :AST
Output 12 11 /256.1 _HG81Rel4 10 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST
Output 13 14 /256.2 _HG81Rel5 15 VorortSig. & HWS Schliesser :AST
Output 16 17 /256.3 _HG81Rel6 18 StörungSig. & HWS Schliesser :AST
Output 19 20 /257.1 _SW80Rel7 21 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST
Output 22 23 /257.2 _SW80Rel8 24 VorortSig. & HWS Schliesser :AST

DO1

1 2

DO2

4 5

DO3

7 8

DO4

10 11

DO5

14 15

DO6

17 18

DO7

20 21

DO8

23 24

O
N

O
F

F

P
ro

to
co

l

1
2

4
8

A
dd

re
ss

1
2

4
8

16
32

64
12

8

O
N

O
F

F

Display

-963A1

8x DO Modul 3, Adr : 2

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

3 6 9 12

13 16 19 22

IO-JUMPER-4

IO-JUMPER-4



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IOD_8_DO_4S-25-000559-WSD-TA80

963 965

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

964

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

8x DO Modul 4, Adr : 3

IOD-8DOR-S

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Output 3 2 /257.3 _SW80Rel1 1 StörungSig. & HWS Schliesser :AST
Output 6 5 /258.1 _KF80Rel2 4 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST
Output 9 8 /258.2 _KF80Rel3 7 VorortSig. & HWS Schliesser :AST
Output 12 11 /258.3 _KF80Rel4 10 StörungSig. & HWS Schliesser :AST
Output 13 14 /259.1 _KG80Rel5 15 BetriebSig. & HWS Schliesser :AST
Output 16 17 /259.2 _KG80Rel6 18 VorortSig. & HWS Schliesser :AST
Output 19 20 /259.3 _KG80Rel7 21 StörungSig. & HWS Schliesser :AST
Output 22 23Rel8 24

DO1

1 2

DO2

4 5

DO3

7 8

DO4

10 11

DO5

14 15

DO6

17 18

DO7

20 21

DO8

23 24

O
N

O
F

F

P
ro

to
co

l

1
2

4
8

A
dd

re
ss

1
2

4
8

16
32

64
12

8

O
N

O
F

F

Display

-964A1

8x DO Modul 4, Adr : 3

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

3 6 9 12

13 16 19 22

IO-JUMPER-4

IO-JUMPER-4

Entfernen



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IOD_8_DO_5S-25-000559-WSD-TA80

964 966

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

965

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

8x DO Modul 5, Adr : 4

IOD-8DOR-S

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Output 3 2 /301.1 _HA80Rel1 1 Anforderung HTSchnittstelle Erzeugung Schliesser :ANF
Output 6 5 /301.2 _HA80Rel2 4 Anforderung NTSchnittstelle Erzeugung Schliesser :ANF
Output 9 8 /310.3 _HA80Rel3 7 FreigabePrimär Pumpe Schliesser :FRG
Output 12 11 /311.3 _HA80Rel4 10 FreigabeSekundär Pumpe Schliesser :FRG
Output 13 14 /360.3 _HF80Rel5 15 FreigabeSekundär Haupt Pumpe 1 Schliesser :FRG
Output 16 17 /361.3 _HF80Rel6 18 FreigabeSekundär Haupt Pumpe 2 Schliesser :FRG
Output 19 20 /370.3 _HF81Rel7 21 FreigabeHaupt Pumpe 1 Schliesser :FRG
Output 22 23 /371.3 _HF81Rel8 24 FreigabeHaupt Pumpe 2 Schliesser :FRG

DO1

1 2

DO2

4 5

DO3

7 8

DO4

10 11

DO5

14 15

DO6

17 18

DO7

20 21

DO8

23 24

O
N

O
F

F

P
ro

to
co

l

1
2

4
8

A
dd

re
ss

1
2

4
8

16
32

64
12

8

O
N

O
F

F

Display

-965A1

8x DO Modul 5, Adr : 4

8 Digital Relay Outputs

IOD-8DOR-S

3 6 9 12

13 16 19 22







Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IO_16_DI_1S-25-000559-WSD-TA80

967 972

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

971

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

16x DI Modul 1, Adr : 0

IO-16DI-S

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

DI2

3 4

C DI3

5 6

C DI4

7 8

C DI5

9 10

C DI7

13 14

C DI8

15 16

CDI1

1 2

C DI6

9 10

C

17 18

DI9C

19 20

DI10C

21 22

DI11C

23 24

DI12C

25 26

DI13C

27 28

DI14C

29 30

DI15C

31 32

DI16C

O
N

O
F

F

P
ro

to
co

l

1
2

4
8

A
dd

re
ss

1
2

4
8

16
32

64
12

8

O
N

O
F

F

-971A1

16x DI Modul 1, Adr : 0

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

Input 2 1 /105.6 _TA80BI1 UeberSpng augel.Überspannungsableiter Öffner :ALM
Input 4 3 /150.7 _TA80BI2 24V ausgelöstSteuersich. 24VDC Öffner :ALM
Input 6 5 /170.9 _TA80BI3 LS ausgelöstM-BUS Einbindung Öffner :ALM
Input 8 7 /200.8 _TA80BI4 Brand ausgelöstBrandschaltung SGK Öffner :ALM
Input 10 9 /220.4 _TA80BI5 SpUeb ausgelöstSpannungsüberwachung Öffner :ALM
Input 12 11 /230.1 _TA80BI6 QuittierungSammelquitierung Schliesser :RTI
Input 14 13 /235.1 _TA80BI7 Unterdrückung aktivAlarm Unterdrückung Schliesser :AKT
Input 16 15 /251.6 _HA80BI8 AutoSig. & HWS Schliesser :RMA
Input 17 18 /251.7 _HA80BI9 EinSig. & HWS Schliesser :RME
Input 19 20 /252.6 _HF80BI10 AutoSig. & HWS Schliesser :RMA
Input 21 22 /252.7 _HF80BI11 EinSig. & HWS Schliesser :RME
Input 23 24 /253.6 _HF81BI12 AutoSig. & HWS Schliesser :RMA
Input 25 26 /253.7 _HF81BI13 EinSig. & HWS Schliesser :RME
Input 27 28 /254.6 _HF82BI14 AutoSig. & HWS Schliesser :RMA
Input 29 30 /254.7 _HF82BI15 EinSig. & HWS Schliesser :RME
Input 31 32 /255.6 _HG80BI16 AutoSig. & HWS Schliesser :RMA



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IO_16_DI_2S-25-000559-WSD-TA80

971 973

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

972

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

16x DI Modul 2, Adr : 1

IO-16DI-S

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

DI2

3 4

C DI3

5 6

C DI4

7 8

C DI5

9 10

C DI7

13 14

C DI8

15 16

CDI1

1 2

C DI6

9 10

C

17 18

DI9C

19 20

DI10C

21 22

DI11C

23 24

DI12C

25 26

DI13C

27 28

DI14C

29 30

DI15C

31 32

DI16C

O
N

O
F

F

P
ro

to
co

l

1
2
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16x DI Modul 2, Adr : 1

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

Input 2 1 /255.7 _HG80BI1 EinSig. & HWS Schliesser :RME
Input 4 3 /256.6 _HG81BI2 AutoSig. & HWS Schliesser :RMA
Input 6 5 /256.7 _HG81BI3 EinSig. & HWS Schliesser :RME
Input 8 7 /257.6 _SW80BI4 AutoSig. & HWS Schliesser :RME
Input 10 9 /257.7 _SW80BI5 EinSig. & HWS Schliesser :ALM
Input 12 11 /258.6 _KF80BI6 AutoSig. & HWS Schliesser :ALM
Input 14 13 /258.7 _KF80BI7 EinSig. & HWS Schliesser :REV
Input 16 15 /259.6 _KG80BI8 AutoSig. & HWS Schliesser
Input 17 18 /259.7 _KG80BI9 EinSig. & HWS Schliesser :ALM
Input 19 20 /300.1 _HA80BI10 P1 TotalausfallSchnittstelle Erzeugung Öffner :ALM
Input 21 22 /300.2 _HA80BI11 P2 TeilausfallSchnittstelle Erzeugung Öffner :ALM
Input 23 24 /300.3 _HA80BI12 Anf. LüftungSchnittstelle Erzeugung Schliesser :ANF
Input 25 26 /300.4 _HA80BI13 Betrieb Verd. ASchnittstelle Erzeugung Schliesser :RME
Input 27 28 /300.6 _HA80BI14 Betrieb Verd. BSchnittstelle Erzeugung Schliesser :RME
Input 29 30 /309.3 _HA80BI15 Störung P1Erdwärme Expansion Öffner :ALM
Input 31 32 /309.4 _HA80BI16 Störung P2Erdwärme Expansion Öffner :ALM



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IO_16_DI_3S-25-000559-WSD-TA80

972 974

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

973

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

16x DI Modul 3, Adr : 2

IO-16DI-S

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:
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16x DI Modul 3, Adr : 2

16 Digital Inputs

IO-16DI-S

Input 2 1 /310.4 _HA80BI1 BetriebPrimär Pumpe Schliesser :RME
Input 4 3 /311.4 _HA80BI2 BetriebSekundär Pumpe Schliesser :RME
Input 6 5 /320.3 _HA80BI3 StörungWarmwasser Entgasung Öffner :ALM
Input 8 7 /360.4 _HF80BI4 BetriebSekundär Haupt Pumpe 1 Schliesser :RME
Input 10 9 /361.4 _HF80BI5 BetriebSekundär Haupt Pumpe 2 Schliesser :RME
Input 12 11 /370.4 _HF81BI6 BetriebHaupt Pumpe 1 Schliesser :RME
Input 14 13 /371.4 _HF81BI7 BetriebHaupt Pumpe 2 Schliesser :RME
Input 16 15 /380.4 _HF82BI8 BetriebHaupt Pumpe 1 Schliesser :RME
Input 17 18 /381.4 _HF82BI9 BetriebHaupt Pumpe 2 Schliesser :RME
Input 19 20 /400.3 _SW80BI10 StörungFrischwasserstation 1 Öffner :ALM
Input 21 22 /400.7 _SW80BI11 RevisionFrischwasserstation 1 Öffner :ALM
Input 23 24 /401.3 _SW80BI12 StörungFrischwasserstation 2 Öffner :ALM
Input 25 26 /401.7 _SW80BI13 RevisionFrischwasserstation 2 Öffner :ALM
Input 27 28 /410.9 _SW80BI14 LS ausgelöstElektroeinsatz BWW Öffner :ALM
Input 29 30 /421.4 _HG80BI15 BetriebGruppen Pumpe Schliesser :RME
Input 31 32 /422.1 _HG80BI16 Ü. Temp. ausgelöstNT Sicherheitsthermostat Öffner :ALM







Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IO_8_AO_1S-25-000559-WSD-TA80

975 982

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

981

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Output 2 1 /301.3 _HA80AO1 Sollwert HTSchnittstelle Erzeugung 0...10V :SSY
Output 4 3 /301.5 _HA80AO2 Sollwert NTSchnittstelle Erzeugung 0...10V :SSY
Output 6 5 /315.1 _HA80AO3 StellwertPrimär Ventil 2...10V :SSY
Output 8 7 /319.1 _HA80AO4 StellwertSekundär Ventil 2...10V :SSY
Output 9 10 /355.1 _HF80AO5 StellwertPrimär Ventil 2...10V :SSY
Output 11 12 /360.5 _HF80AO6 StellwertSekundär Haupt Pumpe 1 0...10V :SSY
Output 13 14 /361.5 _HF80AO7 StellwertSekundär Haupt Pumpe 2 0...10V :SSY
Output 15 16 /365.1 _HF80AO8 StellwertSekundär Ventil 2...10V :SSY
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8x AO Modul 1, Adr : 0

8 Analog Outputs mit HOA

IOD-8AO-S



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IO_8_AO_2S-25-000559-WSD-TA80

981 983

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

982

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Output 2 1 /370.5 _HF81AO1 StellwertHaupt Pumpe 1 0...10V :SSY
Output 4 3 /371.5 _HF81AO2 StellwertHaupt Pumpe 2 0...10V :SSY
Output 6 5 /380.5 _HF82AO3 StellwertHaupt Pumpe 1 0...10V :SSY
Output 8 7 /381.5 _HF82AO4 StellwertHaupt Pumpe 2 0...10V :SSY
Output 9 10 /415.1 _SW80AO5 StellwertGruppe Ventil 2...10V :SSY
Output 11 12 /425.1 _HG80AO6 StellwertGruppen NT Ventil 2...10V :SSY
Output 13 14 /429.1 _HG80AO7 StellwertGruppen HT Ventil 2...10V :SSY
Output 15 16 /435.1 _HG80AO8 StellwertKaltwasser Ventil 2...10V :SSY
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8x AO Modul 2, Adr : 1

8 Analog Outputs mit HOA

IOD-8AO-S





Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IO_16_UI_1S-25-000559-WSD-TA80

983 992

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

991

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Input 2 1 /290.1 _HF80UI1 MesswertAussen Temperatur PT1000 :MTE
Input 4 3 /303.1 _HA80UI2 MesswertErdwärme VL Temperatur PT1000 :MTE
Input 6 5 /304.1 _HA80UI3 MesswertErdwärme RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 8 7 /306.1 _HA80UI4 MesswertWP Sek. ET Temperatur PT1000 :MTE
Input 10 9 /308.1 _HA80UI5 Messwert DruckSystemdruck 0...10V :MDD
Input 12 11 /313.1 _HA80UI6 MesswertPrimär ET Temperatur PT1000 :MTE
Input 14 13 /314.1 _HA80UI7 MesswertPrimär AT Temperatur PT1000 :MTE
Input 16 15 /315.3 _HA80UI8 IstwertPrimär Ventil 2...10V :RMY
Input 18 19 /316.1 _HA80UI9 MesswertSekundär AT Temperatur PT1000 :MTE
Input 20 21 /317.1 _HA80UI10 MesswertSekundär ET Temperatur PT1000 :MTE
Input 22 23 /319.3 _HA80UI11 IstwertSekundär Ventil 2...10V :RMY
Input 24 25 /323.1 _HA80UI12 MesswertNT Speicher VL Temperatur PT1000 :MTE
Input 26 27 /324.1 _HA80UI13 MesswertNT Speicher RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 28 29 /325.1 _HA80UI14 MesswertNT Speicher Temp. oben PT1000 :MTE
Input 30 31 /326.1 _HA80UI15 MesswertNT Speicher Temp. unten PT1000 :MTE
Input 32 33 /327.1 _HA80UI16 MesswertWarmwasser RL Temperatur PT1000 :MTE
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16x UI Modul 1, Adr : 0

16 Universal Inputs

IO-16UI-S



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IO_16_UI_2S-25-000559-WSD-TA80

991 993

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

992

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Input 2 1 /328.1 _HA80UI1 Messwert DruckSystemdruck 0...10V :MDD
Input 4 3 /333.1 _HA80UI2 MesswertHT Speicher VL Temperatur PT1000 :MTE
Input 6 5 /334.1 _HA80UI3 MesswertHT Speicher RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 8 7 /335.1 _HA80UI4 MesswertHT Speicher Temp. oben PT1000 :MTE
Input 10 9 /336.1 _HA80UI5 MesswertHT Speicher Temp. unten PT1000 :MTE
Input 12 11 /337.1 _HF80UI6 MesswertFernwärme RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 14 13 /338.1 _HA80UI7 MesswertHT RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 16 15 /344.1 _HA80UI8 MesswertFernwärme RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 18 19 /353.1 _HF80UI9 MesswertPrimär ET Temperatur PT1000 :MTE
Input 20 21 /354.1 _HF80UI10 MesswertPrimär AT Temperatur PT1000 :MTE
Input 22 23 /355.3 _HF80UI11 IstwertPrimär Ventil 2...10V :RMY
Input 24 25 /356.1 _HF80UI12 MesswertSekundär AT Temperatur PT1000 :MTE
Input 26 27 /357.1 _HF80UI13 MesswertSekundär ET Temperatur PT1000 :MTE
Input 28 29 /358.1 _HF80UI14 Messwert DruckDifferenzdruck 0...10V :MDD
Input 30 31 /365.3 _HF80UI15 IstwertSekundär Ventil 2...10V :RMY
Input 32 33 /368.1 _HF80UI16 Messwert DruckDifferenzdruck 0...10V :MDD
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16x UI Modul 2, Adr : 1

16 Universal Inputs

IO-16UI-S



Baselstrasse 71, 4203 Grellingen

Gebäudeautomation

Tel.: +41 44 533 13 00

Geräteschlüssel:

Blatt:Gerät:

Version:Schema Nr.:

E-Mail: info@datenpunkt.ch / www.datenpunkt.ch

Kunden S-Nr.:

Kommentar:

Datum Name Kommentar

Schule Wolfsmatt
TA80, Heizung /Kälte Trakt 
I_v1.0

MSR Unterstation

1150_I-U2-708_TA80-ADV_IO_16_UI_3S-25-000559-WSD-TA80

992 994

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

993

Karte:

Modul Nr .:

Beschreibung:

1.0

14.11.2025

30.10.2025

03.10.2025

dpSAF

dpSAF

dpSAF

Ausführung

Vorabzug

Entwurf

Signalübersicht:

Input 2 1 /373.1 _HF81UI1 MesswertHaupt VL Temperatur PT1000 :MTE
Input 4 3 /374.1 _HF81UI2 MesswertHaupt RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 6 5 /383.1 _HF82UI3 MesswertHaupt VL Temperatur PT1000 :MTE
Input 8 7 /384.1 _HF82UI4 MesswertHaupt RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 10 9 /388.1 _HF82UI5 Messwert DruckDifferenzdruck 0...10V :MDD
Input 12 11 /404.1 _SW80UI6 MesswertZirkulation RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 14 13 /412.1 _SW80UI7 MesswertGruppe RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 16 15 /413.1 _SW80UI8 MesswertSpeicher VL Temperatur PT1000 :MTE
Input 18 19 /414.1 _SW80UI9 MesswertSpeicher RL Temperatur PT1000 :MTE
Input 20 21 /415.3 _SW80UI10 IstwertGruppe Ventil 2...10V :RMY
Input 22 23 /416.1 _SW80UI11 MesswertSpeicher Temp. oben PT1000 :MTE
Input 24 25 /417.1 _SW80UI12 MesswertSpeicher Temp. mitte oben PT1000 :MTE
Input 26 27 /418.1 _SW80UI13 MesswertSpeicher Temp. mitte unten PT1000 :MTE
Input 28 29 /419.1 _SW80UI14 MesswertSpeicher Temp. unten PT1000 :MTE
Input 30 31 /423.1 _HG80UI15 MesswertGruppe NT VL Temperatur PT1000 :MTE
Input 32 33 /424.1 _HG80UI16 MesswertGruppe RL Temperatur PT1000 :MTE
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16x UI Modul 3, Adr : 2

16 Universal Inputs

IO-16UI-S













Bezeichnungsschilder TA80, Heizung/Kälte Trakt I_v1.0

Objekt: Schule Wolfsmatt

Schlüssel SGK Klartext BMK

1150_I-U2-708 _HA80 -SST_WP TA80 Schnittstelle Erzeugung -300A1

1150_I-U2-708 _HA80 -TH_PRI_PUMPE TA80 Primär Pumpe -310M1

1150_I-U2-708 _HA80 -TH_SEK_PUMPE TA80 Sekundär Pumpe -311M1

1150_I-U2-708 _HA80 -TH_PRI_VENTIL TA80 Primär Ventil -315Y1

1150_I-U2-708 _HA80 -TH_SEK_VENTIL TA80 Sekundär Ventil -319Y1

1150_I-U2-708 _HF80 -PRI_VENTIL TA80 Primär Ventil -355Y1

1150_I-U2-708 _HF80 -SEK_HPT_PUMPE_1 TA80 Sekundär Haupt Pumpe 1 -360M1

1150_I-U2-708 _HF80 -SEK_HPT_PUMPE_2 TA80 Sekundär Haupt Pumpe 2 -361M1

1150_I-U2-708 _HF80 -SEK_VENTIL TA80 Sekundär Ventil -365Y1

1150_I-U2-708 _HF81 -HT_HPT_PUMPE_1 TA80 Haupt Pumpe 1 -370M1

1150_I-U2-708 _HF81 -HT_HPT_PUMPE_2 TA80 Haupt Pumpe 2 -371M1

1150_I-U2-708 _HF82 -NT_HPT_PUMPE_1 TA80 Haupt Pumpe 1 -380M1

1150_I-U2-708 _HF82 -NT_HPT_PUMPE_2 TA80 Haupt Pumpe 2 -381M1

1150_I-U2-708 _SW80 -ELEKTROEINSATZ TA80 Elektroeinsatz BWW -410A1

1150_I-U2-708 _SW80 -HG_VENTIL TA80 Gruppe Ventil -415Y1

1150_I-U2-708 _HG80 -HG_PUMPE TA80 Gruppen Pumpe -421M1

1150_I-U2-708 _HG80 -NT_VENTIL TA80 Gruppen NT Ventil -425Y1

1150_I-U2-708 _HG80 -HT_VENTIL TA80 Gruppen HT Ventil -429Y1

1150_I-U2-708 _HG80 -KW_VENTIL TA80 Kaltwasser Ventil -435Y1

1150_I-U2-708 _HG81 -HG_PUMPE TA80 Gruppen Pumpe -441M1

1150_I-U2-708 _HG81 -HG_VENTIL TA80 Gruppen Ventil -445Y1

1150_I-U2-708 _KF80 -PRI_PUMPE_1 TA80 Primär Pumpe 1 -500M1

1150_I-U2-708 _KF80 -PRI_PUMPE_2 TA80 Primär Pumpe 2 -501M1

1150_I-U2-708 _KF80 -EWS_KLAPPE TA80 Erdwärme Klappe -505Y1

1150_I-U2-708 _KF80 -SEK_HPT_PUMPE_1 TA80 Sekundär Haupt Pumpe 1 -510M1

1150_I-U2-708 _KF80 -SEK_HPT_PUMPE_2 TA80 Sekundär Haupt Pumpe 2 -511M1

1150_I-U2-708 _KF80 -LECKAGE_UEB_1 TA80 Leckwasserüberwachung 1 -530A1

1150_I-U2-708 _KF80 -LECKAGE_UEB_2 TA80 Leckwasserüberwachung 2 -531A1

1150_I-U2-708 _KF80 -LECKAGE_UEB_3 TA80 Leckwasserüberwachung 3 -532A1

1150_I-U2-708 _KG80 -KG_VENTIL TA80 Kälte Gruppen Ventil -555Y1

1150_I-U2-708 _SN80 -ENTHAERTUNG TA80 Enthärtungsanlage -710A1

1150_I-U2-708 _FP80 -PVA TA80 Wechselrichter -800A1

1150_I-U2-708 _FP80 -PVA TA80 Wechselrichter -800A2

1150_I-U2-708 _FP80 -PVA TA80 Wechselrichter -800A3

1150_I-U2-708 _FP81 -PVA TA80 Wechselrichter -810A1

1150_I-U2-708 _FP81 -PVA TA80 Wechselrichter -810A2

1150_I-U2-708 _FP81 -PVA TA80 Wechselrichter -810A3

1150_I-U2-708 _SM80 -WAS TA80 Wassermelder -820A1

1150_I-U2-708 _AP80 -LIFT_SIGNALE TA80 Liftanalage -830A1

1150_I-U2-708 _AP80 -LIFT_SIGNALE TA80 Liftanalage -830A2

1150_I-U2-708 _AP81 -LIFT_SIGNALE TA80 Liftanalage -835A1

1150_I-U2-708 _AP81 -LIFT_SIGNALE TA80 Liftanalage -835A2

1150_I-U2-708 _LA89 -FOL_BSK TA80 Fortluft Brandschutzklappe -873Y4

1150_I-U2-708 _TA80 -ELEKTRO_ZAEHLER TA80 Elektrozähler -101A2

1150_I-U2-708 _TA80 -MBUS_LS TA80 M-BUS Einbindung -170X1.1

1150_I-U2-708 _TA80 -BRAND TA80 Brandschaltung SGK -200A1

1150_I-U2-708 _HA80 -EWS_EXP TA80 Erdwärme Expansion -309A1

1150_I-U2-708 _HA80 -WW_ENTG TA80 Warmwasser Entgasung -320A1

1150_I-U2-708 _SW80 -SST_FRIWA_1 TA80 Frischwasserstation 1 -400A1

1150_I-U2-708 _SW80 -SST_FRIWA_2 TA80 Frischwasserstation 2 -401A1

1150_I-U2-708 _KF80 -KW_ENTG TA80 Kaltwasser Entgasung -540A1

1150_I-U2-708 _LU80 -KLIMA_SCHRANK TA80 Klimaschrank -600A1

1150_I-U2-708 _SA80 -ABW_HEBEANLAGE_1 TA80 Abwasser Hebeanlage 1 -720A1

1150_I-U2-708 _SA80 -ABW_HEBEANLAGE_2 TA80 Abwasser Hebeanlage 2 -725A1

1150_I-U2-708 _ZX80 -SST_ZUKO TA80 Schnittstelle ZUKO-Anlage -840A1
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	12892975-12892842cfnextJump: 
	12892975-12892842cf: 
	12892974: 
	12892974-12892526cfnextJump: 
	12892974-12892526cf: 
	12892962nextJump: 
	12892962: 
	12892964nextJump: 
	12892964: 
	12892965nextJump: 
	12892965: 
	12892963nextJump: 
	12892963: 
	12892966nextJump: 
	12892966: 
	12893005nextJump: 
	12893005: 
	12893004nextJump: 
	12893004: 
	12893003nextJump: 
	12893003: 
	12892969nextJump: 
	12892969: 
	13240418nextJump: 
	13240418: 
	13240411nextJump: 
	13240411: 
	13240432nextJump: 
	13240432: 
	13240427nextJump: 
	13240427: 
	13240429nextJump: 
	13240429: 
	13240406nextJump: 
	13240406: 
	13240422nextJump: 
	13240422: 
	13240417: 
	13240413: 
	13240414: 
	13240415: 
	13240426: 
	13240412: 
	13240409nextJump: 
	13240409: 
	13240409-13240429cfnextJump: 
	13240409-13240429cf: 
	13240560: 
	13240560-13240600cfnextJump: 
	13240560-13240600cf: 
	13240561: 
	13240561-13240599cfnextJump: 
	13240561-13240599cf: 
	13240531: 
	13240531-12892647cfnextJump: 
	13240531-12892647cf: 
	13240509: 
	13240509-12892679cfnextJump: 
	13240509-12892679cf: 
	13240510: 
	13240510-12892681cfnextJump: 
	13240510-12892681cf: 
	13240530: 
	13240530-12892645cfnextJump: 
	13240530-12892645cf: 
	13240508: 
	13240508-12893679cfnextJump: 
	13240508-12893679cf: 
	13240511: 
	13240511-12893676cfnextJump: 
	13240511-12893676cf: 
	13240529: 
	13240529-12893684cfnextJump: 
	13240529-12893684cf: 
	13240532: 
	13240532-12893709cfnextJump: 
	13240532-12893709cf: 
	13240401nextJump: 
	13240401: 
	13240402nextJump: 
	13240402: 
	13240419nextJump: 
	13240419: 
	13240420nextJump: 
	13240420: 
	13240400nextJump: 
	13240400: 
	13240553nextJump: 
	13240553: 
	13240527nextJump: 
	13240527: 
	13240528nextJump: 
	13240528: 
	13240548nextJump: 
	13240548: 
	13240549nextJump: 
	13240549: 
	13240403nextJump: 
	13240403: 
	13240421nextJump: 
	13240421: 
	13240416nextJump: 
	13240416: 
	13240456nextJump: 
	13240456: 
	13240449nextJump: 
	13240449: 
	13240465nextJump: 
	13240465: 
	13240447nextJump: 
	13240447: 
	13240460nextJump: 
	13240460: 
	13240455: 
	13240451: 
	13240452: 
	13240453: 
	13240464: 
	13240450: 
	13240601: 
	13240601-13240642cfnextJump: 
	13240601-13240642cf: 
	13240598: 
	13240598-13240641cfnextJump: 
	13240598-13240641cf: 
	13240600: 
	13240600-13240560cfnextJump: 
	13240600-13240560cf: 
	13240599: 
	13240599-13240561cfnextJump: 
	13240599-13240561cf: 
	13240442nextJump: 
	13240442: 
	13240443nextJump: 
	13240443: 
	13240457nextJump: 
	13240457: 
	13240458nextJump: 
	13240458: 
	13240441nextJump: 
	13240441: 
	13240597nextJump: 
	13240597: 
	13240577nextJump: 
	13240577: 
	13240578nextJump: 
	13240578: 
	13240592nextJump: 
	13240592: 
	13240593nextJump: 
	13240593: 
	13240444nextJump: 
	13240444: 
	13240459nextJump: 
	13240459: 
	13240454nextJump: 
	13240454: 
	13240490nextJump: 
	13240490: 
	13240483nextJump: 
	13240483: 
	13240499nextJump: 
	13240499: 
	13240481nextJump: 
	13240481: 
	13240494nextJump: 
	13240494: 
	13240489: 
	13240485: 
	13240486: 
	13240487: 
	13240498: 
	13240484: 
	13240643: 
	13240640: 
	13240642: 
	13240642-13240601cfnextJump: 
	13240642-13240601cf: 
	13240641: 
	13240641-13240598cfnextJump: 
	13240641-13240598cf: 
	13240476nextJump: 
	13240476: 
	13240477nextJump: 
	13240477: 
	13240491nextJump: 
	13240491: 
	13240492nextJump: 
	13240492: 
	13240475nextJump: 
	13240475: 
	13240639nextJump: 
	13240639: 
	13240619nextJump: 
	13240619: 
	13240620nextJump: 
	13240620: 
	13240634nextJump: 
	13240634: 
	13240635nextJump: 
	13240635: 
	13240478nextJump: 
	13240478: 
	13240493nextJump: 
	13240493: 
	13240488nextJump: 
	13240488: 
	12892608nextJump: 
	12892608: 
	12892602nextJump: 
	12892602: 
	12892617nextJump: 
	12892617: 
	12961888nextJump: 
	12961888: 
	12961853nextJump: 
	12961853: 
	12892597nextJump: 
	12892597: 
	12892612nextJump: 
	12892612: 
	12961887nextJump: 
	12961887: 
	12892607: 
	12892616: 
	12892604: 
	12892605: 
	12892603: 
	12961883nextJump: 
	12961883: 
	12961875nextJump: 
	12961875: 
	12961879nextJump: 
	12961879: 
	12961871nextJump: 
	12961871: 
	12892600nextJump: 
	12892600: 
	12892600-12961853cfnextJump: 
	12892600-12961853cf: 
	12892648: 
	12892648-12878805cfnextJump: 
	12892648-12878805cf: 
	12892678: 
	12892678-12877177cfnextJump: 
	12892678-12877177cf: 
	12892680: 
	12892680-12876218cfnextJump: 
	12892680-12876218cf: 
	12892646: 
	12892646-12876223cfnextJump: 
	12892646-12876223cf: 
	12892679: 
	12892679-13240509cfnextJump: 
	12892679-13240509cf: 
	12892681: 
	12892681-13240510cfnextJump: 
	12892681-13240510cf: 
	12892645: 
	12892645-13240530cfnextJump: 
	12892645-13240530cf: 
	12892647: 
	12892647-13240531cfnextJump: 
	12892647-13240531cf: 
	12892591nextJump: 
	12892591: 
	12892592nextJump: 
	12892592: 
	12892609nextJump: 
	12892609: 
	12892610nextJump: 
	12892610: 
	12892590nextJump: 
	12892590: 
	12892593nextJump: 
	12892593: 
	12892611nextJump: 
	12892611: 
	12892642nextJump: 
	12892642: 
	12892643nextJump: 
	12892643: 
	12892644nextJump: 
	12892644: 
	12961886nextJump: 
	12961886: 
	12892663nextJump: 
	12892663: 
	12892664nextJump: 
	12892664: 
	12892606nextJump: 
	12892606: 
	12892796nextJump: 
	12892796: 
	12892792nextJump: 
	12892792: 
	12892803nextJump: 
	12892803: 
	12892874nextJump: 
	12892874: 
	12892802nextJump: 
	12892802: 
	12892843: 
	12892843-12876182cfnextJump: 
	12892843-12876182cf: 
	12892842: 
	12892842-12892975cfnextJump: 
	12892842-12892975cf: 
	12892797nextJump: 
	12892797: 
	12892799nextJump: 
	12892799: 
	12892800nextJump: 
	12892800: 
	12892798nextJump: 
	12892798: 
	12892801nextJump: 
	12892801: 
	12892873nextJump: 
	12892873: 
	12892872nextJump: 
	12892872: 
	12892871nextJump: 
	12892871: 
	12892804nextJump: 
	12892804: 
	12870830nextJump: 
	12870830: 
	12870833nextJump: 
	12870833: 
	12870823nextJump: 
	12870823: 
	12875924nextJump: 
	12875924: 
	12870834nextJump: 
	12870834: 
	12870831nextJump: 
	12870831: 
	12870825nextJump: 
	12870825: 
	12870826nextJump: 
	12870826: 
	12870832nextJump: 
	12870832: 
	12876176nextJump: 
	12876176: 
	12875919nextJump: 
	12875919: 
	12870822nextJump: 
	12870822: 
	12870848nextJump: 
	12870848: 
	12870856nextJump: 
	12870856: 
	12870850nextJump: 
	12870850: 
	12870852nextJump: 
	12870852: 
	12875929nextJump: 
	12875929: 
	12870846nextJump: 
	12870846: 
	12880953: 
	12880953-12894471cfnextJump: 
	12880953-12894471cf: 
	12876182: 
	12876182-12892843cfnextJump: 
	12876182-12892843cf: 
	12870838nextJump: 
	12870838: 
	12870840nextJump: 
	12870840: 
	12870854nextJump: 
	12870854: 
	12870842nextJump: 
	12870842: 
	12870839nextJump: 
	12870839: 
	12870843nextJump: 
	12870843: 
	12876181nextJump: 
	12876181: 
	12876879nextJump: 
	12876879: 
	12875925nextJump: 
	12875925: 
	12876184nextJump: 
	12876184: 
	12870847nextJump: 
	12870847: 
	12872058nextJump: 
	12872058: 
	12873456nextJump: 
	12873456: 
	12872069: 
	12872070: 
	12872071: 
	12878163: 
	12878163-12879375cfnextJump: 
	12878163-12879375cf: 
	12879966: 
	12879966-12878845cfnextJump: 
	12879966-12878845cf: 
	12879965: 
	12879965-12880149cfnextJump: 
	12879965-12880149cf: 
	12872027nextJump: 
	12872027: 
	12872042nextJump: 
	12872042: 
	12872045nextJump: 
	12872045: 
	12872035nextJump: 
	12872035: 
	12876483nextJump: 
	12876483: 
	12872046nextJump: 
	12872046: 
	12872043nextJump: 
	12872043: 
	12872037nextJump: 
	12872037: 
	12872038nextJump: 
	12872038: 
	12878117nextJump: 
	12878117: 
	12876481nextJump: 
	12876481: 
	12872044nextJump: 
	12872044: 
	12872034nextJump: 
	12872034: 
	12872131nextJump: 
	12872131: 
	12872124nextJump: 
	12872124: 
	12872139nextJump: 
	12872139: 
	12872141nextJump: 
	12872141: 
	12873452: 
	12872119nextJump: 
	12872119: 
	12872135nextJump: 
	12872135: 
	12872128: 
	12872130: 
	12872138: 
	12872126: 
	12872127: 
	12872125: 
	12872122nextJump: 
	12872122: 
	12872122-12872141cfnextJump: 
	12872122-12872141cf: 
	12875971: 
	12875971-12879364cfnextJump: 
	12875971-12879364cf: 
	12878800: 
	12878800-12879648cfnextJump: 
	12878800-12879648cf: 
	12877178: 
	12877178-12876528cfnextJump: 
	12877178-12876528cf: 
	12876224: 
	12876224-12879363cfnextJump: 
	12876224-12879363cf: 
	12877177: 
	12877177-12892678cfnextJump: 
	12877177-12892678cf: 
	12876218: 
	12876218-12892680cfnextJump: 
	12876218-12892680cf: 
	12876223: 
	12876223-12892646cfnextJump: 
	12876223-12892646cf: 
	12878805: 
	12878805-12892648cfnextJump: 
	12878805-12892648cf: 
	12872115nextJump: 
	12872115: 
	12872116nextJump: 
	12872116: 
	12872132nextJump: 
	12872132: 
	12872133nextJump: 
	12872133: 
	12872114nextJump: 
	12872114: 
	12881762nextJump: 
	12881762: 
	12878804nextJump: 
	12878804: 
	12881763nextJump: 
	12881763: 
	12880995nextJump: 
	12880995: 
	12879529nextJump: 
	12879529: 
	12872117nextJump: 
	12872117: 
	12872134nextJump: 
	12872134: 
	12872129nextJump: 
	12872129: 
	12872084nextJump: 
	12872084: 
	12873792nextJump: 
	12873792: 
	12872083nextJump: 
	12872083: 
	12872088nextJump: 
	12872088: 
	12873793nextJump: 
	12873793: 
	12872081nextJump: 
	12872081: 
	12873760nextJump: 
	12873760: 
	12872078: 
	12872077: 
	12873687: 
	12872089: 
	12873689: 
	12872090: 
	12872076: 
	12873734: 
	12873736: 
	12873737: 
	12873740: 
	12873799nextJump: 
	12873799: 
	12873799-12873793cfnextJump: 
	12873799-12873793cf: 
	12878427: 
	12878427-13086356cfnextJump: 
	12878427-13086356cf: 
	12878425: 
	12878425-13086346cfnextJump: 
	12878425-13086346cf: 
	12876529: 
	12876529-13086347cfnextJump: 
	12876529-13086347cf: 
	12879649: 
	12879649-13086349cfnextJump: 
	12879649-13086349cf: 
	12879648: 
	12879648-12878800cfnextJump: 
	12879648-12878800cf: 
	12876528: 
	12876528-12877178cfnextJump: 
	12876528-12877178cf: 
	12879363: 
	12879363-12876224cfnextJump: 
	12879363-12876224cf: 
	12879364: 
	12879364-12875971cfnextJump: 
	12879364-12875971cf: 
	12873757nextJump: 
	12873757: 
	12873758nextJump: 
	12873758: 
	12873787nextJump: 
	12873787: 
	12873761nextJump: 
	12873761: 
	12872072nextJump: 
	12872072: 
	12872073nextJump: 
	12872073: 
	12872085nextJump: 
	12872085: 
	12872086nextJump: 
	12872086: 
	12873756nextJump: 
	12873756: 
	12876654nextJump: 
	12876654: 
	12876655nextJump: 
	12876655: 
	12879650nextJump: 
	12879650: 
	12880140nextJump: 
	12880140: 
	12878426nextJump: 
	12878426: 
	12878129nextJump: 
	12878129: 
	12878885nextJump: 
	12878885: 
	12879078nextJump: 
	12879078: 
	12879723nextJump: 
	12879723: 
	12873759nextJump: 
	12873759: 
	12872105nextJump: 
	12872105: 
	12872087nextJump: 
	12872087: 
	12872075nextJump: 
	12872075: 
	13086240nextJump: 
	13086240: 
	13086277nextJump: 
	13086277: 
	13086239nextJump: 
	13086239: 
	13086244nextJump: 
	13086244: 
	13086278nextJump: 
	13086278: 
	13086237nextJump: 
	13086237: 
	13086265nextJump: 
	13086265: 
	13086234: 
	13086233: 
	13086253: 
	13086245: 
	13086254: 
	13086246: 
	13086232: 
	13086257: 
	13086258: 
	13086259: 
	13086260: 
	13086283nextJump: 
	13086283: 
	13086283-13086278cfnextJump: 
	13086283-13086278cf: 
	13086355: 
	13086355-13087321cfnextJump: 
	13086355-13087321cf: 
	13086345: 
	13086345-13087319cfnextJump: 
	13086345-13087319cf: 
	13086348: 
	13086348-13087326cfnextJump: 
	13086348-13087326cf: 
	13086350: 
	13086350-13087328cfnextJump: 
	13086350-13087328cf: 
	13086346: 
	13086346-12878425cfnextJump: 
	13086346-12878425cf: 
	13086347: 
	13086347-12876529cfnextJump: 
	13086347-12876529cf: 
	13086349: 
	13086349-12879649cfnextJump: 
	13086349-12879649cf: 
	13086356: 
	13086356-12878427cfnextJump: 
	13086356-12878427cf: 
	13086262nextJump: 
	13086262: 
	13086263nextJump: 
	13086263: 
	13086275nextJump: 
	13086275: 
	13086266nextJump: 
	13086266: 
	13086229nextJump: 
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	13086230: 
	13086241nextJump: 
	13086241: 
	13086242nextJump: 
	13086242: 
	13086261nextJump: 
	13086261: 
	13086351nextJump: 
	13086351: 
	13086353nextJump: 
	13086353: 
	13086352nextJump: 
	13086352: 
	13086361nextJump: 
	13086361: 
	13086354nextJump: 
	13086354: 
	13086305nextJump: 
	13086305: 
	13086323nextJump: 
	13086323: 
	13086320nextJump: 
	13086320: 
	13086324nextJump: 
	13086324: 
	13086264nextJump: 
	13086264: 
	13086250nextJump: 
	13086250: 
	13086243nextJump: 
	13086243: 
	13086231nextJump: 
	13086231: 
	12871988nextJump: 
	12871988: 
	12871994nextJump: 
	12871994: 
	12872002nextJump: 
	12872002: 
	12873003: 
	12872992: 
	12873014: 
	12873000nextJump: 
	12873000: 
	12872989nextJump: 
	12872989: 
	12873011nextJump: 
	12873011: 
	12873002: 
	12873001: 
	12872991: 
	12872990: 
	12873013: 
	12873012: 
	12871984nextJump: 
	12871984: 
	12871991nextJump: 
	12871991: 
	12871992nextJump: 
	12871992: 
	12871999nextJump: 
	12871999: 
	12872000nextJump: 
	12872000: 
	12871983nextJump: 
	12871983: 
	12871985nextJump: 
	12871985: 
	12871993nextJump: 
	12871993: 
	12872001nextJump: 
	12872001: 
	12876597nextJump: 
	12876597: 
	12876598nextJump: 
	12876598: 
	12878354nextJump: 
	12878354: 
	12879885nextJump: 
	12879885: 
	12881350nextJump: 
	12881350: 
	12876599nextJump: 
	12876599: 
	12894807nextJump: 
	12894807: 
	12894811nextJump: 
	12894811: 
	12894817nextJump: 
	12894817: 
	12894829: 
	12894823: 
	12894835: 
	12894826nextJump: 
	12894826: 
	12894820nextJump: 
	12894820: 
	12894832nextJump: 
	12894832: 
	12894828: 
	12894827: 
	12894822: 
	12894821: 
	12894834: 
	12894833: 
	12894803nextJump: 
	12894803: 
	12894808nextJump: 
	12894808: 
	12894809nextJump: 
	12894809: 
	12894814nextJump: 
	12894814: 
	12894815nextJump: 
	12894815: 
	12894802nextJump: 
	12894802: 
	12894804nextJump: 
	12894804: 
	12894810nextJump: 
	12894810: 
	12894816nextJump: 
	12894816: 
	12894881nextJump: 
	12894881: 
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	12894882: 
	12894878nextJump: 
	12894878: 
	12894877nextJump: 
	12894877: 
	12894885nextJump: 
	12894885: 
	12894886nextJump: 
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	12894446nextJump: 
	12894446: 
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	12894437: 
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	12894441: 
	12894444: 
	12894445: 
	12894442: 
	12894443: 
	12894474: 
	12894472: 
	12894473: 
	12894473-12877899cfnextJump: 
	12894473-12877899cf: 
	12894471: 
	12894471-12880953cfnextJump: 
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	12894431nextJump: 
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	12894434: 
	12894430nextJump: 
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	12894481nextJump: 
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	12894482: 
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	12894483: 
	12894484nextJump: 
	12894484: 
	12894432nextJump: 
	12894432: 
	12894440nextJump: 
	12894440: 
	12871968nextJump: 
	12871968: 
	12871969nextJump: 
	12871969: 
	12871947nextJump: 
	12871947: 
	12871965nextJump: 
	12871965: 
	12873025nextJump: 
	12873025: 
	12873026nextJump: 
	12873026: 
	12871944: 
	12871945: 
	12871962: 
	12871963: 
	12871958nextJump: 
	12871958: 
	12871954nextJump: 
	12871954: 
	12871955nextJump: 
	12871955: 
	12871957nextJump: 
	12871957: 
	12871959nextJump: 
	12871959: 
	12871956nextJump: 
	12871956: 
	12877453nextJump: 
	12877453: 
	12876112nextJump: 
	12876112: 
	12881615nextJump: 
	12881615: 
	12881614nextJump: 
	12881614: 
	12871946nextJump: 
	12871946: 
	12871964nextJump: 
	12871964: 
	13086140nextJump: 
	13086140: 
	13086141nextJump: 
	13086141: 
	13086119nextJump: 
	13086119: 
	13086137nextJump: 
	13086137: 
	13086142nextJump: 
	13086142: 
	13086143nextJump: 
	13086143: 
	13086116: 
	13086117: 
	13086134: 
	13086135: 
	13086130nextJump: 
	13086130: 
	13086126nextJump: 
	13086126: 
	13086127nextJump: 
	13086127: 
	13086129nextJump: 
	13086129: 
	13086131nextJump: 
	13086131: 
	13086128nextJump: 
	13086128: 
	13086156nextJump: 
	13086156: 
	13086155nextJump: 
	13086155: 
	13086176nextJump: 
	13086176: 
	13086175nextJump: 
	13086175: 
	13086118nextJump: 
	13086118: 
	13086136nextJump: 
	13086136: 
	12894980nextJump: 
	12894980: 
	12894961nextJump: 
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